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Vorwort. 

Der Kernpunkt aller Gntersuchungen über die Beanspruchung 
und den Durchhang von Freileitungen liegt in der Berücksichtigung 
der Verhältnisse, die sich als Zustandsänderung eines gespannten 
Drahtes infolge der Veränderung der Zusatzbelastung ergeben. 
Die früheren Arbeiten auf diesem Gebiete berücksichtigen jedoch 
diesen Punkt nur vereinzelt. Soweit es der Fall ist, folgen die 
angegebenen Methoden naturgemäß einem und demselben Gesetz, 
das in der vorliegenden Arbeit durch die "Grundgleichungen" 
Ausdruck findet. 

Wenn auch anzunehmen ist, daß die letzteren bereits früher 
aufgestellt worden sind, so bleibt doch auffällig, daß wichtige 
Gesetze, die sich mit Leichtigkeit aus denselben ableiten lassen, 
nicht bekannt sind. 

Dem Verfasser waren zur Klarstellung der verschiedenen Fragen 
auf diesem Gebiete eine Reihe von Aufgaben gestellt, die sich in 
folgende Punkte zusammenfassen lassen: 

1. Aufstellung der analytischen Ausdrücke für eine Zustands
änderung eines beliebigen Leitungsdrahtes bei veründerlicher Tem
peratur und veränderlicher Zusatzbelastung. 

2. Ableitung der Gesetze über das Auftreten der maximalen 
Beanspruchung und des maximalen Durchhangs. 

3. Angabe von Formeln zur Berechnung aller vorkommen
den Aufgaben auf dem Gebiete. 

4. Herleitung einer rationellen 
schnellen Lösung der wichtigsten 
Berücksichtigung des Übergangs von 
einem anderen.) 

Methode zur möglichst 
Aufgaben. (Mit besonderer 
einem Belastungszustand zu 

5. Angabe der Rechnungsweise in Sonderfällen (Stützpunkte 
verschiedener Höhe und bewegliche Stützpunkte). 

Soweit hierzu schon bekannte Beziehungen verwendet werden 
konnten, wurde dies in der Arbeit selbst besonders vermerkt. 

Berlin, Herbst 1910. 

Der V erfnsser. 
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I. Der Ausgangspunkt hei allen Freileitungs
herechnung·en. 

Soll eine Leitung, die über erhöhte Stützpunkte hinweggeführt 
wird, in mechanischer Hinsicht beurteilt werden, so sind vor allem 
ihr Durchhang und ihre Beanspruchung ins Auge zu fassen. Diese 
zwei Größen stehen in einem bestimmten Zusammenhang zueinander. 
Das folgende Experiment ist allgemein bekannt: Wird ein Draht 
an seinem einen Ende befestigt und durch Zug an seinem anderen 
Ende gespannt, so wird der Durchhang um so geringer, je größer 
der Zug ist. Das Verhältnis zwischen Zug und Durchhang ist 
jedoch kein einfaches. Die Änderung des Zuges und mit ihm auch 
der Beanspruchung, die sich als Zug· pro Querschnittseinheit defi
niert, wirkt nämlich auch indirekt auf den Durchhang ein und 
zwar dadurch, daß die mechanische Dehnung bei Ansteigen oder 
Fallen der Beanspruchung eine Längenänderung des Drahtes bedingt, 
die naturgemäß auf die Größe des Durchhanges rückwirkend sein 
muß. Die Dehnung· bewirkt, daß der stärker gespannte Draht sich 
verlängert und deshalb nicht ganz den kleineren Durchhang an
nimmt, der sich einstellen würde, wenn die Erhöhung des Zuges 
auf ein unter diesem Einfluß unveränderliches Material ;yirkte. Um
gekehrt verhindert die veränderte Dehnung bei g·eringerem Zug, 
daß ein Durchhang erreicht wird, den man ohne Berücksichtigung 
dieses Umstandes erwarten würde. Alle gebriiuchlichen Leitungs
materialien ändern ihre Länge im Bereich der bei der Befestigung 
der Driihte an den Isolatoren auftretenden Züge proportional den 
Beanspruchungen. Unter dieser Voraussetzung ist dieser Einfluß 
in einem Gesetz für die Änderung einer der Größen, der Be
anspruchung und des Durchhanges, aufzunehmen. Es folgt daraus, 
daß die Art des verwenc.eten Materials darin Berücksichtigung 
finden muß. 

Den beiden Größen Beanspruchung und Durchhang sind tech
nisch nach oben und unten Grenzen gesetzt. Bei Führung der 
Leitung über :Maste ist bei gegebener Höhe derselben und der 
~Iindesthöhe der Leitungen über Erde der größte Durchhang festgelegt. 

"' c i 1, };"peiJcitungen. 1 



2 Der Ausgangspunkt bei allen Freileitungsberechnungen. 

Bei Spannen der Leitung über ein Tal oder Führung derselben 

über Häuser ist allerdings diese Rücksicht hinfällig. Eine Beschrän

kung des Durchhanges ist aber auch hier zur Vermeidung einer 

zu großen Annäherung zweier Leitungen, deren Stützpunkte nahe 

beieinander liegen, infolge des Pendelns bei starkem Wind geboten. 

Andererseits ist die Erhöhung der Beanspruchung und mit ihr eine 

Verminderung des Durchhangs nur bis zu dem Punkte möglich, 

der durch die Festigkeit des Materials unter Zugrundelegung einer 

bestimmten Sicherheit gegeben ist. 
Es ist nun für die beiden fraglichen Größen typisch und in 

Praxis von größter Bedeutung, daß ihre Werte, die ihnen durch 

Befestigen der Leitungen einmal gegeben wurden, nicht konstant 

bleiben, sondern sich in starkem :Maße verändern. Und zwar sind 

es zwei Faktoren, die hierbei eine wesentliche Rolle spielen, die 

Temperatur und die Zusatzbelastung. 
Eine Erhöhung der Temperatur bewirkt durch die Wärme

ausdehnung eine Vergrößerung des Durchhanges, wobei als weitere 

Folge sich eine Verringerung der Beanspruchung ergibt. Dieser 

letztere Umstand ist selbst, wie oben dargelegt, infolge der Dehnung 

auf den Durchhang rückwirkend. 
Unter Zusatzbelastung versteht man die durch atmosphärische 

Einflüsse, Wind oder Eis, zu dem Eigengewicht des Drahtes noch 

hinzutretenden Belastungen. Ändert sich diese Zusatzlast, so ändert 

sich im gleichen Sinne die Beanspruchung und durch die veränderte 

Dehnung des Drahtes auch der Durchhang. 
Sind die Stützpunkte der Leitungen nicht feste Punkte, sondern 

z. B. infolge Durchbiegung der Maste beweglich, so haben wir 

hierin ein neues Moment für große Änderung der Werte Durchhang 

und Beanspruchung. Wir werden auf diese Verhältnisse in einem 

besonderen Kapitel zurückkommen. Zunächst seien nur die Ver

hältnisse betrachtet, wie sie sich an einer Leitung mit festen Stütz

punkten ergeben. 
In der Regel geht man bei der Projektierung einer Freileitungs

anlage von dem Grundsatze aus, den Durchhang der Leitungen so 

gering wie möglich zu halten, um dadurch möglichst niedrige Maste 

aufstellen zu können. Man geht dann eben mit der Beanspruchung 

möglichst hoch, und zwar strebt man an, daß im ungünstigsten 

Falle der gestellte Sicherheitsgrad für die Festigkeit der Leitungen 

eben erreicht wird. Dadurch wird das Material in zulässiger Weise 

voll ausgenützt, und die Anlagekosten werden nach Möglichkeit ver

ringert. Es geht aber daraus hervor, daß für unsere Berechnungen 

vor allen Dingen die Beanspruchung ins Auge zu fassen ist, um erst 

die Verhältnisse für den Durchhang danach abzuleiten. Man kann 
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genauer die uns gestellte Aufgabe wie folgt definieren: Wenn für 
die Beanspruchung in dem Augenblick, wo sie ihren maximalen 
Wert erreicht, auch gerade der höchst zulässige für sie gesetzt 
wird, wie ändert sich die Beanspruchung und damit der Durchhang 
mit der Temperatur und der Zusatzlast? Dieser Fall der maximalen 
Beanspruchung ist mit anderen Worten der Ausgangspunkt für 
unsere Rechnungen. 

Diese Überlegungen aber führen zur näheren Betrachtung 
der Grenzen, in denen sich die Temperatur und die Zusatzlast 
ändern. Die klimatischen Verhältnisse, soweit sie hierfür in Be
tracht kommen, weichen bekanntlich in den verschiedenen Zonen 
wesentlich voneinander ab. Wenn in Mitteleuropa und in nörd
lichen Ländern die größte Zusatzbelastung im Reif oder Schnee 
zu suchen ist, so ergibt sie sich für die Tropen und in südlichen 
Küstengebieten im Winde, so daß in diesen verschiedenen Gegenden 
die maximale Zusatzlast nicht bei der gleichen Temperatur auf
treten wird und auch in der Größe in weiten Grenzen variieren 
kann. Auch die Temperatur, die der Draht infolge der Luft
temperatur und Sonnenbestrahlung annehmen kann, wechselt bei 
kontinentalem Klima in weit größerem Umfange als in Gegenden 
mit gemäßigtem Klima. 

Für Mitteleuropa, das uns hier speziell interessiert, gelten 
als Grundlagen für die Bestimmung der fraglichen Größen die 
"Normalien für Freileitungen" des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker, gültig vom 1. Januar 1908. In diesen heißt es 
unter 1b: 

"Den Festigkeitsrechnungen ist das eine Mal eine Temperatur 
von - 20° C ohne zusätzliche Belastung, das andere Mal eine 
Temperatur von -5° C und eine Belastung durch Eis zugrunde 
zu legen. Das Gewicht des Eises ist hierbei gleich 0,015 q kg pro 
Meter einzusetzen, wo bei q den Querschnitt der Leitung in Quadrat
millimetern bedeutet. In keinem Falle darf die Beanspruchung des 
Leitungsmaterials die unter a) festgesetzte Höchstbeanspruchung 
überschreiten." (Abschnitt a behandelt den zuzulassenden Sicher
heitsgrad für Kupfer- und Aluminiumdraht.) 

Nehmen wir hierzu die maximal vorkommende Temperatur des 
Leitungsdrahtes zu + 40° C an, so sind hiermit die Grenzen für die 
Temperaturänderung, der Höchstwert der Zusatzlast und die Tem
peratur, wo dieser auftritt, als Grundlage für die Rechnungen fest
gelegt. 

Wie aus dem Wortlaut der Normalien hervorgeht, ist jener 
wichtige Fall, wo die Höchstbeanspruchung auftritt, nicht ohne 
weiteres bestimmt, und zwar spielt hierbei, wie sich aus den "Erläute-

1* 



4 Der Ausgangspunkt bei allen Freileitungsberechnungen. 

rungen zu den Normalien für Freileitungen" 1) schließen läßt, die Spann· 
weite eine gewisse Rolle. Es heißt da: 

"Es wurde versucht, die Beanspruchung der Leitung durch 
möglichst einfache Berechnung zu ermitteln; leider hat sich dies 
als nicht ausführbar erwiesen, da die ungünstigste Beanspruchung 
der Leitungen je nach der Spannweite eine grundsätzlich ver· 
schiedene ist. Allgemein kann man sagen, daß die Höchstbean· 
spruchung bei Spannweiten unter 50 m etwa bei einer Temperatur 
von -20° C liegt, während sie bei Spannweiten über 50 m bei 
der angegebenen Eislast eintritt." 

Es erhellt aus vorstehendem, daß die Festlegung dieser Be· 
ziehung zwischen Höchstbeanspruchung und Spannweite unsere 
erste Aufgabe sein muß, da ja die Höchstbeanspruchung selbst die 
Basis unserer Rechnung bilden soll, also vor allen Dingen der 
Zeitpunkt ihres Auftreten·s bekannt sein muß. 

Als unsere eigentliche Aufgabe ergibt sich dann, wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, die Größen Beanspruchung und Durch· 
hang für jede Temperatur und jeden Belastungsfall, speziell die 
Belastung durch Eigengewicht allein, festzustellen. 

Aus dem oben aufgeführten Aqschnitt aus den "Erläuterungen" 
zu den Normalien des V. D. E. geht ferner hervor, daß für die 
größeren Spannweiten, die nicht nur die normal vorkommenden 
sind, sondern auch irrfolge der größeren Durchhänge, die bei ihnen 
auftreten, besonders eine gerraue rechnerische Verfolgung der Ver· 
hältnisse erfordern, der Zusatzlast in den anzustellenden 
Hechnungen eine besondere Rolle zufällt. Wir ·werden infolge· 
dessen dieser letzteren unser Hauptaugenmerk zuwenden müssen. 

Im Gegensatz zu früheren Autoren 2) wird in dieser Arbeit der 
Schwerpunkt auf die rechnerische Lösung der vorliegenden Auf· 
gabe gelegt, weil nur durch sie eine Klärung der ganzen Verhält· 
nisse möglich ist. Außerdem wird zur schnelleren Bestimmung der 
hier in Betracht kommenden Größen eine graphische Methode ent· 
wickelt, die vor früheren den Vorzug größerer Einfachheit und Ge· 
nauigkeit aufweist. 

Wir führen die Genauigkeit in zweiter Linie an, weil ihr, wie 
Yonveg bemerkt sein möge, in praxi keine besondere Bedeutung 
r.ufällt. In der Regel geht man in der Festlegung der Material· 
konstanten zu unsicher, um genaue Resultate erhalten zu können. 
Anders liegt das freilich z. B. bei vergleichenden Untersuchungen, 
aber dann dürfte auch nur die rechnerische l\Iethode am Platze sein. 

1 ) ETZ 1907, S. 811. 
2) S. speziell die Methode von Blondel·Nicolaus, ETZ 1907, S. 876ff., 

die heute allgemeine Verwendung findet. S. auch da betr. älterer Literatur. 



ll. Die GrundgleichungeiL 
Wir werden die Aufgabe zunächst ganz allgemein fassen und 

den Ausdruck für irgendeine Zustandsänderung des Drahtes in 
bezug auf die Beanspruchung und den Durchhang bei variabler 
Temperatur und Zusatzlast festlegen. 

Es möge bedeuten: 1) 

x die Spannweite oder den Abstand zwischen 2 Masten in cm, 
p die Beanspruchung in kg/qcm in einem beliebigen Be-

lastungsfall, 
p0 die Beanspruchung des :Materials in einem bestimmten 

Belastungsfall, der gleichzeitig der Ausgangspunkt für die 
anzustellenden Untersuchungen sein soll, in kg'fqcm, 

Pmax die höchst zulässige Beanspruchung des Materials in kg/qcm, 
f der Durchhang in cm bei der Beanspruchung p, 

fo " " " " " '' " Po, 
fmax " " im Maximum, 

P der im Draht wirkende Gesamtzug in kg, 
q der Querschnitt in qcm, 
l die Länge der Leitung zwischen 2 Masten in cm bei p, 

lo " " " " " 2 " " " " Po' 
~ das Eigengewicht der Leitung in kg pro qcm und lfd. cm 

in kg/cm3 , 

C die Zusatzlast in kg pro qcm und lfd. cm in kg/cm3 , 

e = ~ + C (geometrisch) die Resultierende aus dem Eigengewicht 
der Leitung und der Zusatzlast in kgfqcm und lfd. cm bei p, 

Q0 do. bei Po und der Zusatzlast ( 0 , 

12max do. bei der maximalen Zusatzlast L:ma.l', 

die Temperatur in ° C bei p, 

fo " " " " " Po' 
tmax die maximal vorkommende Temperatur, 

{} der Wärmeausdehnuugskoeffizient pro 1 ° C, 
a die Dehnung in cm 2/kg. 

1) Wir haben die Bezeichnungen beibehalten, mit der die Blondel
Nicolaussche Methode dargelegt wird, um denjenigen, die sich schon früher mit 
dieser Frage befaßt haben, dus Lesen der vorliegenden Abhandlung zu erleichtern. 



Die Grundgleichungen. 

Es sei vor allem an einige bekannte Grundbeziehungen zwischen 

den oben aufgeführten Größen erinnert, die wir in der Folge öfters 

gebrauchen können. 
Betrachten wir von der Leitung einen Strang mit der Flächen

einheit als Querschnitt, so ergibt die l\1omentensumme um einen 
~--~~----,-------

1 ________ ,. 
IJ 

Stützpunkt, wenn der Draht pro laufen

den cm und pro qcm Querschnitt mit Q kg 
belastet ist, entsprechend Fig. 1: 

t~ 
Fig. 1. (a) 

Die Gleichung gilt ganz unabhängig von der Temperatur in 

irgendeinem Dehnungszustande des Drahtes. Es gilt somit speziell 

O· x 2 

f=---gp-' 

wenn der Draht nur durch Eigenlast beansprucht wird. 

Aus der Definition der einzelnen Größen folgt ohne weiteres: 

P=q·p . (b) 

Um einen Ausdruck für die Länge der Leitung zwischen den 

beiden Stützpunkten zu erhalten, betrachten wir die Durchhangs

kurve in üblicher Weise als Parabel. Es ist dies eine vollständig 

zulässige Annäherung, die ·die I~echnung einfacher gestaltet, als 

dies unter Zugrundelegung der bei einem vollständig flexiblen 

Draht richtigeren Kettenlinie möglich wäre. Wir haben für die 

Länge eines Parabelbogens, wenn, wie im vorliegenden Falle, f und 

~ die Variablen der Scheitelgleichung sind, den Ausdruck für die 

Bogenlänge: 

~ =~ [1 +~(;j-2t--~(!;2r + .. .J. 
Da wir es hier immer mit sehr flachen Parabeln zu tun haben 

und infolgedessen f im Verhältnis zu x/2 sehr klein ist, so können 

wir die Glieder mit der 4. und höheren Potenzen vernachlässigen. 

Wir erhalten somit die Beziehung: 
8 [2 

l=x+ 3·;; 

die ebenfalls allgemeine Gültigkeit besitzt. Speziell ist 

8 fo2 
lo=x+s·-x· 

(c) 

Hiermit sind alle Unterlagen zur Lösung unserer Aufgabe ge

geben. 
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Wirhaben ganz allgemein für eineZustandsänderungvon zusammen
gehörigen l0 , p0 , t0 zu zusammengehörigen l, p, t folgenden Ausdruck: 

l-l0 = (t- i 0 ) {} l0 + (p-p 0)al0 , 

der durch die Definition der Koeffizienten gegeben ist. Hierbei 
ist an die Änderung der Temperatur und der Beanspruchung 
keinerlei Bedingung geknüpft. Wir setzen in der linken Seite der 
obigen Gleichung nach (c) für l und 10 die entsprechenden Werte 
in Funktion von f und {0 ein, wobei in der Änderung des Durch· 
hanges von {0 zu f die Einwirkung der Zusatzlast berück· 
sichtigt sei, die sich ebenfalls entsprechend 12o nach 12 
geändert haben möge. Damit erhalten wir 

8 f2 8{0 2 

X+ 3 ·-;;--X- 3 ;;- = (t- t0) {}1 0 + (p- p0) al0 

oder 

-~ (f2 - ~ 2) = ( t- t ) {}-~ + (p- p ) a ~o_. 3x2 o o X o X 

Da in praxi der Durchhang, der 10 entspricht, im Verhältnis 
zur Spannweite sehr klein ist, so ist 10 von x nur wenig verschieden. 

Es kann demnach praktisch ~ = 1 gesetzt werden. Somit 
X 

3-~2 ([2- fo 2) = (t- to) {}-(Po-P) a (1) 

aus (1) mit (a) kommt: 

2_ (e:- flo2) x2 = (t- t) {}-(Po-p) a (2) 
24 .p· ZJo2 o 

0 O·X2 
GI. (1) läßt sich auch schreiben, wenn {0 =so_-x2 und p=:=-__ _ 

gesetzt wird: Po 8 f 

-~- ({2 - ___g_c(:_ · x4 ) = (t- f) {}- (p -~-X~) a (3) 
3x2 82Po2 o o 8{ 

Diese Beziehungen sind die Grundgleichungen für unsere Rech
nungen. Sie gelten allgemein für jede Spannweite x. Legen wir 
irgendein Material zugrunde, wodurch ö, {} und a konstant, und 
stellen wir ferner die Bedingung, daß bei einer bestimmten Tem
peratur t0 und bei einer Gesamtbelastung des Drahtes gleich g0 die 
maximal zulässige Beanspruchung Po= Pmax im Draht auftritt, so 
haben wir in Gl. (2) einen Ausdruck für die Beanspruchung einer 
Leitung mit der Spannweite x bei irgendeiner Temperatur t und 
irgendeiner Belastung (!. Für x· = konst. wird (2) Ji'u (p, t); für 
t= konst. hingegen Fu (p, x). Bei (3) sind in ähnlicher Weise 
x, t und f variabel. 

Mit diesenG leichungen lassen sich die vorliegenden A ufgahen lösen. 



III. Die wichtigsten Gesetze über 
)laximalheanspruchung und Maxinmldurchhang. 

Entsprechend den Ausführungen des Kapitels I sollen für ein 
beliebiges, zur Verwendung kommendes l\Iaterial für irgendeine 
Spannweite x bei den verschiedenen Temperaturen t die Größen 
für den Durchhang f und die Beanspruchung p festgestellt werden, 
unter der Voraussetzung, daß der Draht so gespannt sei, daß die 
maximal auftretende Beanspruchung gerade den höchst zulässigen 
Wert Pmax für das Material erreicht. Und zwar sollen allen fol
genden Untersuchungen zunächst die Verhältnisse in Mitteleuropa 
zugrunde gelegt werden, für die die Vorschriften des V.D.E. maß
gebend sind. 

Dies geschieht vornehmlich zu dem Zwecke, diese Darlegungen 
einfacher und präziser zu gestalten. Es werden trotzdem alle Rech
nungen über allgemein gültige }'ormeln geführt, die auch für andere 
Voraussetzungen ohne weiteres verwendbar sind. 

Es ist, wie wir sahen, zunächst festzustellen, wann die Maximal
beanspruchung auftritt. Es sei angenommen, daß ein Draht so gespannt 
wurde, daß er bei der Belastung eo = o + 0,015 kg/cm3 und -5° 
eine Beanspruchung von p 0 = Pmax erfährt. Geht nun die Belastung 
auf den \Vert e = o herunter, so verringert sich, wenn die Temperatur 
konstant bleibt, dadurch auch die Beanspruchung; sinkt jedoch die 
Temperatur, so wird die Beanspruchung wieder steigen. Es ist zu 
untersuchen, unter welchen Verhältnissen die Beanspruchung bei 
der niedrigsten Temperatur tmin =- 20° und bei Abwesenheit von 
Zusatzbelastung gerade wieder den Wert p0 erreicht, dem derselbe 
Draht bei <ler maximalen Zusatzbelastung und -5° bereits aus
gesetzt war. Mit p = p0 = Pmax wird GI. (2) 

_ _!_ (rl-· e,'i.ax) (-:cvJ == (t- to) {} 
24 :pmax 

oder V-·· 
t -t 

X = 24 /} · - -0 -p Pmax 0 2 _ 0 2 · 
.... rnax .... 

(4) 
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In dieser Gleichung ist der Wert für die Wurzel mit dem 
Material konstant; Pmax liegt durch die gewählte Sicherheit eben
falls fest. Wir erhalten demnach mit der positiven Wurzel einen 
ganz bestimmten Wert für die Spannweite, den wir mit xP be
zeichneten, als Bedingung für genau gleiche Beanspruchung in den 
zwei fraglichen Fällen der Belastung und Temperatur, die Ver
wendung eines bestimmten Materials bei einer bestimmten Sicher
heit vorausgesetzt. Für alle anderen Spannweiten wird dieser Um
stand nicht eintreten. Um zu zeigen, daß für die größeren Spann
weiten die Beanspruchung Pmax, mit der der Draht bei - 5° und 
der Maximalzusatzlast gespannt war, bei - 20°, nicht mehr, bei 
den kleineren Spannweiten hingegen dieser Wert schon bei einer 
Temperatur zwischen - 5° und - 20 ° erreicht wird, betrachten 
wir die extremen Fälle x = oo und x = 0. Im ersteren· wird nach 
Gl. (2) mit x = oo, wenn wir die Beanspruchung und Belastung bei 
f0 =-5° mit Po und f!max und_bei t=-20° mit p und e(=b) 
bezeichnen: 

e 
emax 

oder e p=--·Po· 
emax 

ist ein echter Bruch, infolgedessen p <Po· Im letzteren Fall 

wird nach GI. (2) mit x = 0: 

(t- t0){}-(p0 - p) a= 0 
oder 

(t- i0 ) {} o p=p0 -----, wo t-t0 =-15 . 
C( 

Der Bruch in diesem Ausdruck hat also einen negativen Wert. 
Da naturgemäß p und p 0 positive Größen sind, so folgt daraus: 
p > p 0 • Der Wert p 0 , den wir dem Draht bei -5° und !?max ge
geben hatten, mußte also schon bei einer Temperatur, die noch 
über der niedrigsten von -20° liegt, bereits wieder erreicht 
worden sein. Es ergibt sich damit, daß für alle Spannweiten 
unter xP entsprechend GI. ( 4) die maximale Beanspruchung bei 
der niedrigsten Temperatur eintritt, während für alle Spannweiten 
über xP bei der Temperatur - 5° und der maximalen Zusatz
belastung damit zu rechnen ist. Der letztere Fall bildet in der 
Praxis die Regel, wie die folgende numerische Verwertung der GI. (4) 
zeigen wird. 

xP ändert sieh linear mit der gewählten maximalen Be
anspruchung Pmax· Für die gehriiuchlichsten Leitungsmaterialien 
mit den angegebenen Materialkonstanten wird: 
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I ö 
' I 

I)( ÖJ I {} I 

i bez. auf 1 o 0 I kg/cm3 em2/kg 

I. Kupfer 1 ) 8,9-10-3 I 1,7 ·10-5 [1/1,~ ·106 

IL Bronze 2 ) (Festigkeit I 7000 kgfqcm Tele-
phondraht) 8,63·10-3 i 1,66·15-5 i 1/1,8 .1Q6 

I 
III. Aluminium 3) 2,7.5-10-3 2,8·10-5 1/0,715·106 
IV. Stahl4) . 7,95·10-3 1,1·10-5 1 1/2,2 ·106 

V. Eisen 5) (Festigkeit 

I 

I 
4000 kg/qcm Tele- i 
graphendraht) 7,79 ·10- 3 1,23 ·10-5 11/1,9 ·106 

damit berechnet sich für Kupfer: 

bei Pnwx = 4 8 10 12 14 16 18 

xP zu 14,1 28,2 35,3 42,4 49,5 56,5 63,6 

für Aluminium: 

bei Pmax = 6 9 kg/qmm 
xP zu 31,2 46,7 m 

I x1, jn cm 
I 

I (Pma.xin kglq cm) 

I Xp ~ 3,!'i8 Pmax 

I 
I 

Xp= 3,51 n 

Xp= 5,20 
" 

Xp=2,92 
" 

Xp= 3,10 
" 

20kg/mm2 

70,7 m 

NB. Der für Stahl aufgestellte Ausdruck gilt nicht mehr, wenn 

an einem Stahlseil ein Kabel angehängt ist; wir werden auf diesen 

Belastungsfall später noch näher eingehen. 
Diese Zahlen für die Spannweiten liegen bedeutend unter den 

Werten, bei denen normal die beigeschriebenen Maximalbean

spruchungen gewählt werden. Man geht nur ausnahmsweise dar

unter und zwar dann, wenn dies in einer Strecke mit im all

gemeinen größeren Spannweiten durch das Gelände bedingt wird. 

Wird entgegen den Vorschriften des V.D.E. angenommen, daß 

bei tmin =- 20° nicht das Eigengewicht allein, sondern noch eine 

Zusatzlast infolge von 'Wind hinzutritt, wird also e > (5, so ändern 

sich natürlich die oben angeführten Zahlen für xP. Sie sind aber 

in jedem Falle durch Gl. (4), wo der Wert von e Berücksichtigung 

findet, ausgedrückt. 
Es sei noch an dieser Stelle eines anderen typischen Falls bei 

den Verhältnissen, wie sie sich bei Zugrundelegung der Verbands

normalien ergeben, Erwähnung getan. vYie in Kapitel I dargelegt 

wurde, ist für .F'reileitungsanlagen der maximal auftretende Durch

hang von besonderem Interesse, weil er mit in erster Linie für die 

1 ) Die Materialkonst. laut Hütte 19. A. I., S. 465 und S. 273. 
2) Die Matcrialkonst. laut ETZ 1907, S. 901. 
3J Die Materialkonst. laut Hütte l!:J. A. I., S. 463 und S. 273. 
4) Die Materialkonst. laut Hütte 19. A. I., S. 4 70. 
0 ) Die Werte für oc s. Hütte 19. A. I., S. 365, für Aluminium laut Mit· 

teilung des Kabelwerks Obcrsprec. 



Die wichtigsten Gesetze über Maximalbeanspruchung usw. 11 

Höhe der Maste mitbestimmend ist. Da nun die Vergrößerung des 
Durchhanges einerseits in der Temperaturerhöhung, andererseits aber 
auch in der Vergrößerung der Zusatzlast ihre Ursache haben kann, 
so ist nicht ohne weiteres bestimmt, ob dieser maximale Durchhang 
bei der maximalen Temperatur oder aber bei der maximalen Be
lastung entsprechend den Verbandsvorschriften eintritt. Wie hierbei 
die Verhältnisse liegen, soll die folgende Untersuchung klarstellen. 

Es sei ein Kupferdraht in Mastabständen x so montiert, daß bei 
einer Zusatzlast von l!max = J + 0,015 kg/cm3 und -5° seine Be
anspruchung p 0 = Pmax beträgt. Durch diese Belastung nimmt der 
Durchhang einen hohen Wert an. Es soll festgestellt werden, bei 
welcher Temperatur t1 dieser ·wert für den Durchhang wieder erreicht 
wird, wenn der Draht nur durch das Eigengewicht belastet ist. 

Mit f= (0 wird Gl. (1): 

Nun ist aber 
0 = (t1- f0) IJ- (p0 - p) a. 

Somit p 
Po 

e oder 
eo 

- {! 2 p-sr·X. 

e p=--·po' 
l!o 

damit kommt: 

oder 

0 = (t1 - f0) {}~Po ( 1- !]__)IX 
l!o 

worin in der Regel Po= Pmax und 1! = J . 

(5) 

Aus dieser Formel geht hervor, daß diese fragliche Temperatur 
t1, wo f = ( 0 , für ein bestimmtes Material bei jeder maximalen Be
anspruchung p 0 = Pmax einen eindeutig gegebenen \Vert annimmt, 
der von der Spannweite unabhängig ist. Es gilt also der Satz, 
daß für alle Spannweiten bei ein und derselben Tempe
ratur und Eigengewichtsbelastung gerade der Durchhang 
wieder erreicht wird, den der Draht bei f0 , der Belastung f..>o 

und einer bestimmten Beanspruchung p 0 aufwies. 
Kann Po= Pmax verschiedene \Verte annehmen, d. h. ist diese 

Größe in obiger Gleichung variabel, so ändert sich t1 linear im 
gleichen Sinne mit dieser. Es wird deshalb für Pmax einen ganz 
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bestimmten Wertp:nax geben, wobei tf gerade gleich tmax=+40°C 
wird. Aus Gl. (5) kommt: 

I {} ( ) eo Pmax=- tmax-io · --- · 
a eo-e 

(6) 

oder mit Zugrundelegung der Verbandsnormalien und tmax = + 40° 

PI = 45 {} (-~-+ 1) . 
max a 0,015 

1\lit GI. (5) und (6) wurden die Zahlen folgender Tabelle berechnet: 
-----·---"" ----- -- --- -------- _____ " ___ 

tr P:nax 
! Pkonst. 

für tr= tmax = + 40° 1 

kg/mm2 oc kg/mm2 
I 

kg/mm2 

I. Kupfer Pmax= 4 + 6,3 1,49 
- 8 + 17,6 2,98 
=10 + 23,3 3,72 
=12 + 29,0 1.':>,8 4,47 
.c= 14 + 34,6 5,20 
=16 + 40,3 5,96 
=18 + 46,0 6,70 
=20 + 51,5 7,45 

II. Aluminium Pmax = 6 + 25,9 } 8,75 
0,9 

- 9 + 41,3 1,4 

III. Stahl Pmax= 20 + 49,0 i 

) 
6,9 

~~30 + 76,0 16,66 10,4 
=c60 + 157,0 20,8 
=90 +238,0 31,2 

Die Zahlen dieser Tabelle lassen erkennen, daß bei Verwendung 
von Kupfer als Leitungsmaterial der größte Durchhang bei allen 
Spannweiten über xP bei der maximalen Belastung und -5° auf
tritt, wenn die Maximalbeanspruchung > 15,8 kg/qmm beträgt. Ist 
jedoch Pmax < 15,8 kg/qmm, so wird sich der maximale Durchhang 
bei der maximalen Temperatur tmax = + 40° einstellen. Soll nur 
der größte Durchhang berechnet werden, so ist dieses zu berück"" 
sichtigen, insofern als es dann in den ersteren Fällen genügt, den 
Durchhang nach der GI. (a) für e=emax undp=pmax zu berechnen. 
Dieser stellt dann den Maximalwert dafür dar. 

Bei Aluminium wird für die durch die Verbandsvorschriften 
noch zugelassene maximale Beanspruchung Pmax = 9 kgfqmm der 
größte Durchhang ebenfalls bei der maximalen Belastung mit t =- 5° 
eintreten, ein Durchhang, der ohne Zusatzlast erst bei Temperaturen 
über+ 41,3 ° überschritten wurde, mit welchen Temperaturen nicht 
gerechnet zu werden braucht. 
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Die kritische Maximalbeanspruchung als oberste Grenze der 
Maximalbeanspruchungen, bei denen der größte Durchhang bei der 
höchsten Temperatur von + 40° zu suchen ist, hat für Aluminium 
den Wert 8,75 kg/qmm. 

Für Stahl zeigt die Zusammenstellung, daß dieser kritische 
Wert sehr niedrig liegt und in praxi kaum gewählt wird. Im 
allgemeinen wird bei diesem Material die maximale Beanspruchung 
mindestens 20 kg/qmm betragen, wobei jedoch die bei maximaler 
Zusatzlast auftretenden Durchhänge bei Eigengewichtsbelastung allein 
auch bei der höchsten Temperatur nicht annähernd erreicht werden. 

Der maximale Durchhang tritt also für Stahldraht stets bei 
-5° und der Maximalzusatzlast 0,015 kg/qmm und laufendem Meter 
gleichzeitig mit der Maximalbeanspruchung auf. Dies gilt zunächst 
für die Spannweiten größer als xP. 

Bei der Berechnung der Temperatur t,, wofür f=f0 , erhielten 
wir als Ausdruck für diese Bedingungen: 

. !! e 
Pkonst = ··-Po =-Pmax 

Co eo 
(7) 

Da nun e, Co und Pmax in jedem Falle bestimmte \Y erte haben, 
so folgt daraus, daß bei der Temperatur tf die Beanspruchung bei 
allen Spannweiten den gleichen Wert erhält. Dieses Pkonst wurde 
für verschiedene Materialien und Maximalbeanspruchungen berechnet 
und ebenfalls in die obige Tabelle aufgenommen. 

Damit kann GI. (5) auch geschrieben werden: 

ff = fo + ; (Po - Pkonst) 

oder 

+ a (eo ) tf = fo {j -;;·- 1 Pi:onst • 

" 
Tritt bei höheren Temperaturen zu dem Eig·engewicht der 

Leitungen noch eine Zusatzlast durch Wind hinzu, so ist ohne 
weiteres klar, daß der Durchhang, der sich bei -5° und der 
maximalen Belastung einstellte, schon früher als bei den in obiger 
Tabelle enthaltenen Werte der Temperatur erreicht wird. Diese 
l<~älle finden aber auch durch GI. (5) mit fJ > 15 Berücksichtigung. 



IV. Diskussion der Grundgleichungen und ihre 
praktische Verwendung. Formeln. 

Unsere Grundgleichungen lauteten: 

1 (!?2 !?o2) 2 - --- X = ( f- f ) {) - (p - p) (( 
24 p2 Po2 o o (2) 

3~2 (r-8;~~x4)= (t-to)19-(p0 -~T)a (3) 

Beide Gleichungen sind in bezug auf f und p vom dritten 
Grade, in bezug auf t jedoch linear. 

Da in der Regel nicht der Zustand bei einer einzelnen Tem· 
peratur interessiert, sondern vielmehr die Zustandsänderung während 
einer bestimmten Temperaturänderung, so ist es erwünscht, sie 
über ihren ganzen Verlauf verfolgen zu können. Die bildliehe Dar
stellung ihrer Funktion, die man vielfach kurz als "Diagramm" 
bezeichnet findet, läßt die Art der Änderung der fraglichen Größen 
erkennen und gleichzeitig ihre Werte für jeden beliebigen Zwischen
punkt ablesen. 

Die Gleichungen (2) und (3) können auch geschrieben werden: 

!?2 x2 a 1 !?o 2 2 a 
t= 24fJ "]} -{jp- 247}" p/··X + ßPo + to. (8) 

8 f2 (}C(X2 1 (? 02 2 (( 

t= 319 -;;2 -B;'J_f_ -2419. Po2·x + ßPo + to. (9) 

welche Gleichungen, da x als konstant, die Konstanten des Materials, 
ferner Pmax• !?max und t0 als gegeben angenommen wurden, die in 
Frage stehenden Funktionen (p, t) und (f, t) darstellen. 

Setzt man in ihnen die numerischen Werte der oben auf
geführten Größen ein, so schreiben sich die Gleichungen einfacher; 

( 3 ') 

(9') 
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worin a8 , b8 , c8 und a9 , b9 , c9 Konstanten sind und sich wie folgt 
berechnen: 

rl 2 a =--·x 
8 ::!41? 

8 1 
a =--·-

9 31? x2 

1 f2o2 2+ a + Cs=-24J Po2x (jPo to 

Hiervon sind a8 , b8 , a9 und b9 stets positive Größen. Zu be
merken ist ferner, daß das den beiden Gleichungen gemeinsame, 
von Variablen freie Glied c8 = c9 allein die Werte p 0 und Qo für 
die Beanspruchung und Zusatzlast enthalten, die unseren Rech
nungen als Ausgangspunkte dienen sollen. Es folgt daraus, daß 
die fu (p, t) und (f, t) unabhängig von p 0 oder l!o stets die
selbe Gest a I t haben werden, daß sie nur um die Änderung der 
Größe c8 = c9 parallel zueinander verschoben sind. 

Für die verschiedenen Leitungsmaterialien (mit denselben 
technischen Konstanten wie im Kap. III aufgeführt) nehmen die 
Gleichungen (8) und (9) folgende Formen an, wenn 12 = ö ge
setzt wird: 

Beanspruchung. 

a) Allgemein. 
I. Hartkupfer: 

x2 e 2 

t= 0,194 · 2- 0,0452p- 2450 -~x2 + 0,0452p0 + f0 
P Po 

II. Bronze (Telephondraht): 

x2 l!o2 2 
t=O 188 · -- -00464p-2500---x +00464p +t , 2 ' 2 ' 0 0 P Po 

III. Aluminium: 

X 2 l!o 2 2 1 t=0,0137 ·- 2 - 0,0610p -1815 -- 2 x -r0,0610p0 + t0 
P Po 

IV. Stahl: 

X 2 eo 2 ~ t = 0,240 · 2-0,0415 p- 3780--2 X + 0,0415 Po+ f0 
P Po 

V. Eisen (Telegraphendraht): 

x2 12 2 

t = 0,205 · -- 0,0428p- 3400--0 x 2 + 0,0428 p + t 
}12 Po 2 o o 
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b) Bei Zugrundelegung der Normalien des V. D. E. 

(e0 =(5+0,015kg/cm3 ; t0 =-5°). 

I. Hartkupfer: 
xz xz 

f = 0,194 · 2-0,0452 p- 1,40 -i-+ 0,0452 Pmax- 5 
P Pmax 

II. Bronze: 
xz x2 

t=0,188 · 2-0,0464p-1,40 -~-+0,0464pmax-5 
P Pmax 

III. Aluminium: 
xz x2 

t = 0,0137 · ·2- 0,0610 p- 0,57 - 2 0,0610 Pmax- 5 
P Pmax 

IV. Stahl: 

V. Eisen: 

Durchhang. 

a) Allgemein. 

I. Hartkupfer: 
[2 xz (! 2 

t=157 ·104 ·- -0502·10-4 ·- --2450-o__x2 +00452p +t 
' x2 ' f" Po 2 ' o o 

I I. Bronze: 

r X 2 • ~ (!o 2 2 I • 
t = 16 05 ·104 · ---0 501 · 10-•!. -- 2.J00 --2 X. -, 0,0464 Po+ f0 

' x 2 ' f' Po 

III. Aluminium: 
r x2 e 2 

t=116 ·104 · -- -0209·10- 4 ·"----1815-0 x 2 + 0,0610p0 -,1 t0 

' X 2 ' f' Po 2 

IV. Stahl: 
[2 x·2 0 2 

t=2425·104 · -0410·10- 4 · ,-3780~ 02 X2 +0,0415p0 +t0 
' x 2 ' f Po 

b) Bei Zugrundelegung der Normalien des V. D. E. 

I. Hartkupfer: 
f'2 x2 x:2 

t==15,7 ·104 · -0502·10-4 ·- -140·--· +00452p -5 
x2 ' f' ' P~uu; ' max 
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II. Bronze: 
/2 T2 x2 

t= 16,05 ·104 • 2 - o,5ot. w- 4 · ·- -1,40· ·., 
X t pj~I{/.T 

0,0464 Pmax- 5 

III. Aluminium: 
r :12 x2 

i=ll6 ·104 ·-·-0209·10-4 · ·, -0,57·-c, 00610n -5 ) x2 > t pi~IUX I ) f>nQX 

IV. Stahl: 
[2 x2 x2 

t=2425·104 ·- -0410·10-4 ·---2.\JU· ---+00415p -5 ' xz ' f' . P~wx ' max ~ 
V. Eisen: rz x2 x2 

t=216 ·104 ·---0416·10- 4 ·--176·--+00428p -5 ' xz ' f ' P~wx ' max • 

Zusammengehörige p und f erfüllen die Bedingung: 

I. Hartkupfer f= 11,1 

II. Bronze 
2 

f= 10,8 w-!,_:::__ 
Ji 

III. Aluminium 
xz 

f= 3,45·10- 4 ·--
p 

IV. Stahl f= 
x2 

9,95 ·10- 4 ·--
p 

V. Eisen f= 
x2 

9,75·10-4 ·-
p 

Es genügt demnach, für eine dieser Größen nach den obigen 
Formeln die betr. Temperatur zu bestimmen. (Beispiele s. Kap. V.) 

NB. In diesen Formeln sind p und Pma"' in kg/cm2 , f und x 
in cm einzusetzen. Die Koeffizienten können mit Rücksicht auf die 
abgerundeten Materialkonstanten ebenfalls noch abgerundet werden. 

Die Formeln für Stahl gelten nicht mehr für ein Stahlseil mit 
angehängtem Kabel. 

Die Gl. (8') ergibt mit p = 0: t = + oo. Die Kun·e (p, t) 
hat demnach die t· Achse als Asymptote, und zwar nähert sie sich 
derselben in der positiven Richtung für t. Die Gl. (9') hingegen 
wird, wenn f = 0: t =-N. Die Kurve (f, t) hat also ebenfalls 
die t-Achse zur Asymptote, sie nähert sich ihr jedoch in der nega· 
ti ven Richtung der t. 

Es soll noch untersucht werden, ob die Kurven (8) und (9) 
im Endlichen Wendepunkte aufweisen. Aus Gl. (8') wird durch 
zweimaliges Differemliercn: 

d2 t ß a8 
dp2 .. p4, . 

We i I, Freileitungen. :2 
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Wird dieser Wert gleich 0 oder oo gesetzt, so erhält man 
weder in dem einen noch in dem anderen Fall endliche Werte 
für p und t. 

Aus Gl. (9') hingegen kommt: 

d2 t 2 b9 
-=2a --· ar2 9 ra ' 

dies gleich Null gesetzt, ergibt: 

ra = bg. 
as 

Das Kriterium ist erst vollständig, wenn festgestellt werden 
kann, daß die zweite Ableitung für zwei Werte von (, der eine um 
einen beliebig kleinen Betrag n größer als der eben gefundene, der 
andere um einen ebensolchen kleiner als dieser Wert, nicht zu
gleich > 0 oder < 0 wird. 

Es kommt: 

fu" (f+ n) = 2a9- (f~~yJ = 2a9 [ 1- ao ·fB+ 3fn2i(3. fa·n + na)] 
. b 

und mlt ra = _J!_ : 
ag 

fu" (f+n) = 2ag [ 1- bg + 3a9. f-n2 ~9(3. f2·n + ns) aJ. 

Da a9 , f und n positive Größen sind, so ist der Bruch, wenn 
das +-Zeichen Gültigkeit hat, sicher kleiner als 1, und es wird 
fu" (f + n) > 0. Als Bedingung für fu" (f- n) < 0 muß der Bruch 
unecht sein, d. h. alle Glieder im Nenner außer b9 müssen zusammen 
einen Wert < 0 ergeben. Die Bedingung für einen Wendepunkt 
lautet somit: 

oder 
f2 n 

f< -;+-3' 
welche Bedingung für kleine n stets erfüllt sind. Die Kurve (f, t) 
hat also einen Wendepunkt, und zwar ist sie für kleinere t konkav, 
für größere t konvex zur t-Achse. 

Wir hatten für den Wendepunkt: 

/; 
f3 =_!I_ 

ag 

Mit Einsetzung der entsprechenden Werte erhalten wir für 
diesen Durchhang den Ausdruck: 

X 3 __ 

fw = 4 V eax (10) 
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Ferner ergibt die GI. (9') 

t= (a 9 ( 3 -b9 ) ~ + c9 

und mit Einsetzung des 
b 

Wertes [3 = - 9 : 

a9 

tw= c9 . 

als Wert der Temperatur im Wendepunkt. 

19 

(11) 

Schon aus den Gleichungen der Kurven (t, p) und (t, f) geht 
hervor, daß ihre Form mit x veränderlich ist, weil diese Größe als 
Faktor der Variablen in der Gleichung auftritt. Es soll untersucht 
werden, ob und in welchem Punkte sich zwei Funktionen (t, p) 
schneiden, die zwar für gleiche Maximalbeanspruchungen und gleiche 
Zusatzlast im ungünstigsten Belastungsfall berechnet sind, aber für 
zwei verschiedene Spannweiten x 1 und x 2 gelten. Diesen beiden 
fraglichen Kurven entsprechen die Ausdrücke: 

rl x/ a 1 (!0 2 
2 a 

t=-·---p---·--X +-p +t 
2411 P2 11 2411 Po2 1 {} o o 

(!2 X 2 IX 1 (! 2 (( 

t=2411. p22 -ßp-24-;~·p~2x22+.ß:Po+to. 

Für einen Schnittpunkt gehen diese Funktionen in zwei Gleichungen 
mit den zwei Unbekannten t und p über, die die Koordinaten des 
Schnittpunktes darstellen. Durch Subtraktion ergibt sich: 

oder 

f! 2 2 2 _ 1 f!o 2 2 2 
2411p2 (x2 - xt ) - 2411 p/: (x2 - xt ) 

(! 
p=-·po, 

f!o 

welcher Wert für jedes x 1 resp. x 2 gilt. Mit Einsetzung dieses 
Wertes in eine der obigen Gleichungen wird 

t=t0 +~(1- (!)Po, 
11 (!0 

welcher Wert ebenfalls von der Spannweite x unabhängig ist. Es 
ergibt sich somit, daß alle Kurven (t, p) für beliebige Spannweiten 
bei Zugrundelegung bestimmter p0 und (! 0 einen gemeinsamen Schnitt
punkt haben. 

Dies Ergebnis war übrigens nach den Darlegungen des Yorigen 
Kapitels zu erwarten. Wir stellten dort die Temperatur fest, bei 
der der Leitungsdraht, wenn er nur durch das Eigengewicht be
lastet ist, denselben Durchhang aufweist, den er auch bei t0 und (! 0 

inne hatte, und nannten die oben gefundenen ·werte für diese 
:.!* 
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Koordinaten t1 und Pkanst' Dieser gemeinsame Schnittpunkt (t1 , Pkoust) 

wird bei dem zeichnerischen Verfahren zur Bestimmung der in Frage 

stehenden Größen, das wir später entwickeln werden, besondere Be

deutung erhalten. Er möge deshalb im Auge behalten werden. 

In ähnlicher ·weise erhalten wir für den Schnittpunkt der zwei 

Kurven: 

t = ~ _C__ - _(!_ (( :x_:l~ - ___!- _Q_o_ 2 X 2 + ~ p + f 
3 1'f X 1 2 8 1'f f 2 41'f p 0 2 1 ß 0 0 

8 r (! a x2 2 1 !lo 2 2 1 a 1 " 

i= 37} x22 -8 ?f f -- 247f Po2x2 Tfi PoT 'o 

folgenden Wert für die Ordinate: 

~ 2_(__. 1_ 1 Po2 _ 
2 2 f 1 3a[l 1. I 2-0. 

xl X2 Po 

Diese Gleichung wird nur bei negativem, also unreellem f erfüllt, 

der entsprechende Schnittpunkt interessiert infolgedessen nicht. 

Von Interesse ist noch der Grenzfall der Fu (t, p) für x = 0. 

Es wird damit Gl. (8): 
a + a 1 

f=-{j'P fFPoTio. 

[Diese Beziehung kann auch geschrieben werden: 

1'1 
P = Pmax- ~- (t- fo)J · 

Dies ist die Gleichung einer Geraden. Die trigonometrische Tan

gente des Winkels, den sie mit der positiven Richtung der t-Achse 

b 'ld . a 'h Ab h 1 et, 1st: -:,9--:, 1 r sc nitt auf der t-Achse: 

a 
~'f-Po + fo. 

Schreibt man die Gl. (8): 

0 = _ _!!z._ x2 + p2 (- t - a p - ~- . go~ x2 + _a Jl + t ) 
24/f -/f 24/} Po2 ß o o ' 

so ersieht man, daß sie, wenn in ihr x = 0 gesetzt wird, auch 

erfüllt wird, wenn p 2 = 0 ist. 

Der Grenzwert der fu (t, p) für x = 0 heißt somit vollständig: 

t= -- ~P + 1~-· Po+ fo } 

p=O 
(12) 

Dies Ergebnis stimmt damit überein, daß, wie wir früher feststellten, 

alle Funktionen (t, p) die t-Achse im Unendlichen treffen. 
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Es ist zu beachten, daß Fu (p, t) die Größe f>o nicht enthält und 
X=O 

ihre Richtungskonstante außerdem von p0 unabhängig ist. I\fit der 
Abszisse t= t0 kommt als Ordinate nach Gl. (12): 

p=po=Pmax· 
Alle diese Beziehungen leiten zu der später dargelegten graphischen 
l\Iethode hin. 

In vielen Fällen will man nicht das Gesetz der Änderung der 
Beanspruchung und des Durchhanges im einzelnen verfolgen, es 
genügt vielmehr oft vollständig, den Zustand des Drahtes bei einer 
bestimmten Temperatur zu kennen. Dafür ist es dann erwünscht, 
diesen Zustand für die verschiedensten Spannweiten leicht feststellen 
zu können, sei es dadurch, daß eine Anzahl solcher ~Werte in gleich
mäßiger Folge tabellarisch zusammengesteHt sind, sei es, was vor
zuziehen ist, dadurch, daß entsprechende Kurven über jeden vor
kommenden Fall den erforderlichen Aufschluß geben. 

"\Vir erhalten unter Annahme eines konstanten t aus unseren 
Grundgleich11ngen die Funktionen (p, x) und (f, x), die, in senk
rechten Koordinaten aufgezeichnet, die Größen für die Beanspruchung 
und den Durchhang für eine beliebige Spannweite ablesen lassen. 
Um das Rechnen mit den cardanischen Formeln zu vermeiden, 
stellen wir die Ausdrücke für x auf. 

Wir erhalten: 
/' ? 

-~ / :p - I (t-f) '- II I o o ! r Po ~ - • 1 a -' 
x == p · (- V 24 a) · I - ~ 2 e . u 

0 )J2 --- p 2 ., 
0 Uo-

(13) 

1 I 1 Uo 2) 4 r !? ] 2 8 '2 . T X -lp0 - -- (t- f0 ) X - - · f f 24a )J 0
2 tc 3u 

(14) 

Die letztere G!eiclmng ist für die l1eclmung· nicht zweckmäßig; 
die erstere hingegen schreibt sich mit Einsetzung der numerischen 
Werte und mit Berllcksichtigung der GI. (7) einfacher 

X =- ap VJI2 lJ jj:~s~' 
worin sich die Konstanten wie folgt bercclmen: 

Po 1 n - -- ~- v 24 u , 
Uo 

{} 
Ii =Po- - (t- f0). 

(( 

Hierbei ist mei::>ten:o p 0 ~= Pma:r und Uo == Uma.r zn Rotzen. 
Setzen wir in die~c Gleichung für p einen \Vert ein, so be

rechnet sich danach mit nur zwei 1\cchcnschicbcrcinstcllnngen bei 
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Verwendung der· oberen und unteren Einteilung x; benutzt man 

überdies die Beziehung f = ( ~) · : 2 
, so läßt sich mit einer weiteren 

Schiebereinstellung das zugehörige f berechnen. Die Berechnung 
von f nach Gl. (14) ist deshalb entbehrlich. 

In fu (p, x) ergibt sich als Bedingung für x = oo: 

1.2 
P = -·- 'Pmax = Pkonst' 

l.!o 
welche Beziehung wir bereits für die berechnete Temperatur tf er

hielten. Die Kurven aller Temperaturen haben also eine der x-Achse 

parallele Asymptote, die gleichzeitig die fu (x, p) für die Temperatur tf 

darstellt, wofür gerade der Durchhang, der sich bei t0 und Zusatz

last einstellte, auch ohne Zusatzlast wieder erreicht wird. Die 

Kurven (x, p) für die höheren Temperaturen, wobei die Spannung 

noch kleinere Werte annimmt, ist also in bezug auf die x- Achse 

konkav, alle· Kurven für die niedrigeren Temperaturen sind hin
gegen zur x-Achse konvex. 

Die Fu (x, f) für t= tf hingegen wird die Parabel 

f=g_ · -~ oder f=l.!o · ~ 
8 Pkonst 8 Pmax • 

Es sei ferner erwähnt, daß der Schnittpunkt einer Kurve (x, p) mit 

der Ordinatenachse sich mit x = 0 ergibt zu: 
{} 

P = P".ax- ~ (t- to). 

Diese Beziehung hatten wir bereits oben als Grenzfall für die Fu(t,p) 

für x = 0. Für niedrige Temperaturen wird t- t0 negativ, es muß 

dann dieses p > Pmax werden. Dies entspricht vollständig unseren 

früheren Darlegungen; wir berechneten nämlich die charakteristische 

Spannweite xP als Schnittpunkt der Kurve (x, p) für die niedrigste 

Temperatur tmin mit der Geraden p = Pmax· Für alle Spannweiten 
unter diesem xP würde die entsprechende Kurve (x, p) über die 

Linie p = Pmax zu liegen kommen. Wird t = t0 , so schneidet die 

Kurve (x, p) die p-Achse im Abstand Pmax vom Nullpunkte. Für 

die Spannungsänderungen unter xP ist die Gl. (13) ebenfalls gültig; 

es ist in ihr nur l.!o = e und t0 ~ tmin zu setzen. 
Für die früher angeführten Leitungsmaterialien nimmt die Gl. (13) 

unter Zugrundelegung der Normalien des V. D. E. folgende Formen an: 

1 /[Pmax- 22,1 (t + 5)J- P 
I. llartkupfer: x=0,180Pmax·P· y---2=( ; 2 67)2 -

P Pmax ' 
1 /[Pmax- 21,6 (t-t-5)]--p 

II. Bronze: x=0,1811J,nax·p· V 2_( ; 2 74)2 
P Pmax ' 
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III. Aluminium: x=O 326p ·p·-. /[Pmax -16,3 (t+ 5)]- p 
' max V p2- (Pmax/6,46)2 

IV. Stahl: = 0 144 • .1 /[Pmax- 24,2 (t+ 5)]- p 
X ' Pmax p V p2- (Pmax/2,89)2 

V. Eisen: X=0156p ·p·l/[Pmax-23,4(t+5)]-p 
' max V p2 - (Pmax/2,92)2 

Die oben angegebenen Beziehungen zwischen p und f gelten 
natürlich auch hier. (Beispiele s. Kap. V.) 

Es kann noch von Interesse sein, die Änderung der Be
anspruchung oder des Durchhanges zu verfolgen, wenn die Maximal
Zusatzlast verschiedene Werte annimmt, alle übrigen Verhältnisse 
jedoch unverändert bleiben, also wenn speziell eine bestimmte Spann
weite vorliegt und die Maximalbeanspruchung festgelegt ist. Wir 
erhalten dafür als Fu (p, eo) resp. Fu (f, (!0): 

2 2 3 2 
(! 2 = n 2 Po_- 24a !!_o_ p + 24a !!_(}_- 24ß (t- t) }J_o_ . (15) o o: p2 x2 x2 o x2 

n 2 = 64 Po2 ·{2- 3na Po2 + 24a Po~- 24ß (t- t )}J_o~ (16) o:o x4 o: f x2 o x2 

In beiden Gleichungen hat das von Variablen freie Glied 
wiederum die gleiche Größe. 

Der Vollständigkeit halber seien die kubischen Ausdrücke für 
p und f selbst noch angegeben, obwohl wir von ihnen keinen Ge
brauch machen werden, da wir es vorziehen, auch wenn nur ein 
einzelner Wert zu bestimmen ist, diese kubischen Gleichungen mit 
Hilfe der Gleichungen (8) oder (9) graphisch zu lösen. Die Grund
gleichungen ergeben: 

1 { eo2 24a [ {} J} 1 24a (17) Pa- (!2P 02- (!2X2 Po--;;(t-to) p- e2x2 =0 

{ 3 - {:4 ;:: x4 - ~ ax2 [Po-~ (t- t0)J} f'- : 4 aex4 = 0 (18) 

Wird in diesen Formeln eo = e = o gesetzt, so gehen sie über in: 

~-{_]. __ 24a [P -~(t-nJ}.!..- 24a =O, 
Pa Po2 152x2 o a o p 152x2 

a { 1 02 
4 3 2 [ {} ( )J}r 3 s 4 f - -~-x --ax p --- t-t --aux =0 64 Po2 8 o a o 64 ' .. 

Dies sind die bereits bekannten Ausdrücke für die Zustands
änderungen eines Drahtes bei wechselnder Temperatur, aber gleich
bleibender Belastung. 



V. Durchrechnung nu1nerischer BeiSJliele. 
Montag·ekurven. 

l\Iit Hilfe der im vorigen Kapitel aufgestellten Formeln sollen 
einige numerische Beispiele durchgerechnet und die entsprechenden 
Kurven in senkrechten Koordinaten aufgezeichnet werden, um da
durch ein anschauliches Bild der wichtigsten hier in Betracht 
kommenden Funktionen zu erhalten. 

1. Ein Kupferdraht sei bei einer Spannweite von 60 m ent
sprechend den Normalien des V. D. E. gespannt, so daß er im un
günstigsten Beanspruchungsfall eine Beanspruchung von gerade 
12 kgjqmm aufweist. Es ist festzustellen, welche Werte die Be
anspruchung und der Durchhang bei irgendeiner Temperatur an
nehmen, wenn der Draht nur durch Eigengewicht belastet ist. 

Nach den Tabellen des Kapitels III ist für Pmax= 12 kgfqmm 
die Spannweite 60 m > xP, wir haben somit den ungünstigsten 
Beanspruchungsfall bei - 5° und 1\Iaximalbelastung. 

Setzt man in die Gleichungen: 
x2 x2 

t= 0,2---:-2-0,045 p -1,5 ~ ,~ + 0,045pmax- 5, 
P Pmax 

x2 
f'= 11,1. l0-4 · ~ 

p 
die Werte: 

x=6000 cm 
so werden sie: 

1 400·102 
f=720·104 ·--0045·p_j_l15· f'=~ ··~·~·~· -. 

p2 ' I ' ' p 

l\fit p=300 kg/qcm wird t=+78,0° und f'=133cm 
400 " + 38,5° 100 " 
500 " + 18,0° 80 " 
800 " - 13,5° 50 " 

Siehe Fig. 2, wodurch p und f' für ein beliebiges t gegeben. 
2. Es soll ein Kupferdraht bei 120m Spannweite für eine Maximal

beanspruchung von 16 kgjqmm unter Zugrundelegung der Verbands
normalien montiert werden. Die Beanspruchung und der Durchhang für 
jedcTemperatur heiA bwesenheitvonZusatzlast sollen angegeben werden. 

Der ungünstigste Beanspruchungsfall tritt wiederum gleich
zeitig mit der Maximalbelastung bei -5° auf. 
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Wir hatten dafür: 
x2 x2 

t = 0,2 - 2--0,045 p- 1,5 -2 - + 0,045 p + f0 , 
p Pnwx max 

x2 
f= 11,1·10-4 ·-. 

p 

kgjqcm !" 
90 0 -r-~- --~---, 

I t++' 
700 

i • I 
f--- \' ' --j 

I I 

f---~ M 
800 

I- 1\ 
1\ 500 

i [\_ 

l I' !"-. 
~I J 

0 

500 

'HIO 

Fig. 2. 

Änderung der Beanspruchung 
und des Durchhangs eines 
Kupferdrahtes mit der Tem
peratur bei 60 m Spannweite. 

kg/qcm 1" 
900 

500 

500 

'H!O 

-~~ 

t±L 
I 

Fig. 3. 

Änderung cler Beanspruchung 
uncl cles Durchhangs eines 
Kupferdrahtes mit der 'rem
peratur bei 120m Spannweite. 

25 

Diese Gleichungen gehen 
1600 kgfcm2 über in: 

mit :r = 12000 cm und Pmax = 

1 
t= 2880 ·104 ·----:>- 0,045 p- 17,3; 

p· 

Mit p = 900 kg/cm2 wird t-
800 
700 
600 
550 

Siehe J;~ig. 3. 

" 
" 

" 

- 22,2° 
-- 8,3° 

10,1° 
+- 35,7° 
- ! __ 53 1 ° 

' ' 

1600 ·102 
f = ---------. 

p 

und f= 178 cm 
200 )) 

229 " 
267 " 
290 " 
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cmf 
8500 

/ 3. Es soll untersucht werden, welche 
Durchhänge sich bei den verschiedenen 
Temperaturen bei einer Spannweite von 
500 m bei einem Bronzeseil einstellen, 
wenn eine maximale Beanspruchung von 
25 kgfqmm zugelassen wird. (Die mecha
nischen Eigenschaften des Materials mögen 
den früher für Hartkupfer angeführten 
entsprechen.) Hierbei sei angenommen, 
daß die Maximalbelastung bei + 15 ° 
mit einem .Winddruck auftreten möge, 
der eine Gesamtbelastung des Seils von 
0,021 kg/cm3 hervorrufen würde. 

zwo L 
V 

V 
V 

ZJOO 

i 

L 

kg/qcm 1" 
1300 

1300 

....._ -- r-r-r-
tfOO 

-

Fig. 4. 

Änderung der Beanspruchung 
und des Durchhangs eines 
Bronzedrahtes mit der Tem
peratur bei 500 m Spannweite. 

Die Maximalbeanspruchung tritt 
gleichzeitig mit der Maximalbelastung 
auf. Dies ließe sich mit Gl. (4) für 
l>max=0,021 kgfcm3 und t0 -t=35° 
beweisen, doch kann dies bei der vor
liegenden großen Spannweite ohne wei
teres angenommen werden. Die anzu
stellende Berechnung gestattet übrigens, 
diese Annahme auf ihre Richtigkeit 
nachzuprüfen. 

Wir gehen aus von den Formeln für Durchhang resp. Be
anspruchung: 

f2 2 2 

t= 15 7 ·104 ·-- 0 5 ·10-4 ·_::_- 2450 _g_0-x2 + 0 045p + t 
' x2 ' f Po2 ' o o> 

x2 
p= 11,1·10-4 •7 . 

und setzen darin: 

x=50000cm; Pmax=2500kgfcm2 ; l>max=0,021 kgfcm3 

t0 =+15°. 

Damit kommt 
12 5 102 27750·102 

t=O 628·10-4 · ( 2 --'-·---- -302· p=----
, f ' f 

Mit f= 2000 cm wird t= -113° und p = 1440 kg/cm2 

2300 " 25° 1250 " 
2400 + 6° 1200 

'' '' 2500 + 40° 1150 ,, ,, 
Siehe Fig. 4. 
Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, wird der 

Wert von Pmax = 2500 kg/cm2 bei der niedrigsten Temperatur 
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von - 20° nicht erreicht; unsere obige Annahme ist also ge
rechtfertigt. 

Über die eben berechneten, in Fig. 2 bis 4 aufgenommenen 
Kurven ist allgemein zu sagen, daß die Kurven für die Beanspruchung 
bei steigender Temperatur abfallen, während umgekehrt die Kurven 
für den Durchhang mit der Temperatur aufsteigen. 

Die Kurven für die Beanspruchung werden bei größer werdenden 
Spannweiten flacher; umgekehrt ist die Änderung des Durchhanges 
um so geringer, je kleiner die Spannweite ist. 

Einen bedeutend besseren Überblick über alle diese Verhält
nisse geben die Funktionen (x, p) und (x, f), wenn man diese für 
Temperaturen, die etwa um je 10 ° voneinander verschieden sind, 
berechnet und gleichzeitig in ein Koordinatensystem aufzeichnet. 

Es sollen solche Kurventafeln für Hartkupfer und Aluminium 
für Spannweiten bis 200 m unter Zugrundelegung der Verbands
normalien berechnet werden. 

4. Hartkupfer (Materialkonst. s. Kap. III). 
Maximalbeanspruchung je im ungünstigsten Falle 12 kg/mm2 

(siehe Fig. 5 und 6). 
Hierfür ist: 

xp= 4240 cm, 

Pkonst=447 kgfcm2 =Asymptote der (x,p)-Kurven, 

t1=+29°. 

a) Es werden zunächst die Kurven für x > xP berechnet. 
Bei t = t1= 29° wird 

239 ·10- 4 

f - ·X2, 
- 8·1200 

P = Pkonsti x=6000 cm; {=89 cm 
8000 

" 
158 

" 9000 
" 

200 
" 10000 

" 
247 

" 11000 
" 

299 
" 12000 

" 
355 

" 13000 
" 

418 
" 14000 

" 
485 

" 15000 
" 

557 
" 16000 

" 
ß31 

" 17000 
" 

712 
" 18000 

" 
800 

" 19000 ,. 890 ,. 
20000 

" 
989 

" 
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Diese Parabel wird zweckmäßigerweise zuerst gezeichnet, weil 
von ihr die größte Zahl von Punkten gegeben ist und sich die 
anderen an sie anschmiegen. 

und 

Wir hatten für Hartkupfer: 

1 /[Pmax- 22,1 (t+o)]-p 
X=0,18pmax'PV 2_( /267)2 • 

P Pmax ' 
Mit Pmax= 1200 kg/cm2 wird: · 

0,18·Pmax=217, 

Pmaxf2,67 = 20,25 ·104 

mit t= -20 -10 +0 +10 +20+30 +40°: 

Pmax-22,1(t+5)= 1531 1310 1089 869 648 426 205. 

Die Berechnung gestaltet sich wie folgt: 

t=+40° 

1 I p- 2o5 
X= 217 ·p V 20,25·104-p2 ; 

x2 
f= 111·10-4·-. 

' p' 

p = 445 kg/cm2; 
440 
430 
400 
380 

" 
" 
" 
" 

x= 23200 cm; 
15 500 " 
10840 " 

5880 " 
4520 " 

f= 1340 cm, 
608 

" 302 
" 97 
" 57 
" Die Kurve für t= + 30° ist entbehrlich, weil die Kurve 

t = + 29 ° aufgezeichnet wird. 

t=+ 20° 

1 I 648-p x 2 

x=217·pv p2- 20,25·104; f=11,1·104·p-; 

p=600kg/cm2 ; x=2279cm; f=9,6cm; 

500 " 6070 " 82 " 
480 
460 
455 

" 
" 
" 

8150 " 
14360 " 
20230 " 

1 I 869- P 
X= 217 . p V p2 - 20,25 ·104 ; 

p = 800 kgjcm2 ; x= 2180 cm; 
600 

" 
5390 

" 500 
" 

9560 
" 480 

" 
12300 

" 460 
" 

21190 
" 

154 " 
496 " 
998 " 

4 .x2 
f-111·10 ·--· - ' p' 

f= 6,6 cm; 

53,9 " 
204,5 " 
350,0 " 

1081,0 " 

für 
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t=+0° 

V 1089-p 
x=217· · 

p p 2 - 20,25·104 ' 

p = 800 kg/cm2 ; x=4450 cm; 
700 

" 
5500 

600 " 
7100 

500 
" 

11870 
480 

" 
14550 

465 
" 

19800 

t= -10° 

1 I 1310-p 
X= 217 'PV p 2 -20,25·104 ; 

" 
" 
" 
" 
" 

p = 950 kg/cm2 ; x=4540 cm; 
800 

" 
5750 

600 
" 

8630 
500 

" 
13530 

475 
" 

19050 

1 /1531-p 
x= 217 ·pv 1J2=- 20,25·104 ; 

" 
" 
" 
" 

p-= 1200 kg/cm2 ; x=4240cm; 
800 

" 
7100 

" 600 
" 

10000 
" 500 

" 
15960 

" 480 
" 

21200 
" 

b) Spannweiten x < xP. 

Es ist allgemein, wenn eo = (! = b: 

worin t0 =- 20 ° zu setzen ist. 
Mit Pmax= 1200 kg/cm2 wird: 

x2 
f = 11' 1 . 104 .- ; 

p 

f= 30,0 cm; 
49,0 " 
94,0 " 

315,0 " 
487,0 " 
930,0 " 

x2 
f = 11 1·104 . --. 

' p' 

(=26,0 cm; 

45,0 " 
137,0 " 
401,0 " 
842,0 " 

x2 
f = 11 1 . 104 .-. 

' p' 

f= 17,9 cm; 

70,0 " 
189,0 " 
565,0 " 

1040,0 " 

Pma.!!_ · , 124_a_ = 580 
Ö V ' 

P~nax = 144 ·104 

und mit 

31 

t=-20 -1o =t=o +1o +20 +30 +40°: 
{} 

Pmax--(t-fo)=1200 979 758 537 316 93 -128. 
(( 



32 Durchrechnung numerischer Beispiele. 

Damit berechnen wir für: 

t=+ 40° 

1IP+i28 
X= 580·p V 144 ·104 -p2; 

x2 
(=111·10-4·-· 

' p' 
p=400 kgjcm2 ; x=4710 cm; 

3100 " 
1770 " 
1220. " 

f= 61,3 cm; 
35,5 " 

t=+ 30° 

300 
200 
150 

" 
" 
" 

1 I p-93 
X= 580·p V 144 ·104-p2; 

p = 450 kg/cm2 ; x=4450 cm; 
2140 " 
1020 " 

554 " 

300 
200 
150 

" 
" 
" 

1Fp-il16 
x=580·pv 144·104-p2; 

p = 550 kgjcrn2 ; 

500 
400 
350 

" 
" 
" 

x=4570crn; 
3600 " 
1880 " 
1040 " 

X= 580. p V 14~:1-6~37-~; 
p = 700 kgjcm2 ; 

650 
600 
550 

" 
" 
" 

p = 850 kg/cm2 ; 

800 " 
780 
760 " 

" 

x= 5310 cm; 

3975 " 
2660 " 
1080 " 

x= 5580 crn; 

3365 " 
2320 " 

670 " 



Durchrechnung numerischer Beispiele. 

p = 1000 kg/cm 2 ; 

990 " 
980 
979 " 

" 
0 

X=- . 
0' 

x= 4010 cm; 

2800 " 
820 " 

0 " 

p=pmax• 

33 

5. Hartkupfer. .Maximal-Beanspruchung (im ungünstigsten 
Falle) 14 kg/mm2 (siehe Fig. 7 und 8). 

Hierfür ist: 
xP=4950cm 

Pkoust = 520 kg/cm2 

=Asymptote der (x, p)-Kurven 
tr= 34,6°. 

a) Es werden zuerst die Kurven für x > xP berechnet. 

Bei t= tr= 34,6° 
wird 23 9 ·10-3 

xz f= _8,·1400 

x=5000 cm; f= 53,2 cm; 
6000 

" 
76,9 

" 7000 
" 

104,2 
" 8000 

" 
136,2 

" 9000 
" 

172,1 
" 10000 213,0 
" 12000 

" 
306,5 

" 14000 
" 

417,5 
" 16000 

" 
546,0 

" 18000 
" 

690,0 
" 20000 

" 
851,0 

" Es ist wiederum: 

1 /[l;m~x- 22,1 ((+ 5)]--=._ p 
x=0,18plllax'P V p2- (Pmaxf2,ß7)2 -. 

Mit Pmax = 1400 kg/cm 2 wird: 

0,18 ·Pmax = 253 
(P 111a)2,67)Z = 27,15 · 104 

und mit t=-20 -10 ±o +10 +20 +3o +40°: 
[Pmax-22,1 (t+5)]=~ 1731 1510 1290 1069 848 625 -405. 

Die Berechnung gestaltet sich wie 

t=+40° 

V -405+p 
X=253·p 2+2~1-.-1--04; -p 1, o· 

\Ve i I, Frcileitnng,·n. 

folgt: 

:1'2 
r~~tl,l·l0- 4 · ; 

p 
3 
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30 Durchrechnung numerischer Beispiele. 

p = 480 kg/cm2 ; x = 5190 cm; { = 62,2 Clll i 
500 

" 
8400 

" 
157,1 

" 510 
" 

12390 
" 

335,0 
" 515 ,, 16910 

" 
619,0 

" 516 . 
" 

18900 
" 

770,0 
" 518 

" 
24600 1300,0 

" 
t= + 30° 

x2 
f= 11,1·10-4 • --; 

]J 

p = 600 kg/cm 2 ; X= 2 550 Clll i f= 12,0 cm; 
580 

" 
38ß0 

" 
28,5 

" 560 
" 

5550 
" 

61,0 
" 550 

" 
6850 

" 
94,8 

" 540 
" 

8890 
" 

162,5 
" 530 

" 
13480 ,. 380,0 

" 527 
" 

16 770 
" 

592,0 
" 525 

" 
20700 

" 
908,0 •: 

t=+20° 

• '1 / 848 - p x 2 

x=2a3·p V p2-27,15·104; f=11,1·10-4.p; 

p = 800 kg/cm2; x = 2 310 cm; f= 7,4 cm; 

700 " 4065 " 33,6 " 
ßOO " 8050 " 120,0 " 
570 " 10400 " 211,0 " 
550 " 13610 " 375,0 " 
540 " 16890 >: 588,0 " 
530 " 24620 " 1278,0 " 

t=+10° 

X= 253·p v~-f0:~,15~04; x2 
f= 11,1·10-4 · ; 

p 

p = 1000 kg/cm2 ; x=2461cm; f= ß,75 cm; 
800 

" 
5460 

600 
" 

11020 
570 

" 
13900 

550 
" 

18000 
546 

" 
19400 

540 22100 

I C.CC + 0° 

.r =c 253 ·p vp~-12:~,i5 ~104; 

" 
41,5 

" 
225,5 

" 
378,0 

" 
655,0 

" 
767,0 

" 
1006,0 

:.1'2 
I'== 11,1·10-4 ·-" ; 

p 

" 
" 
" 
" 
" 
" 



Durchrechnung numerischer Beispiele. 

p= 1000kg/cm2; x=5050cm; f= 28,3 cm; 
850 

" 
6 730 

" 
59,0 

" 800 
" 

7360 
" 

75,5 
" 700 

" 
9200 

" 
134,1 

" 600 
" 

13400 
" 

333,0 
" 560 

" 
18610 

" 
689,0 

" 550 ,. 21450 
" 

830,0 
" 

t=-10° 

X= 253 ·p vp2 ~~}~, 15 ~1Ö4; f= 11,1·10-4. ~2; 
p = 1200 kg/cm2; x = 4950 cm; f= 22,7 cm; 

t ~'-'- 20° 

1000 " 6 700 " 49,3 " 
800 " 8 900 " 110,0 " 
700 

" 600 
" 570 
" 

10790 
15400 
19100 

" 
" 
" 

184,0 " 
438,0 " 
711,0 " 

x= 253 ·p"l / 1731-p . 
V p 2-27,15·104' 

r = 11,1 . 10-4 . :x:~; 
p 

p==1400kg/cm2 ; x=4950cm; 

1000 " 8040 " 
900 

" 
8950 

" 800 
" 

10180 
" 

700 
" 

12175 ,. 
600 

" 
17120 ,. 

580 
" 

19 680 ,. 

f= 38,0 cm; 
72,0 " 
99,0 " 

144,0 ,. 
235,0 " 
543,0 " 
735,0 ,, 

37 

Die Berechnung dieser Kurven kann natürlich auch mittels der 

Fu (t, p) und Fu (t, f) geschehen, indem man für einzelne Spannweiten 
diese Kurven als Hilfskonstruktion festlegt, daraus die betreffenden 

Werte für -20°, -10°, + 0° usw. abliest und in ein Koordinaten
system x, p resp. x, f aufträgt. Es sind dann nur Punkte gleicher 

Temperatur zu verbinden, um die Kurven (x, p) und (x, r) zu er

halten. Dieser Weg soll nun für die Spannweiten unter xP ein
geschlagen werden. 

h) X- : XJ! 

l.!o=l]= o 
Prna:r = 1400 kg/em2 bei f0 = fmin' c- :?0°. 

Wir hatten: 

(' 
H 



38 

hierin ist 

X=O 

Durchrechnung numerischer Beispiele. 

mit x=O cm; 

2000 " 
3000 " 
4000 " 
4950 " 

('8 = +- 43,3°; 
+42,9 
+42,4 
+41,7 
+40,9 

t=- 0,0452p + 43,3 

43,3- t 
p= 0,0452 

f=- 20°; 
-10 

p= 1400kg; f=O; 

x=2000cm 

0 
+10 

20 
30 

-1 40 

1180 " 
958 " 
740 " 
515 " 
294 " 

73 " 

x2 
t=0,195 -2- 0,0452p+42,9; 

p 

p=1400kg/cm2 ; t= 

x2 
f = 11 1 . 10-4 • -- • 

' p' 

-20° f=3,2cm; 
1200 

" 
=0,5 -54,1 +42,9=-10,7 3,8 

" 1000 
" 

0,8 45,2 42,9 - 1,5 4,5 
" 800 

" 
1,2 36,2 42,9 + 7,9 5,5 

" 
400 

" 
4,9 18,1 42,9 +29,7 11,1 

" 300 
" 

8,7 13,6 42,9 +38,0 14,8 
" 

200 
" 

19,5 9,05 42,9 +53,4 22,2 
" 

x=3000cm 
x2 

t~ 0,195-2- 0,0452p + 42,4 
p 

p = 1400kg/cm2 ; t=· 
1200 

" 
= 1,2 -54,1 

1000 
" 

1,8 
800 

" 
2,7 

400 
" 

11,0 
200 

" 
43,8 

x =- 4000 cm 

x2 
t = 0,195-2- 0,0452p + 41,7; 

p 

45,2 
36,2 
18,1 

9,05 

-20° 
+ 42,4 =- 10,5 

42,4 - 1,0 
42,4 -1-.- 8,9 
42,4 +35,3 
42,4 + 75,1 



Durchrechnung numerischer Beispiele. 39 

p=1400kgjcm2 ; 

1200 
" 1000 
" 800 
" 600 
" 400 
" 

x=4950cm=x,, 

p = 1400 kgfcm 2 ; 

1200 
" 1000 
" 800 
" 400 
" 

t= 
=2,2 --54,1 

3,1 45,2 
4,9 36,2 
8,65 27,1 

19,5 18,1 

-20°; 
+41,7~-10,2 

41,7 - 0,4 
41,7 -j-10,4 
41,7 +33,2 
41,7 -T-43,1 

f=12,7cm; 

14,8 " 
17,8 " 
22,2 " 
29,5 " 
44,5 " 

x2 
t = 0,195. 2-0,0452 p 40,9; 

p 

t= -20° 
c= 2,8 -54,1 40,9=-10,4 

4,0 45,2 40,9 - 0,3 
6,2 36,2 40,9 + 10,9 

25,0 18,1 40,9 +47,8 

6. Aluminium. (M:aterialkonst. s. Abschnitt III.) 
Maximalbeanspruchung im jeweils ungünstigsten Fall 9 kg/mm2 

(siehe Fig. 9 und 10). 

xP= 4670cm 

Pknnst = 140 kg =Asymptote der (p, x)-Kurven; t1 = + 41,2°. 

Der Durchhang bei +- 40° ist kleiner als der bei - 5°. mit 
Zusatzlast, d. h. der l\Iaximaldurchhang tritt in diesem letzteren 
Falle ein. 

a) Es werden wiederum zunächst die Kurven für Spannweiten 
x :> xz> berechnet. 

l<'ür 

wird 

t= t1 = 41,2° 

. 17,75·10- 3 ·x2 t= ....... . 
8-900 

x= 4670 cm; f= 53,8 = fmax; 
4800 

" 
56,9 

5000 
" 

61,6 
5500 

" 
74,5 

6000 
" 

88,8 
7000 

" 
120,8 

8000 
" 

158,0 
9000 

" 
199,0 

10000 
" 

246,0 
11000 

" 
298,0 

12000 
" 

:355,0 
13000 

" 
416,0 

14000 
" 

481,0 
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42 Durchrechnung numerischer Beispiele. 

P = Pkousti x= 15000cm; {= 552,0 = f.uaxi 
16000 ,, 630,0 
17000 

" 
710,0 

18000 
" 

798,0 
19000 

" 
885,0 

20000 
" 

984,0 
21000 

" 
1081,0 

22000 
" 

1192,0 
23000 

" 
1300,0 

24000 
" 

1420,0 
24650 

" 
1500,0 

Wir hatten für Aluminium: 

X=~ 0 326p ·p. 1 I[P~ax- 16~ u±_5)]-E. 
' max V p2 - (Pmax/6,46)2 

Mit p = Pmax = 900 kgjcm2 

wird 0,326 • Pmax = 294; (Pmaxft3,46? '=~ 1,9 · 104 

und mit t=-20 -10 =J=O -1-10 +20 +30 +40°: 

Pmax-16,3(t+5)==1147 982 817 653 489 324 160 

Damit berechnet sich für: 

t=+30° 

X= 294 ·p. V~ 3Yt~96~~ 104; 
xz 

f= 3,45·10-4 · -; 
p 

p = 200 kg/cm 2 ; x= 4590 cm; f=36,3cm 
170 

" 
6440 83,9 

" 150 
" 

10800 268,1 
" 145 

" 
15100 540,0 

" 143 
" 

19430 908,0 
" 142 

" 
25200 1535,0 

" 

p = 300 kgfcm2 ; x=4600cm; f= 22 cm; 
200 

" 
()880 ,, 77 

" 1()5 
" 

9750 
" 

195 
" 155 

" 
13950 

" 
435 

" 150 
" 

16100 
" 

595 
" 148 

" 
19 750 

" 
925 

" 



Durchrechnung numerischer Beispiele. 

t=+l0° 

V~3-p- x 2 

X=294·p p2 _ 1,96 . 104 ; {=3,45·104 ·p; 
p=450kg/cm2 : x=4405cm; {=14,9cm; 

400 " 4990 ,. 21,4 " 
300 

" 6250 
200 

" 
8 770 

170 
" 

11780 
160 

" 
13490 

157 
" 

14480 
156 

" 
15000 

155 
" 

15300 
154 

" 
15700 

153 
" 

16300 
150 

" 
18400 

148 
" 

21950 

" ,. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

44,9 " 
132,0 " 
279,0 " 
390,0 " 
467,5 " 
494,8 " 
518,0 ,, 

590,0 " 
597,5 " 
774,0 " 
965,0 " 

x·2 
{=345·104·-· , p' 

p ~ 700 kg/cm2 ; x= 3 240 cm; {= 5,2 cm; 
500 

" 
5420 

" 
17,0 

" 350 
" 

6940 
" 

49,0 
" 200 

" 
12500 

" 
177,5 

" 160 15250 
" 

495,0 
" 152 ,, 20150 

" 
929,0 

" fc~ -10° 

x: = 294 0 p vp2 ~8-~,f/~o4; 
p = 700 kg/ern2 ; x=5040 cm; {=-12,4 cm; 

600 
" 

5900 
" 19,85 " 

500 
" 

6710 
" 

31,0 
" 300 

" 
8710 

" 
87,0 

" 250 ,, 9610 
" 

200,0 ,. 
200 

" 
11510 

" 
228,0 

" 170 ,, 14800 ,. 442.0 ,. 
160 

" 
17 410 

" 
ß51 ,0 ,. 

150 23ß00 
" 

1279,0 
" 

V-- -----~-

' 1147- p 
X- - 294 · p 2 - - 4 : 

p --1,96·10 

43 



44 Durchrechnung numerischer Beispiele. 

p- 900 k n"j Clll 2 ' ;" , :J"=- 4670 cm; I -~8,4 cm; 
800 

" 
5 555 

" 
13,3 

" 700 
" 

6 il40 
" 19,75 " 

GOO 
" 

7060 
" 28,60" 

500 
" 

7 780 
" 41,50" 

400 
" 

8565 
" 

63,0 
" 300 

" 
9670 

" 
107,1 

" 250 
" 

10610 
" 

154,5 
" 200 

" 
12 680 

" 
276,0 

" 180 
" 

14520 
" 

404,0 
" 170 

" 
16 200 

" 
530,0 

" 160 
" 

19100 
" 

782,0 
" b) Spannweiten unter xP (= 4670 cm). 

Es ist wiederum mit !?o = I! = J 
- ,- ---- ,'} - -c--·,--

x~=p Pmax V')4-;:(-:-J/ -l:o =-~L~-=io)_L-+p 
~ .... , P~wx- P2 ' 

worin f0 =-=- 20 ° . 
Es wird hierbei: 

und mit 
t=~ --:20 

{} 
-10 

736 

+1o +2o +3o +40 1': 

Po- -;;_ (t- f0 ) ~-- 900 571,5 407 243 78,5 - 86. 

f' ---20° 
:12 

(=111·10 4 · • ' p, 

X c= 2000 cm; 

3000 " 
4670 " 

f'=~-1,53 cm; 

3,45 " 
H,42 ,. 

V p=-. 571 
X~ 1898. p H 1 . 104 __:___ p2 

p = 571 kg/cm2 ; :r 0 cm; 
574 " 2720 " 
577 " 3980 " 
580 " 4790 " 

(= 3,45 ·10 4 
x2 

p 



Durchrechnung numerischer Beispiele. 

p=243 kg/cm2 ; 

250 
270 
280 
300 

" 
" 
" 
" 

x=O cm; 
1451 " 
3220 ,. 
3780 ,. 
5065" 

t =+40° 

:c= 1898·pV 8;~;-sß p2 

p= 100 kg/cm2 ; x= 2898 cm; f=2,9cm; 
150 

" 
4940 

" 
5,6 

" 200 
" 

7325 
" 

9,2 
" 

Die Kurven für t= -10°, + 100 und +30° wurden 
poliert. 

45 

inter-

Die eben aufgeführten Zahlenwerte sind in den Fig. 5 bis 10 
aufgezeichnet. Es ist nochmals darauf hinzuweisen, daß die darauf 
ersichtlichen Kurven (x, p) und (x, f) keine effektiven Änderungs
vorgänge darstellen, sondern nur ein bequemes Hilfsmittel für die 
Bestimmung der fraglichen Größen sein sollen. Dadurch aber, daß 
in ihnen die Kurven für verschiedene Temperaturen gleichzeitig 
Aufnahme fanden, ist es trotzdem möglich, sich mit ihnen ein Bild 
über die tatsächliche Änderung der Größen p oder f mit der Tem
peratur zu verschaffen. Die betreffenden Werte für zwischenliegende 
Temperaturen könnten nötigenfalls interpoliert werden. Diese Kurven
tafeln sind deshalb für den 1\Iontageingenieur, der bei den üblichen 
großen Spannweiten genaue Unterlagen für die 1\Iontage der Lei
tungen haben muß, von besonderem Werte, da, wie die Erfahrung lehrt, 
bei ein und derselben Anlage die einzelnen Teilstrecken, durch die ört
lichen Verhältnisse bedingt, verschieden große Spannweiten aufweisen. 

Betrachten wir zunächst die Kurven (x, p) in dem Teile für 
x > xP, so ersieht man aus diesem Kurvenbilde deutlich, in welchem 
1\faße die Beanspruchung bei c5 und einem beliebigen t von dem 
Maximalwert Pmax (Parallele zur Abszissenachse im Abstande Pmax) 
abweicht. Die Größe dieser Änderung ist für die einzelnen Spann-· 
weiten, speziell für die niederen Temperaturen, sehr verschieden. 
Die Gerade p = P!wust als Asymptote siimtlicher (x, p) ·Kurven wurde 
ebenfalls in das Kurvenblatt aufgenommen. Für die Temperatur tr, 
der sie entspricht, ist jene Änderung der Beam;pruchung bei allen 
Spannweiten gleich. Man ersieht daraus, daß alle Kurven (x, p) 
für t < tf zur x- Achse konvex, die Kurven (x, p) für t > tr hin
gegen konkav zu ihr sind. Für größere Spannweiten gehen sie 
praktisch in Geraden über und infolgedessen, was gleich bemerkt 
werden möge, die zugehörigen Durchhangskurven (x, f) in Parabeln. 
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Fig. 11. Fig. 12. 
Spannweite .· x1,. Spannweite< Xp. 

Fu (t,p) für Kupfer mit Pm"-"= 12 kg/r1mm bei verschiedenen Spannwcitc11. 

Werden die Kurven unter sich, nur mit Rücksicht auf die 
Änderung mit der Temperatur, aber bei gleichbleibender Belastung 
(Eigengewicht) verglichen, so kann man feststellen, daß diese 
Änderung ebenfalls bei kleineren Spannweiten ungleich größer ist 
als bei größeren. Dies ist wichtig, wenn zwei Spannweiten ver
schiedener Größe in einer Strecke aufeinander folgen. Bei Alu-
minium mit p - !) ku-/mm2 kommt dieser um~tand besonders lllax .__, 

zur Geltung. 
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Die Kurve (x, p) 
P=Pmax bei X=Xp, 

mf 

für t= tmin ~=- 20°· schneidet die Gerade 
sie geht dann für x < x in diese Gerade •. p 

über. Die Anderung von p zwischen 

10 ,, -,o=F=~'~.......-; 
-20° und+ 40° wird naturgemäß 
noch größer. 

g 

8 

lf 

1 

Im Gegensatz hierzu ändert 
sich der Durchhang bei kleinen 
Spannweiten wenig, da er hier 
überhaupt nur kleine Werte an
nimmt. Für größere Spannweiten 
bleibt diese Änderung zwischen 
- 20 und + 40 ° beinahe von 
gleicher Größe. Es gibt deshalb 
auch in den Fällen, in denen der 
Maximaldurchhang bei + 40° auf
tritt, die Parabel entsprechend t0 

mit g0 einen guten Anhaltspunkt 
für die auftretenden Durchhänge, 
wenn es sich um große Spann
weiten handelt, wofür berechnete 
Werte nicht vorliegen. (Gl. a.) 

Fig. 11 bis 14. Es wurden für 
verschiedene Spannweiten ans der 
Kurventafel der Fu (x, p) und 

0 _: . - . --- -
+Z0-10 IO +10 +Z0+30r'I0°t 

20m 
Fig. 13. Fig. 1-t. 

Spmmweite :::> Xp. tolpannwPite <..::XI'" 

Fu (t, f) für Kupfer mit Pma.r l:Z kg/<pnm bei yerschiet!PnPn Spann-
weiten. (Die Kurven gelten für Eigengewichtshelastnng, dio singnh\ren 

Punkte o für eine Zusatzbclasttmg 0,010 kg/cm" .) 

Fu (x, f) (Fig. 5 und 6) die betreffenden Fu (t, p) resp. Fn (t, f) ent
nommen und je in ein Koordinatensystem aufgezeichnet. Das Ver
hältnis des gemeinsamen Schnittpunktes (tr, pk011 , 1) der Fu (t, p) zu 
den KurYen (x, p) geht daraus deutlich hervor. 



VI. Bestinunung der niaxiinalen Durchhänge 
für die wichtigsten Leitungsn1aterialien für 

Spannweiten his HOO 1n. 

Vor der Projektierung einer Freileitungsanlage muß der In
genieur erst über die Wahl der l\Iaximalbeanspruchung, mit der er 
die Leitungen spannen will, schlüssig werden. In manchen Fällen 
kann ein gegebener Maximaldurchhang dafür ausschlaggebend sein, 
beispielsweise bei schon vorhandenen Masten, wo bei übrigens in 
der Regel auch der Beanspruchung selbst enge Grenzen gesetzt 
sind. Meistens aber ist der maximale Durchhang nicht vorgeschrieben . 
.Man wird ihn dann, mit Rücksicht auf die Höhendimensionierung 
der 1\faste, möglichst gering halten und zu diesem Zwecke mit der 
Beanspruchung möglichst hoch gehen, soweit es das jeweils zu ver
wendende Material gestattet. Es ist dann erwünscht, bei der ge
gebenen Spannweite in leichter Weise den maximalen Durchhang 
feststellen zu können, der sich bei der gewählten Maximalbean
spruchung ergibt. 

Es sollen die Mittel hierzu im folgenden für Kupfer als Leitungs
material gegeben werden. 

Unter der Voraussetzung, daß im ungünstigsten Belastungsfall 
ein Kupferdraht eine Beanspruchung von Pmax = 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20 kgfqmm aushalten soll, ist für irgendeine Spannweite der mit 
Berücksichtigung der Normalien des V. D. E. maximal auftretende 
Durchhang zu bestimmen. 

Wie aus den früheren Betrachtungen hervorgeht, treten für alle 
Spannweiten über xP die Maximaldurchhänge für Pmax 15,8 kg/mm2 

bei - 5° und gma.r auf. Sie berechnen sich infolgedessen für Pmax 

, ~ 16, 18 und 20 kgfqmm in einfacher Weise aus: 

(a) f.!max:" x2 
fmax = 8. p. ·- · 

ma.c 

Diese Gleichung ist in bezug auf f~uax und x die einer Parahel ; 
wird sie in einem senkrechten Koordinatensystem aufgezeichnet, so 
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ist dadurch das gewünschte Hilfsmittel zur Bestimmung des Maximal
durchhangs in diesen Fällen gegeben (s. Taf. I). 

Die numerische Berechnung ist unten durchgeführt. 
Die Verhältnisse für die Spannweiten unter xP werden be

sondere Berücksichtigung finden. 
Wählt man hingegen als Maximalbeanspruchung 8, 10, 12 oder 

14 kgfqmm, so tritt der Maximaldurchhang bei der maximalen 
Temperatur von + 40° ein. 

Wir wenden uns hier ebenfalls vorerst nur den Spannweiten 
über xP zu. Der Durchhang fmax für t = tmax = + 40 ° läßt sich 
am einfachsten mit GI. (13) und (a) berechnen. Und zwar sind 
hierzu in ähnlicher Weise, wie dies im vorigen Kapitel geschehen 
ist, einige zusammengehörige x und fmax festzustellen, um damit 
die stetige Kurve (x, fmax) aufzeichnen zu können. 

Für die Spannweiten kleiner als xP ist bei der Bestimmung 
des Maximaldurchhanges ein Umstand zu berücksichtigen, von dem 
bisher nicht die Rede war. Die Leitungen erfahren bekanntlich 
hier die Maximalbeanspruchung bei der niedrigsten Temperatur. 
Die Beanspruchung bei - 5° und maximaler Zusatzlast interessiert 
nicht, da sie hier nur einen Wert unter dem maximalen erreichen 
kann. Anders verhält es sich mit dem dabei auftretenden Durch
hang; es ist nämlich möglich, daß derselbe größer wird als der, 
bei + 40° und e = ö, sodaß er dann den maximalen Durchhang 
darstellen würde. 

Um diese Verhältnisse klarzustellen, soll untersucht werden, 
unter welchen Bedingungen der Durchhang eines Drahtes bei - 5° 
und der Belastung r.!max und bei + 40° und der Belastung e die
selbe Größe hat, vorausgesetzt, daß er so gespannt ist, daß er bei 
- 20° die Beanspruchung Pmax aufweist. 

Der Durchhang bei der Temperatur t0 =- 20° und der Be
lastung e sei {0 , die maximale Belastung Umax trete bei der Tem
peratur te =-5° auf, wo bei der Durchha11g fe sein möge. Bei der 
maximalen Temperatur t,na.c sei der Durchhang {1 und die Be· 
lastung (!. 

Wir haben dann für die Zustandsänderungen des Durchhanges 
von fo und e nach tl! und emax einerseits und nach tmax und e 
andererseits folgende Beziehungen entsprechend GI. (1) zwischen 
Durchhang und Spannweite als Variabeln: 

8 (f. 2 r. 2) (t t ) '} ( e",ax. x2) 3 x-2 I! -- 0 = I!- 0 I - Pma.~- 8f" - a 1 

I! 

3 ~2 (ft2 - fo 2) =~ (tma:r- fo) {}- (P",ar -es~) a · 

\\. e i I, Freileitungen. 4 
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Mit f1 = f9 = f kommt für den Schnittpunkt dieser beiden 
Funktionen durch Subtraktion: 

o-(e x"l_f!ma,rx2)a_, (t -1) 
- 8 f 8 f 0 I "'"'" Y 

oder 
1o -occ" 

{ ==:::::::::- •• ~_ma.r, '-_ • X""' 

8 fma.r- tc {} 
(19) 

Fernm· ist nach (a): 

(20) 

(21) 

Aus GI. (19) und (20) folgt: 

{} () 
p"' ~ -- (t - t") ~ 1/1(/.T 

~ (( max ~ !!ma.r _ Q 
(22) 

das gesuchte Kriterium, als Bedingung für gleichen Durchhang bei 
fc =-5° und tmax = + 40°, entsprechend den obigen Ausführungen. 

Dieses pr/ hat demnach dens<' l ben IY ert wie das p:""x (siehe 
Kap. III GI. (6)), das wir für Spannweiten über xl' als kritischen 
Wert der maximalen Beanspruchung bei der Bestimmung des 
Maximaldurchhanges kennen lernten. 

Der Ausdruck für pg' ist ferner dadurch interessant, daß er 
von der Maximalbeanspruchung unabhängig ist. Die Gl. (22) be
sagt somit, daß bei irgendeiner Maximalbeanspruchung die Funktionen 
(x, f) für tc und tmar, sich dann schneiden, wenn auch die zugehörige 
Fu (x, p) für t{! von der Geraden p = p{!' = p:"ax geschnitten wird, 
und zwar haben beide Schnittpunkte die gleiche Abszisse. Dies ist 
in Fig. 15 bis 18 dargestellt (Berechnung der Kurven s. u.). Die Spann
weite, bei der sich die Durchhangskurven schneiden, ist ebenfalls 
durch diese Beziehung festgelegt. Wir haben dafür den Ausdruck 
laut Gl. (13): 

X =p I. (Pma.c 
f I! !! (23) 

Da entsprechend dieser Gleichung mit x / 0 nur ein Schnitt
punkt der 2 Durchhangskurven für t = te und t = tmax vorhanden 
ist, so ist ohne weiteres klar, daß eine derselben für Spannweiten, 
die größer als dieses xr sind, über der andern liegt, während sie für 
Spannweiten kleiner xr darunter liegen muß. Dies ist wichtig, da 
ja die oberste Kurve den .Maximaldurchhang, auf den es uns hier 
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ankommt, darstellt. Welche nun für die Spannweiten größer als xf 
die obere der beiden Kurven ist, ergibt sich einfach, wenn man 
beachtet, unter welchen Verhältnissen bei der Spannweite xP, die 
die Grenze für die eben betrachteten darsteHt, der maximale Durch
hang auftritt. Dieses x1, ist nämlich auch gleichzeitig die untere 
Grenze für die Spannweiten, für die mit der Maximalbeanspruchung 
bei - 5° zu rechnen ist. Für diese stellten wir fest, daß der 
maximale Durchhang für maximale Beanspruchung·en Pma~ > p;"a" 
bei -5° und Eislast, für Pmax < p;11 ax bei + 40° auftritt. Wir können 
also daraus schließen, daß mit Maximalbeanspruchungen > p;11ax 

der größte Durchhang für die Spannweiten zwischen xP und xf sich 
bei -5° und Eisbelastung einstellt, für die Spannweiten zwischen 
xf und 0 hingegen bei + 40 °. Es ist leicht einzusehen, daß ein 
solcher Übergang bei maximalen Beanspruchungen < P:nax nicht 
möglich ist, da die Beanspruchung dann nie den Wert p = Pmax 
erreicht. Es liegt demnach ganz allgemein für x> xl der 
maximale Durchhang bei -5° und der maximalen Zusatz
last vor, bei x < xl hingegen bei + 40° ohne Zusatzlast. 
Wird die Maximalbeanspruchung gerade gleich p;11ax gewählt, so 
fällt der Schnittpunkt der Durchhangskurven auf die Spannweite xP: 
die Kurve (x, f), die für x :>"' xP bis zu diesem Punkte gleichzeitig 
den Durchhang bei - 5° mit l!max und + 40 ° mit I! darstellte, ver
zweigt sich bei der Spannweite xP = xf, wobei die Kurve, die der 
Temperatur + 40° und e entspricht, die oberste bleibt. 

Im Ausdruck für xt ist im Nenner unter dem Wurzelzeichen 
stets: 

oder 

Es folgt daraus für ein reelles xr die Beding·nng·: 

'> _{}(t-t) Pe =Pma:r (C !! o 

_Ce , + ,'} (t t) 
P",.x<PI! ~ c- o 

• ' - I + l'f (t - f ) = II Mit Xf' = 0 Wll d Pma.r -- Pu (( I! 0 Pmax 

(24) 

(24') 

Die Maxi~albeansprnchung muß also zwischen Pc' ~--= p;nax und 

pr/ + 1!._ (tl!- t0), wo tc- t0 = 15 °, liegen, wenn die fmglichen Durch
a 

hangskurven sich zwischen 0 und xP schneiden sollen. 
Mit Einsetzung der numerischen Werte für Kupfer mit pg' 

c= 1580 kgfqcm wird dieses p;:wx ~= 1 U1 2 kgfqcm 2 • 

4* 
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Pmax ~= 1600 kg f gern. Pma.r = 1400 kgjqcm. 
Der maximale Durchhang für Kupfer bei Spannweiten unter Xp. 
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In ähnlicher Weise wie die Gl. (22) für p1/ kann man auch 
aus Gl. (19) und (21) ableiten: 

, {}( ) {! 
Pt - ~ ' f".a c - fl! n ~- __::: 0 

h t:ma.t· 'I; 

Wir haben also auch den Schnitt der .Ht (x, p) für t= tmax 
und (! mit p = p/ als Kriterium für einen Schnittpunkt der zwei 
Durchhangskurven bei tl! und t",a.r.· Für Kupfer wird p/ ,~~ 590 kg/cm2 • 

Diese Ergebnisse veranschaulichen Fig. 15 bis 18. Für 
Pmax = 2000 kg/qcm (Fig. 15) ist der Schnittpunkt der Durchhangs
kurven nicht vorhanden; der maximale Durchhang tritt stets bei 
-5° mit Zusatzlast auf. Bei Pmax = 1800 kgjqcm (Fig. 16) liegt er 
nur bei ganz kleinen Spannweiten bei der Temperatur + 40° vor, 
bei den praktisch vorkommenden Spannweiten jedoch bei -5°. 
Bei Pmax = HiOO kgjqcm (Fig. 17) ist der Schnittpunkt der Durch
hangskurven bereits sehr nahe an xP herangerückt; mit dem maxi
malen Durchhang bei + 40° ist hierbei für alle Spannweiten unter 
etwa 53 m zu rechnen. Bei Pma.~ = 1400 kg/<Icm (Fig. 18) ist dieser 
Schnittpunkt nicht mehr vorhanden; der maximale Durchhang stellt 
sich stets bei 40 ° ein. 

Die Berechnung der Kurven der maximalen Durchhänge für 
Kupfer gestaltet sich wie folgt. Wir hatten mit: 

Pmax = 8 10 12 14 15,8 16 18 20 kgjqmm, 
xP = 2820 3530 4240 4950 5610 5650 6360 7070 cm, 

Pkonst = 298 372 447 520 588 596 670 745 kgjqcm. 
a) Spannweiten über x 11 • 

J +40° 
Pmax = 1580 kgjqcm; t= \- 5 (Zusatzlast); 

239·10- 4 
r·~c ---'-~-- ----. x2. 

8·1580 ' 
X C.CCC 5 IHO Clll; fc= 60,0 cm; 

6000 
" 

68,1 
" 7000 

" 
!l2,9 

" 8 000 
" 

121 
" 9000 

" 
153 

" 10000 
" 

189 
" 11000 ,. 229 
" 12000 ,. 272 
" 1:3000 ,. 320 
" 14000 

" 
:no 

" 15000 
" 

425 
" 16000 

" 
484 ,. 

17000 
" 

546 
" 



Dc stimnnmg ÜC'r maximalmt Durchhänge. 

x = 18 000 cm ; (=612 cm; 
19 000 

" 
681 ,, 

20000 ,. 75fi 
" 22000 

" 
H15 

" 24000 
" 

1090 
" 25000 

" 
1180 

" 27000 
" 

1380 
" 28000 

'~ 
1480 

" 29000 
" 

1590 
" Pwax=1600kgjqcm; t=-iJ 0 (Zusatzlast); 

23 9. 10 4 r= _,__ ____ :_____ ·x2. 
8 ·1600 ' 

x = 5 ß50 cm; f= 59,5 cm; 
6000 

" 
67,0 

~' 
8000 

" 
119,5 

" 10000 
" 

186,2 
" 12000 ,. 269 ,. 

14000 
" 

365 
" 16000 

" 
478 

" 18000 
" 

603· ,. 
20000 

" 
745 

" 22000 
" 

90± ,. 
24000 

" 
1075 

" 25000 n 1165 
" 

Pmax =~~ 1800 kgjqcm; t ~~- 5° (Zu~atzlast); 
23 9 ·10 4 

{----- ' . x2; -- -8 .-(8-oo -

X ~ 6360 cm: I= 67,1 Clll: 

8000 
" 

106 
" 10000 

" 
166 

" 12000 
" 

239 
" 14000 

" 
325 

" 1fi000 
" 

425 
" 18000 ,. 538 
" 20000 

" 
()62 

" 22000 ,. 801 
" 24000 

" 
955 

" 25000 
" 

1036 
" 27000 

" 
1208 

" 
Pma.r ~- 2000 kgfqcm; t-~ -5° (Zu~atzlast); 

23,9. 10 + r . x~; 
H·200ü 

55 
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x= 7070 cm f= 74,8 cm x = 20000 cm f=597 cm 
8000 

" 
95,5 

" 
22000 

" 
721 

" 10000 
" 

149 ,. 24000 
" 

859 
" 12000 

" 
215 

" 
25000 

" 
930 

" 14000 
" 

292 
" 

28000 
" 

1170 ,. 
16000 

" 
383 ,, 30000 

" 
1341 

" 18000 
" 

484 
" 

33000 
" 

1624 
" 

Pmax = 800 kg(qcm; t=+40°; V +-195-+p --
X= 144,6 ·p. - p~ + 8,88. 104; 

x2 
f= 11,1·10- 4 ·-; 

p = 200 kgfcm~ x= 2600 cm f= 37,5 cm 
240 

" 
4105 

" 
78,0 

" 260 
" 

5500 
" 

129,7 
" 280 

" 
8610 

" 
295 

" 285 
" 

10290 
" 

412 
" 290 

" 
13460 

" 
692 

" 292 
'-' 

15 710 
" 

942 
" 294 

" 
19150 

" 
1390 

" 295 
" 

22210 
" 

1870 
" 

Pmax= 1000 kg; t= j- 40°; 

"1 I - p ____: 5 - X~ 

x=180·p· V 13,84·104--=Ji; f=l1,1·10-4·-_p-· 

Alle p müssen zwischen 5 und 372 liegen. 

p=330 kg/cm2 x=3240 cm f=35,5 cm 

340 " 7 435 " 180,3 " 

350 " 9590 " 290 " 
360 " 13000 " 522 

" 
365 " 17 300 " 910 

" 
367 " 20950 " 1350 

" 368 
" 

23120 " 1615 
" 

t~= + 40°; 

x2 
fc= 11,1·10-4·-; 

p 

Alle p müssen zwischen 205 und 447 lieg·en. 

p ~-= 380 kg/cm2 :1; -= 4625 cm r~ 62,5 cm 

400 
" 

6060 
" 

102 
" 420 

" 
8700 

" 
200 

" 
430 

" 
11390 

" 
335 

" 
440 

" 
18300 

" 
845 

" 
443 

" 
24050 

" 
1448 

" 

p 
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Pmax = 1400 kgjqcm; 

X=253·p--v-- }}+4-~s~-~10-4; xz 
f= 11,1·10-4 • . 

Alle p müssen zwischen 405 nnd 520 liegen. 

p = 480 kgfqcm x= 5190 cm f= 62,2 cm 
500 

" 
8400 

" 
157,1 

510 
" 

12390 
" 

335 
515 

" 
16910 

" 
619 

516 
" 

18900 
" 

770 
518 

" 
24600 

" 
1300 

b) Spannweiten unter xP, 

d. h. Maximalbeanspruchung bei - 20° ohne Eislast. 

1. Durchhang bei + 40°. 
Allgemein: 

" 
" 
" 
" ,, 

p 

57 

x= p· ~o -1/24:a. \1 [Po-: (tmax- lo)J~~ 
P2- Poz 

e=J=8,9·10-3 ; p 0 =2000kg(qcm; tmar~+40°; f0 =-20°; 

x = ap. Vl/-:1~~~~. 
a = 4,83 · Pmax 

Pmax = 2000 kgjqcm a=967 
1800 

" 
870 

1600 
" 

773 
1400 

" 
676 

b = Pma.1·- 1330 I P;..ax 

b=670 400·104 

470 324. 104 

270 256. 104 

70 196 ·104 

xP =~ 7070 cm. 

. -4 xz 
/=11,1·10 . -· 

p 

p = 670 kgjqcm x= Ocm {c~ 0 cm 
690 

" 
1590 

710 
" 

2320 
750 

" 
3490 

800 
" 

4800 
910 

" 
7640 

Pmax '= 1800 kgjqcm; 

J' ~ 870·p· v32t ioti§p2; 

" 4,0 " 

" 
8,4 

" 
" 18,0 " 

" 32,0 " 

" 
71,3 

" 
xP = 6360 cm. 

xz 
!'= 111·10-4 ·--· , p 
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p = 4 70 kgjqcm X= Ocm t'= 0 cm 
500 

" 
1375 

" 
4,2 

" 550 
" 

2500 
" 

12,6 
" 650 

" 
4520 

" 
34,9 

" 750 
" 

6670 
" 

66,0 
" 

:rP = 5650 cm. 

2 r - 11 .1 . 1 o- j. :X 
' 1' 

p = 270 kg/qcm X= Ocm t . - 0 Clll 

350 
" 

1549 
" 

7,6 
" 500 

" 
3860 

" 
33,1 ,. 

610 
" 

5875 
" 

62,9 
" 

Pma:c c~ 1400 kg/qcm; X., == 4950 Clll. 

X 

') x·-
(= 11,1·10- 4 • ' 

jJ 

p 70 kg/qcm X'~-~ Ocm !'= 0 Clll 

200 
" 

1110 
" 

6,9 
" 300 

" 
2150 

" 
18,2 

" 350 
" 

2920 
" 

27,0 
" 400 

" 
3660 

" 
37,2 

" 500 
" 

5360 
" 

64,0 
" 

2. Durchhang bei ~50 und dn zu~atzbelastung 0,015 kg/cm 3 • 

Allgemein: 

Pmax 

4,83 · Pmax : b 
i 

Jlnw.c - 332 f C 

"'2000 kg/crn 2 a ~= 967 
1800 

" 
870 

1600 
" 

773 
1400 

" 
676 

JJ.,/(,, - 2000 kg/qcm; 

b ~~= 1668 
1468 
1268 
1068 ! 

I 

r · 7070 cm. 
I' 

c •.. 2800·104 

2340·104 

1840·104 

1435 ·104 
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. . __ ( 1 I P- 1668 . 
:; ~ 967 ·P · V 2soo:-1o4= p 2 ' 

p=1668kgjqcm x~O cm 

1900 " 5675 " 
2000 " 7070 " 

. x2 
f =~ 29,8 -10- 4 · - . 

p 

{o= 0 Clll 

50,6" 
74,8" 

Pmax = 1800 kgfclcm; :rP == 63ß0 cm. 

X= 870 ·p. v;3:0. 1~JiBS ~; 
p = 1468 kg/qcm x=Ocm 

1500 
" 

1603 cm r~--~ 5,1 cm 
1600 .. 3500 

" 22,8 " 
1700 

" 
4980 

" 43,5 " 
1800 

" 
63ü0 

" 
67,1 

" 
Pmax~= 1600 kgfclcm; 

773 .. v---p - 12G8 . 
p 1840-104 -]12 ' 

x2 
r~~ 29,8 -10-*·-· 

p 

p ~c 12G8 kgjqcm 

1300 " 

X~ 0 Clll l = 0 cm 

1400 
1500 
1(i00 

" 
" 
" 

Pma.r= 1400 kgjqcm; 

1390" 
3165 " 
4400" 
5650" 

4,4 ,. 
20,0" 
38,iJ ,. 

59,ö " 

x11 = 4950 cm. 

X= 67ö ·p· v14f5 ~l~~?~p2; l= 29,8-l()-4.~~. 
]! c~c 1068 kgjqcm X~ 0 Clll f'= 0 Clll 

1100 " 1161" 3,7,. 
1200 " 2600" 16,7 ,. 
1300 3770 ,. 32,5 ,. 
1400 " 4950" 51,2 ,. 

In der Kurventafel I itit auch die Kurve der maximalen Durch
hänge für Aluminiumdraht für die l\laximalbeanspruclnmg von 
9 kgjqmm aufgenommen worden, die, wie bereits erwiUmt wurde, 
hei - 5° und Eisbelastung· auftreten. Deren Berechnung ist bereits 
oben durchgeführt. 

Die Kurven der Taf. I zeigen, wie die J\Iaximald.urchhünge mit 
größer werdenden Spannweiten rasch zunehmen, um so mehr, je 
niedriger die l\Iaximallwanspruelnmg gewühlt wirrl. Zu !wachten 
ist, daß andererse'it::; der l\laximnldurchhang- bri ein und <lrrscllwn 
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Spannweite nicht im gleichen Maße abnimmt, als die Maximal
beanspruchung zunimmt. 

Man wird in vielen Fällen, besonders bei kleinen Spannweiten, 
mit der Maximalbeanspruchung nicht unnötig hoch gehen, wenn 
dadurch am Maximaldurchhang nur wenig gewonnen wird. Aus 
dieser Zusammenstellung läßt sich auch bei gegebenem Maximal
durchhang die zugehörige Maximalbeanspruchung leicht feststellen. 

Die Kurvenfigur wird dementsprechend speziell beim Projek
tieren einer Freileitungsanlage gute Dienste leisten. 

Der Vergleich der Maximaldurchhänge von Kupfer und Alu
minium bietet einiges Interesse. Man ersieht aus der Kurventafel, 
daß Aluminium, wenn es für eine Maximalbeanspruchung von 
9 kg/qmm gespannt wird, maximale Durchhänge annehmen wird, 
die denjenigen für Kupfer für Maximalbeanspruchungen von 12,5 
bis 13,5 kg/qmm entsprechen. Beachtet man nun, daß infolge der 
geringeren Leitfähigkeit des Aluminiums, ein Aluminiumdraht einen 
Querschnitt haben muß, der ea. 7 5°/0 größer ist als der äquivalente 
aus Kupfer, so erkennt man, daß einer maximalen Beanspruchung 
von rund 13 kg/qmm bei Verwendung von Kupfer eine Maximal
beanspruchung von ca. 16,7 kg pro 1,75 qmm bei Verwendung von 
Aluminium als Leitungsmaterial bei gleichem Durchhang gegenüber
steht. Für größere Spannweiten stellt sich das Verhältnis für Alu
minium etwas günstiger. 

Die Maximalbeanspruchung von 9 kg/qmm für gewöhnliches 
Aluminium ist jedoch hoch gewählt; die Sicherheit, die sich dabei 
ergibt, steht in keinem Verhältnis zu dC'r Sicherheit, mit der man 
Kupferleitungen zu verlegen pflegt. Man wird deshalb in der Regel 
bei Verwendung von gewöhnlichem Aluminium unter dem oben 
angegebenen Wert bleiben. Man kann dabei davon ausgehen, die 
Aluminiumdrähte so zu montieren, daß sie insgesamt einen gleichen 
einseitigen Zug ausüben als Kupferdrähte mit äquivalenten Quer
schnitten; die Maximalbeanspruchung der Aluminiumdrähte, die 
einer solchen von 12 kgfqmm für Kupfer entsprechen soll, würde 
dann ea. 7 kgfqmm betragen; der maximale Durchhang hingegen 
würde entsprechend größer werden als bei Kupfer. Es ergibt sich 
hierdurch, daß bei Verwendung vun Aluminium an Stelle von Kupfer 
die Leitungsmaste in jedem Falle verteuert werden. Die Be
anspruchung der Maste auf gerader Strecke, die sich aus dem 
Druck des seitlichen Windes auf Leitungen und Mast ergibt, steigt 
mit den Querschnitten der Aluminiumleitungen gegenüber den 
Kupferleitungen. Eine weitere Verteuerung ergibt sich für diese 
Maste, wenn sie außerdem bei größeren Durchhängen, die sich, wie 
eben ausgeführt, bei geringerer Maximalbeanspruchung einstellen, 
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höher vorgesehen werden müssen. Die Eckmaste werden ebenfalls 
in beiden Fällen, bei der größeren Beanspruchung oder dem größeren 
Durchhang, teuerer. Die Wahl eines dieser Alternative ist jedoch 
in bezug auf die Eckmaste von weit geringerer Bedeutung als auf 
die Maste auf gerader Strecke, erstens weil ihnen bei ihrer Er
höhung ein, wenn auch nicht gleichwertiges Äquivalent in dem 
geringeren Zug der Leitungen geboten wird, zweitens aber, weil 
sie in viel geringerer Zahl vorkommen. Es ist deshalb anzustreben, 
besonders die Maste auf gerader Strecke möglichst zu verbilligen, 
was durch Verminderung des Durchhanges und gleich zeitiger 
Erhöhung der Beanspruchung erreicht werden kann. Diese Über

_Iegungen führen dazu, Aluminiumdrähte herzustellen, die größere 
Bruchfestigkeit aufweisen als das gewöhnliche Aluminium, die auch 
mit genügender Sicherheit für Beanspruchungen von 9 bis 10 kg/qmm 
Verwendung finden können.1) 

Bei Freileitungsanlagen, bei denen nur in den Winkeln in der 
Leitungsführung Eisengittermaste, im übrigen jedoch Holzmaste auf
gestellt werden, verschieben sich die obigen Verhältnisse zugunsten 
einer geringeren Maximalbeanspruchung um so mehr, je größer die 
Zahl der Eckpunkte, je spitzer die dabei vorkommenden Winkel in 
der Leitungsführung sind und je größer der Gesamtquerschnitt der 
Leitungen ist. 

In der Zusammenstellung der Maximaldurchhänge der ·Taf. I 
sind für die kleinen Spannweiten nur für die höchste und niedrigste 
Maximalbeanspruchung Werte angegeben. Für alle anderen Maximal
beanspruchungen wurden die Kurven nur für Spannweiten über xP 
gezeichnet. Werte, die darunter liegen, können nötigenfalls inter
poliert werden. Sie sind durchweg von gering·er Größe, und es ist 
im allgemeinen beim Projektieren einer Freileitung vollständig ent
behrlich sie genau festzustellen. Unterschiede von wenigen Zenti
metern sind natürlich ohne praktische Bedeutung. Für den vor
liegenden Zweck würde es deshalb vollständig genügen, wenn man 
die gerade Verbindungslinie des Abschnittes auf xP mit dem Null
punkt als Anhaltspunkt für den Maximaldurchhang nimmt; in dieser 
Weise festgestellte Werte sind alle etwas zu hoch. 

Wenn wir trotzdem die obigen Untersuchungen für die Spann
weiten unter xP durchführten, so geschah dies vornehmlich aus prin
zipiellen Gesichtspunkten. 

Im gleichen Sinne bieten sie speziell für Stahl ein besonderes 
Interesse, wie sich im nächsten Kapitel zeigen wird. 

1) Es sei hier auf das in letzter Zeit von der A.E. G. auf den Markt ge
brachte "Spreealuminium" hingewiesen, das diese Bedingungen erfüllt. 



VII. Der lVIaxiinaldurehhang hei Stahl. Stahlseil 
1nit angehängtein Kabel. 

~Wir haben bereits im Kapitel III für Stahl, wenn es als selbst
stündiger Draht, z. B. als Verankerungsseil, auftritt, die Werte für 
xP und p;"ax berechnet. Für dieselben fanden wir: 

xP =~ 2,92 Pmax, 

P:nax = 16,7 kg/qmm . 

. Man ersieht daraus, daß xP unter ümständen einen hohen \Vert 
annehmen kann. Es ist deshalb von Bedeutung, die Verhältnisse 
für Spannweiten unter xP näher zu betrachten, um auch hier, in 
gleicher \Veise wie das im vorigen Kapitel für Kupfer geschehen 
ist, festzustellen, wann der Maximaldurchhang auftritt. 

Es sei daran erinnert, daß für Stahl für alle Spannweiten 
über xP der Maximaldurchhang stets bei - 5° und bei Eisbelastung 
auftritt, wenn Pma.r 16,7 kgjqmm. Für die Spannweiten, die etwas 
kleiner sind als x 11 , wird jedenfalls in derselben Weise der Maximal
durchhang sich bei dieser Temperatur und der maximalen Zusatz
belastung einstellen; es frägt sieh nun, ob für kleinere Spannweiten 
das Auftreten des maximalen Durchhanges nicht nach der maximalen 
Temperatur von -f- 40° übergeht. Wir fanden als Kriterium für 
einen solchen Übergang laut GI. (23): 

{> P:nax 
Pm.a.r, <___.....- p" 

~~, max 

oder mit p~ = Pmax 

l>P:nax= 16,7 kg/qmm 

Pmax ---- I I {} (f f ) --- 20 3 k / ~- Pmax -- "- 0 -~ , g qmm, 
a -

d. h. es kann nur für ein Prna.c zwischen 16,7 und 20,3 kg/qmm 
der größte Durchhang teils bei + 40°, teils bei -5° auftreten. 

Es kommen nun allerdings in praxi ebenfalls Maximalbean
spruchungen unter 16,7 kg/qmm für Stahl~eilc vor, und zwar trifft 
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dies für die sog. Blitzschutzseile zu, die neuerdings immer mehr 
in Anwendung kommen. Bei diesen tritt jedoch die Bestimmung 
des Maximaldurchhanges aus einer gegebenen Maximalbeanspruchung 
vollständig in den Hintergrund, da hier umgekehrt der maximale 
Durchhang mit dem der Leitungsdrähte gegeben ist und aus ihm 
erst die l\[aximalbeanspruchung zu bestimmen wäre. Letztere er
gibt sich etwas niedriger als die für Kupferleitungen. Dies geht 
für Maximalbeanspruchungen über 16,7 kg/qmm schon daraus her
vor, daß der l\[aximaldurchhapg sich hierfür bei Kupfer bestimmt aus 

239 ·10-.Jo 2 

fnwx = -8 -·X ' 
Pnwx 

für Stahl aus: 
230·10-± 

f =- -·X2 · 
ma.c 8pmax 

.Man ersieht daraus, daß bei g·leichem Pma.~ die Maximaldurchhänge 
bei Kupfer und Stahl sich verhalten wie 239: 230. Bei gleichen 
Maximaldurchhängen kann umgekehrt auch der Unterschied der 
Maximalbeanspruchnngen, die ihnen entsprechen, nur gering sein. 
Für niedrigere Maximalbeanspruchungen findet man das gesuchte 
Pmax' wenn man für irgendeinen konkreten Fall in die Formel (f, t), 
die wir in Kapitel IV angegeben haben, den ·wert für x einsetzt, 
ferner t= + 40° und für f den Durchhang, den die Kupferleitungen 
im .Maximum erhalten. Und zwar wird diese Hechnung einfach, 
wenn man etwa drei beliebige ·werte für Pmax, dessen Größen
ordnung durch die Maximalbeanspruchung des Kupfers bekannt ist, 
in die Formel einsetzt und damit für alle drei Fälle gleichzeitig 
durch tabellarische Berechnung der einzelnen Glieder der Formel 
jedesmal t feststellt. Das gesuchte Pmax bestimmt sich dann, wenn 
man die gefundenen ·werte auf karriertes Papier aufzeichnet und 
die Größe von Pma.x entsprechend t = + 40° interpoliert. 

Es soll ein Beispiel dafür durchgerechnet werden: Gegeben 
der Maximaldurchhang der Kupferleitungen fma.~ -= 2,6 m entsprechend 
einer Maximalbeanspruchung Pmax = 12 kg/qmm bei 100m Spann
weite (vgl. Taf. I der Maximaldurchhänge). Ein an der Spitze der 
.Maste befestigtes Stahlseil soll den gleichen Maximaldurchhang er
halten; die zugehörige Maximalbeanspruchung ist zu bestimmen. 

Die gesuchte Maximalbeanspruchung liegt nach den obigen 
Ausführungen etwas unter 12 kg/qmm, der Maximaldurchhang tritt 
bei + 40° auf. 

Es gilt die Formel für Stahl: 

. f2 x2 x2 
t~24,2f)·1Ü4 • 2 -0,410·10 4 . -2,0 , +0,0415·P,.,a.~-5. 

X f Pmax 
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Es wird mit f= 260 cm, x = 10000 cm und 

Pmax= 1200 kgjqcm; f= 164-15,4-139 + 49,8- 5=+ 54,5°; 
1100 " -165+45,5 =+24,1°; 
1000 " -- 246 + 37,4 =-14,9°; 

damit bestimmt sich für t = +'. 40° 11 5 k J Pmax ZU , g qmm. 
In dieser Weise ist also die Berechnung der kubischen Glei

chung nach den cardanischen Formeln umgangen. 
Da die Maximalbeanspruchung des Stahlseils bei den gleichen 

Maximaldurchhängen nur wenig von der des Kupfers abweicht, ist 
es üblich, denselben Wert dafür in Rechnung zu setzen; dies ist in 
den meisten Fällen zulässig, um so mehr, als dadurch etwas zu 
ungünstig gerechnet wird. 

Alle bisher angestellten Überlegungen für Stahl gelten nicht 
ohne weiteres für einen Stahldraht, der dazu dient, irgendeine 
andere Leitung, ein Kabel usw., zu tragen, wenn also der bean
spruchte Querschnitt auch ohne den Belag von Eis oder Schnee 
kleiner ist als der Gesamtquerschnitt der Drähte. Man kann hier
bei ebenfalls die Belastung als gleichmäßig über die ganze Länge 
verteilt betrachten. 

In allen aufgestellten Formeln ist, um diesem Umstande Rech
nung zu tragen, für e das Gewicht von Stahlseil und Kabel zu
sammen für 1 cm Länge bezogen auf 1 qcm des beanspruchten 
Querschnitts, für y0 dasselbe Gewicht vermehrt um die ganze Zu
satzlast für 1 cm Länge, ebenfalls bezogen auf 1 qcm des bean
spruchten Querschnitts, einzusetzen. Ein Vergleich mit den früheren 
Betrachtungen ist leicht durchzuführen, wenn die Zusatzlast durch 
Eis und Schnee in gleicher Weise wie bisher als proportional dem 
Querschnitt berücksichtigt wird und man annimmt, daß das an
gehängte Kabel dasselbe spezifische Gewicht wie das Stahlseil hat. 
Das spezifische Gewicht des ersteren ist im allgemeinen etwas 
niedriger, doch ist der Unterschied gering und tritt gegenüber der 
Unsicherheit bei der Annahme der Zusatzbelastung vollständig 
zurück. Außerdem wird dadurch ein Äquivalent für die noch 
hinzutretende Belastung durch die Befestigungsschleifen des an
gehängten Kabels und der entsprechenden Eisbelastung geschaffen. 

Bei einem Schutznetz, wo zu den Eigengewichtsbelastungen 
noch die Belastung durch die Querdrähte hinzutritt, trifft die obige 
Annahme des gleichen spezifischen Gewichtes und der proportionalen 
Zunahme der Zusatzlast zu, da ja die vorkommenden Querschnitte 
nur wenig oder gar nicht voneinander abweichen. 

Was nun die Größe der Zusatzlast pro Querschnittseinheit selbst 
anbetrifft, die wir hierbei den Rechnungen zugrunde legen wollen, 
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so können die für Freileitungen gegebenen Normalien des V. D. E. 
auch für ein Stahlseil mit angehängtem Kabel in der Regel gute 
Dienste leisten, wenn mau für das Stahlseil mit Berücksichtigung 
des Umstandes, daß Schnee auch den Zwischenraum zwischen Trag
seil und Kabel ausfüllen kann, nicht zu geringe Sicherheit wählt. 
Für Schutznetze, wo die Drähte nur kleine Querschnitte aufweisen, 
ist der dort angegebene Wert von 0,015 q kg viel zu gering. 1) 

Schutznetze, die unter Zugrundelegung derselben montiert 
wären, würden bei ungünstiger Eisbelastung entweder reißen oder 
die Maste in ungebührlicher Weise beanspruchen. Für die Zusatz· 
last ist infolgedessen ein höherer Wert zu setzen ; es liegt jedoch 
außerhalb des Rahmens dieser Arbeit, hier näher darauf einzugehen. 
Unsere Darlegungen bleiben, da sich das eben Gesagte nur auf die 
Koeffizienten bezieht, dadurch unberührt. 

Bezeichnet man das Verhältnis von eo: e mit n, so gibt diese 
Zahl an, um wieviel die Belastung des Drahtes bei maximaler 
Zusatzlast gegenüber Eigengewichtsbelastung zunimmt. Dieser 
Faktor behält mit der obenerwähnten Annahme betreffs Zusatz
belastung und spezifisches Gewicht sowohl für den Fall eines am 
Stahlseil angehängten Kabels als auch für den eines Schutznetzes 
stets den gleichen Wert , den er auch ohne die weitere Belastung 
durch das Kabel resp. die Querdrähte hatte. Wir können deshalb 
allgemein (! 0 = n · (! setzen, WO n konstant ist. 

Es war: 

V24a(t0 -t) 
(4)xp=Pmax· e• _e2 

max 
V 24a (t0 - t) Pmax 

Pmax ----z-( 2 --) =- ·Konstante. e n -1 [! 

Die Spannweite xP ist demnach umgekehrt proportional der 
normalen Belastung, die sich aus dem Eigengewicht des Stahlseils 
und dem Gewichte des Kabels zusammensetzt. Da man nun Pma:r 

nur höher wählt, wenn auch e große Werte annimmt, so ersieht 
man, daß xP bei einem Stahlseil mit angehängtem Kabel nur in 
engen Grenzen variiert. 

Entsprechend GI. (6) ist für Spannweiten über xP: 

' {} (t t ) emax 
'Pmax = - max - 0 (( emax- e 

oder 
' {}( ) n Pmax =- fmax- to ---1 · a n-

1) Der Verfasser konnte selbst eine Eisbelastung von 850 g pro lfd. rn 
bei einem Bronzedraht von 1,5 mrn cp im November 1909 in Eberswalde fest· 
stellen, was einer Zusatzbelastung von ca. 0,480 kg-/qcm und I cm Läng<' 
entspricht. Dieser Wert übertrifft die durch die Normalien g·egebene Zahl 
um mehr als das 30 fache. 

Weil, Freileitungen. 5 
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p:,.ax bleibt somit unter den gemachten Voraussetzungen kon· 
staut gleich 16,7 kgjqmm. Da ohnehin für ein Stahlseil mit an· 
gehängtem Kabel hohe Maximalbeanspruchungen gewählt werden 
müssen, so ist damit für Spannweiten über xP mit dem größten 
Durchhang stets bei - 5° und Eislast zu rechnen. 

Für die Spannweiten unter xP gilt dies ebenfalls. Da P~zax 
außer dem ersten Glied, dem konstanten p;nax, von eo und e un· 
abhängig ist, behält es den oben ausgerechneten Wert von 
20,3 kgjqmm. 

Wir können demnach den wichtigen, allgemein gültigen Satz 
aufstellen: 

Für Stahl mit maximaler Beanspruchung über 20,3 kgjqmm 
tritt der größte Durchhang stets bei -5° und der Zusatzbelastung 
0,015 kg pro cm2 des Gesamtquerschnitts und pro lfd. cm auf. 

Dadurch wird dem projektierenden Ingenieur die Arbeit sehr 
vereinfacht; es genügt, sich der GI. (a) für den Fall der größten 
Zusatzbelastung zu bedienen, um allen hierbei auftretenden Auf· 
gaben gerecht zu werden. Die Verhältnisse bei anderen Tempera· 
turen oder Belastungen interessieren ihn nicht. 

Anders ist es, wenn es sich darum handelt, die für die Montage 
erforderlichen Unterlagen festzustellen. Man wird sich hierzu 
zweckmäßigerweise einer der Formeln (8), (9) oder (13) in der all· 
gemeinen Form bedienen. 

Da es in der Praxis sehr selten vorkommt, daß man vor die 
letztere Aufgabe gestellt wird, so kann davon abgesehen werden, 
für diesen besonderen Fall eines Stahlseils mit angehängtem Kabel 
Spezialformeln abzuleiten oder besondere Methoden zu ihrer Lösung 
aufzustellen. Und dies um so mehr, als auch die Materialkoeffi· 
zienten bei den verschiedenen Drahtsorten in großem Maße diffe· 
rieren, wodurch sich eine allgemeine Lösung von selbst verbietet. 

l\lit Benutzung obiger Ergebnisse wird die Lösung einer Auf· 
gabe, vor die man in der Praxis öfter gestellt wird, in leichter 
Weise ermöglicht. 

Es soll ein Kabel an ein Drahtseil angehängt werden, dessen 
Maximalbeanspruchung im ungünstigsten Beanspruchungsfalle vor· 
geschrieben ist. Außerdem sei der größte Durchhang des Kabels 
gegeben, indem er gleich dem der anderen an den Masten be· 
festigten Leitungen gewählt werden soll. Es ü;t nun klar, daß der 
Gesamtzug im Seil - und ua ja der l':ug pro Quen;chnittseinheit 
konstant bleiben soll - auch der Querschnitt um so größer sein 
muß, je kleiner der maximale Durchhang wiru. .Man wird aber 
in jedem Falle aus wirtRchaftlichen Gründen den (~uerschnitt gerade 
so wählen, daß, wenn in einem Sinne die Maximalbeanspruchung, 
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auch im anderen Sinne die zur Verfügung stehende Höhe für den 
Maximaldurchhang ganz ausgenutzt wird, ganz abgesehen davon, 
daß bei Verminderung des Querschnitts auch die in Rechnung zu 
setzende Eislast geringer wird. 

Es sei der gesuchte Querschnitt des Drahtseils q, dessen Gewicht 
pro cm3 od, die entsprechende Eislast wiederum 'd=0,015kgjcm3 , 

wobei oa + 'a = ed. Das Gewicht des Kabels einschließlich der 
Eislast pro lfd. cm sei [!x, d. i. bezogen auf 1 qcm des bean
spruchten Querschnitts exfq. Die Gesamtbelastung pro cm3 ergibt 
sich somit zu ed+ex/q und es ist nach (a): 

oder 

(25) 

. {!K q = --------. 
8 · Pmax · fmax ea 

x2 

(26) 

Der Gesamtzug des Seils am Mast ergibt sich damit aus (b) 

P=q·Pmax' 

Ist umgekehrt der Querschnitt des Seils gegeben, so berechnet 
sich eine der Größen, Maximaldurchhang und Maximalbeanspruchung 
aus der andern nach GI. (25). 

Bei Überspannungen von Tälern und Flüssen, wobei sich 
Spannweiten bis 500 rn und darüber ergeben, muß in der Regel 
davon abgesehen werden, die Kupferleitungen selbsttragend zu 
spannen. Auch bei Verwendung von Bronze von hoher Bruchfestig
keit wird der Durchhang unzulässig groß. 

Man hilft sich dann dadurch, daß man die Kupfer- resp. 
Aluminiumleitung an ein Stahlseil anhängt oder in einer anderen 
Weise, z. B. durch Verseilen, zu einem Drahtseil miteinander ver
bindet. Die Stahldrähte sollen dann die ganze Belastung auf
nehmen. 

In diesem Falle ist wiederum die GI. (26) anzuwenden. Nötigen
falls kann mit ihr die Funktion (Querschnitt des Stahlseils, Maximal
durchhang) aufgezeichnet werden, die für die Wahl der beiden 
Größen die beste Handhabe bietet. 

Man hat bisher bei ähnlichen großen Überspanmmgen in vielen 
Anlagen eine Anordnung mit beweglichen Stützpunkten gewählt, 
wodurch der Zug in den Leitungen konstant gleich dem maximal 
vorkommenden bleibt. 1) Diese Ausführungsart bietet kaum irgend-

1) Vgl. Kraftübertragungsanlagn 'rofwelmlt-\\'c,o;tcrwik. F.TZ 190\l. S. 165. 
Herbort Ky so r. Die Zng-Ansgleidl~YorrichtnngPn. Elektrische Kraftbetriebe 
und Bahnen 1!110, HL'ft H. 

,S* 



1)8 Der Maximaldurchhang bei Stahl. 

welche Vorteile. Ganz abgesehen davon, daß die Anlage dadurch 
viel komplizierter wird, so wird der Zweck dieser Anordnung, den 
Maximaldurchhang zu verringern, nicht einmal erfüllt, sobald eine 
Eisbelastung entsprechend den Normalien des V. D. E. für die Zusatz
belastung in Betracht kommt. Denn hierfür tritt auch gleichzeitig 
bei einem solchen Stahlseil mit der maximalen Beanspruchung der 
maximale Durchhang ein, nicht bei der maximalen Temperatur. 
Der konstante Zug im Seil vermindert somit nur einen Durchhang, 
der ohnehin kleiner ist als der maximale. 

Was die Entlastung der Maste an betrifft, die mit dieser Aus
führungsart möglich ist, wenn die Seile über die beweglichen Stütz
punkte hinweg geführt und erst an Widerlagern in geringer Höhe 
vom Erdboden gespannt werden, so ist darauf hinzuweisen, daß 
dies nur eine besondere Form der Verankerung der Maste darstellt. 
Diese läßt sich direkt in viel einfacherer und billigerer Weise be
werkstelligen. 

Da es sich bei solchen Überspannungen stets um hohe Maximal
beanspruchungen im Stahlseil handelt, so gilt das eben Gesagte 
auch noch, wenn eine Eisbelastung von nur ganz geringer Größe 
in Rechnung gezogen wird. Aber auch dann, wenn eine solche 
gar nicht in Betracht kommt, ist diese Anordnung nicht empfehlens
wert, da ihre bei sachgemäßer Ausführung sehr erheblichen Kosten 
in keinem Verhältnis zu ihren Vorteilen stehen. Wie wir oben 
feststellen konnten, ist nämlich die Änderung des Durchhangs, 
wenn nur die Temperatur sich verändert, sehr gering. Es handelt 
sich hierbei um eine Höhe in der Größenordnung von 2 m, um 
die die Maste günstigenfalls niedriger gemacht werden können. 



VIII. Graphisches V erfahren zur Bestimn1ung 
der Beanspruchung und des Durchhanges von 

Freileitungen. 

Im Kap. IV wurde dargelegt, daß die Funktionen (t, p) und 
(t, f), gleichgültig, welche maximale Beanspruchung und welche 
Zusatzlast der Rechnung zugrunde gelegt wurden, stets die gleiche 
Form erhalten, daß sie nur in Richtung der t-Achse gegeneinander 
verschoben sind. Diese Eigenschaft läßt ein sehr einfaches, gra
phisches Verfahren zur Bestimmung der Beanspruchung und des 
Durchhanges für Irgendwelche Voraussetzungen betreffs :Maximal
beanspruchung und Zusatzlast zu. Zeichnet man nämlich die Kurven 

für ein bestimmtes x in einem rechtwinkligen Koordinatensystem 
auf, so erhält man die gewünschten Funktionen (t, p) und (t, f), 
indem diese Kurven - oder natürlich auch umgekehrt das Ko
ordinatensystem - um die Größe c, die allein von Pmax und f!max 

abhängig ist, parallel zu sich in Richtung der t-Achse verschiebt. 
Es ist jedoch nicht erforderlich, für jeden besonderen Fall diese 
Konstante c zu berechnen. Es soll vielmehr im folgenden gezeigt 
werden, wie in einfacher ·weise festgestellt werden kann, wie die 
Kurve zu dem Koordinatensystem liegen muß, um bei den ver
schiedenen Temperaturen die richtigen Werte ablesen zu lassen. 

Wie bereits des näheren erläutert, haben alle Funktionen (t, p), 
bei denen ein bestimmtes Pmax bzw. f!max ab Ausgangspunkt ge
nommen wurde, einen gemeinsamen Schnittpunkt, dessen Koordi
naten t1 und Pkonst sind. Haben wir also in einem Koordinaten
system, in dem eine beliebige Fu ( t, p) gezeichnet ist, den Punkt 
(tf, Pkonst) festgelegt, so gibt der Abschnitt einer durch diesen Punkt 
gelegten Parallelen zur t-Achse von diesem Punkte bis zur Kurve 
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die Entfernung an, in der die Kurve oder besser im umgekehrten 
Sinne das Koordinatensystem zu verlegen ist, damit zwischen - 20° 
und+ 40° das gewünschte Stück der Fu (t, p) abgeschnitten wird. 
War zur letzteren auch die zugehörige }u (t, f) im gleichen Maßstab 
für t aufgetragen, so hat die vorgenommene Verschiebung des 
Koordinatensystems auch für die Durchhangskurve Gültigkeit, denn 

fl'max 

c die Konstanten c8 und c9 der Gl. (8) und (9) haben die
selben Werte. Zur Konstruktion der charakteristischen 
Schnittpunkte (t1, Pkonst) kann folgendes dienen: 

Trägt man vom Punkte t0 auf der t-Achse die 

Strecke ~Pmax ab, errichtet man in beiden End

punkten derselben die Ordinaten Pmax 

J 
bzw. [ Pmax ( o =Eigengewicht, l; =Zu-

Ato~-~G----~~---J 
7f"T0max 

satzlast) und verbindet man ihre End
punkte wechselseitig mit ihren Fuß
punkten, so hat der Schnittpunkt ]{ 
dieser Verbindungslinien die Koordi-

Fig. 19. naten t1 und Pkonst· 

Beweis: Aus der Figur 19 können, 
wenn p, t die Koordinaten des Schnittpunktes bedeuten, ohne 
weiteres folgende Verhältnisse abgelesen werden: 

p 

a 
y·Pmax ~(F · Pma:c 

p 

Pma:c a 
{} Pmax 

Daraus findet man mit Berücksichtigung, daß eo = J + l; und 
e=o: 

e 
P = eo · Pmax = P1wnst ' 

t = to + ~- ( 1 - :) Pmax = tf · 

Es ist nun leicht einzusehen, daß, wenn sich die Belastung z; 
ändert, dagegen die anderen Größen, speziell Pmax' konstant bleiben, 
der Punkt ]{ sich auf der Geraden BC bewegt. Bleibt hingegen 
z; konstant und ändert sich von allen hier in Betracht kommenden 
Größen nur Pmax' so ist ebenfalls leicht ersichtlich, daß dadurch 
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der Punkt K sich auf der Geraden A D bewegt, und zwar, da sich 
sowohl AB als auch AC linear mit Pmax ändern, muß sich die 
Gerade B C parallel zu sich verschieben und bei gleichen Ände
rungen von Pmax gleiche Strecken auf AD abschneiden. Es folgt 
daraus, daß einer bestimmten Zusatzlast C ein Strahl AD, den wir 
deshalb Belastungsstrahl nennen, einer bestimmten Maximalbean
spruchung aber eine Parallele BC, die Beanspruchungsparallele 
heißen möge, entsprechen. Die Schnittpunkte einiger Belastungs
strahlen mit einer Anzahl von Beanspruchungsparallelen gibt eine 
Reihe von Punkten, die jedesmal den Pmax und C zugehören, für 
die die betreffenden Strahlen und Parallelen, deren Schnittpunkte 
sie darstellen, charakteristisch sind. Diese Punkte werden im fol
genden mit Knotenpunkte bezeichnet. 

Da nun auf der Ordinate AC von vornherein durch den dort 
aufgetragenen Maßstab für p die verschiedenen Pma:c angegeben 
sind, so genügt es, einmal die Richtung einer Geraden B C fest
zustellen, um dann die übrigen Beanspruchungsparallelen ohne 
weiteres ziehen zu können. 

Wenn man sich der Beziehungen erinnert, die wir im Kap. IV 
ableiteten, so ersieht man, daß diese Beanspruchungsparallele nichts 
anderes ist als die Fu (t, p), die naturgemäß ebenfalls durch den 

x=O 

gemeinsamen Schnittpunkt aller Jiu (t, p) für beliebige x gehen muß. 
Dieser Fu (t, p) kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil 

X=Ü 

sich mit ihr die wichtigen Knotenpunkte in einfacher Weise be
stimmen lassen; sie läßt sich durch die früher berechneten Ab
schnitte auf der Abszissenachse und der Ordinate i= t0 leicht kon· 
struieren und hat, ebenfalls entsprechend früheren Feststellungen, 
unabhängig von der .Maximalbeanspruchung· dieselbe Hichtung zur 
Abszissenachse. 

Ist also hiermit ein System zur Konstruktion irgendeines Knoten
punktes gegeben, d. h. eines Punktes jeder beliebigen Fu (t, p), so 
sind damit auch alle übrigen Punkte dieser Funktion bestimmt, 
sobald nur ihre .B'onn in bezug auf die senkrechten Koordinaten
achsen bekannt ist. Dieses System von Beanspruchungsparallelen und 
Belastungsstrahlen wird im folgenden mit Knotenpunktdiagramm 
bezeichnet. Ein solches Diagramm ist in Fig. 20 für Aluminium für 
einige Maximalbelastungen und Maximalbeanspruchungen dargestellt 
und darin eine beliebige FH (t, p) eingezeichnet. 

Mit C = 0 wird der Belastungsstrahl eine Parallele zur Ordinaten
achse im Abstande t0 ; es lassen sich also mit Hilfe des Knotenpunkt
diagramms auch alle Berechnungen anstellen, bei denen von CÜH'Ill 

Belastungsfall (! 0 = (! = ö (Eigengewicht allein) ausgegangen werden 
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soll. Dies gilt beispielsweise für die Spannweiten unter xP, wo 
t0 =- 20° zu setzen ist. Die Knotenpunkte ergeben sich dann einfach 
als Schnittpunkte der Ordinate t= t0 mit den betreffenden Maximal
beanspruchungen. Es genügt, mit anderen Worten, den Schnittpunkt 
der Geraden p = Pmax mit einer beliebigen Fu (t, p) festzustellen und 
demselben die Abszisse t0 zu geben, um den tatsächlichen Verlauf 

1rg;qmm,. der bestimmten Fu (t, p) und Fu (t, f) 
9 über die verschiedenen Temperaturen hin-

Fig. 20. 

weg im einzelnen verfolgen zu können. 
Ein anderer Grenzfall wäre i; = oo , 

womit der Belastungsstrahl in die Ab
szissenachse fällt, doch ist dieser ohne 
praktisches Interesse. 

Die Bestimmung der Belastungs
strahlen geschah im vorstehenden durch 
Berechnung; es läßt sich natürlich das 

t5 
Verhältnis [ · Pmax auch in leichter Weise 

ein für allemal zeichnerisch festlegen. 
Liegt der Schwerpunkt der Rechnungen 
in der Änderung der Zusatzlast, so kann 
es von Vorteil sein, die Hyperbel 

c5 
BD = (," Pmax in das Diagramm aufzu-

nehmen, um dadurch ein direktes Ablesen 
der zu irgendeinem i; zuge
hörigen Größe BD zu ermög
lichen. Für viele Fälle dürfte 
es jedoch zweckmäßiger sein, 
auf die Bestimmung dieser 
Strecke BD überhaupt zu ver
zichten und an deren Stelle 

Knotenpunktdiagramm für Aluminium. ö 
gleich Pkoust = --Pmax fest-

l!maz 
zustellen. Damit ist ebenfalls der Knotenpunkt auf der be-
treffenden Beanspruchungsparallelen bestimmt. Für diejenigen, 
die gewohnt sind, die Maximalbelastung, d. h. die Eigenlast 
plus der Zusatzlast, als ein Vielfaches des Eigengewichtes an
zugeben, wie sich das bei älteren Methoden ergab, wird die Be
stimmung der Belastungsstrahlen mit der letzteren Formel sym
pathischer sein. Es braucht nämlich nur ein Punkt, der den rezi
proken Wert dieses Belastungsfaktors, mit 10 kg multipliziert, zur 
Ordinate hat, auf der Beanspruchungsparallelen für 10 kg fest-
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gestellt zu werden, um auch schon die Richtung des betreffen
den Belastungsstrahles zu kennen. Die graphische Darstellung von 

b 
Pkonst= --~·Pmax' in das Diagramm in passender Weise auf-

l!max 
genommen, kann ebenfalls gute Dienste leisten (siehe Fig. 21). In 
dieser Hinsicht muß es dem einzelnen überlassen bleiben, sich den 
Weg zu wählen, der ihm am vorteilhaftesten erscheint. 

Es sei noch einer Reihe anderer Verwendungsmöglichkeiten 
des Knotenpunktdiagramms Erwähnung getan. Es läßt sich aus 
ihm beispielsweise die Größe p'max feststellen, mit der wir im Kap. IV 

F----~ _j __ 
0.030 O.OZ5 

r-----. 
~--~ 

I 

----L' ~----~==+~~ 
.. -. ·---+----------------- :.,__~,._;__,I 

-t - ___ L _____ --+ I I -~ 
I : ; ' I \, t 

__i_ ______ l ---- j_-------~~ ------~ j~_ -~--j 
0,020 0,015 0010 0005 0 t 0 0° ~10°+l0°+J0°.f41) 0 

<" mox kgjccm ' ' 

Fig. 21. 
Die F1~ (tmax, p1,011 st) in ihrem Verhältnis zum Knotenpunktdiagramm. 

diejenige maximale Beanspruchung bezeichneten, bei der tf gerade 
gleich + 40° ist, bei der also der maximale Durchhang gleich
zeitig bei t0 mit l!o und bei tmax mit e auftritt. Es ist hierfür nur 
daran zu erinnern, daß der einem Knotenpunkt entsprechende 
Durchhang dem Wert für den Durchhang bei t0 mit der Belastung 
l!o gleichkommt. Dementsprechend ist nur nötig, durch den Schnitt
punkt des betreffenden Belastungsstrahls mit der Ordinate t = + 40° 
eine Beanspruchungsparallele zu ziehen, die ihrerseits auf der Ordi
nate t = t0 das Stück p' max abschneidet. 

Da alle Beanspruchungskurven (t, p) mit steigender Temperatur 
abfallend, die Durchhangskurven in gleichem Sinne aufsteigend 
sind, so sind für alle Knotenpunkte, die zwischen t = f0 und t = tmax 

liegen, die Ausgangswerte Pmax und l?o derart, daß der Maximal-
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durchbang bei t",ax auftritt. Für die Verhältnisse hingegen, die 
durch Knotenpunkte jenseits der Geraden t = tmax charakterisiert 
sind, stellt sich der Maximaldurchhang hei t0 mit Zusatzbelastung 
ein. Er kann natürlich ebenfalls, als dem Knotenpunkt zugehörig, 
mit Hilfe des Diagramms festgestellt werden. 

Das Knotenpunktdiagramm kann aber auch in den Fällen von 
besonderem Wert sein, wo die Zusatzbelastung nicht a priori als 
Eis- oder Windbelastung gegeben ist, sondern eventuell mit Berück
sichtigung besonderer Verhältnisse erst zu wählen ist. Es soll z. B. 
für eine bestimmte Spannweite untersucht werden, in welchen Grenzen 
sich die Zusatzlast gleichzeitig mit der Maximalbeanspruchung ändern 
kann, so, daß der Wert für den Durchhang bei tmax konstant bleibt 
oder allgemeiner so, daß dadurch sowohl die Änderung der Be
anspruchung als auch der Durchhang zwischen t",;n und tmax un
berührt bleiben. Man lege die Kurven für die Beanspruchung und 
den Durchhang für die betreffende Spannweite so in das Diagramm, 
daß sich bei t = tmax eine Ordinate f gleich dem gegebenen Durch
hang ergibt. Dann verbindet die Fu (t, p) alle Knotenpunkte, für 
die die gestellten Bedingungen zutreffen. Für Knotenpunkte jen
seits der maximalen Temperatur ist, wenn es sich speziell um den 
maximalen Durchhang handelt, dieses Kriterium nicht mehr richtig, 
da hier der größte Durchhang nicht mehr bei tmax auftritt, sondern 
jeweils dem Pkonst entspricht. Die Knotenpunkte, die also hier den 
gleichen Maximaldurchhang ergeben, müssen infolgedessen gleiche 
Pkonst aufweisen, d. h. sie müssen auf einer Parallelen zur t-Achse 
liegen, die durch den Schnittpunkt der eben betrachteten Fu (t, p) 
mit t '~= tma.r gezogen werden kann. Durch sie wird das Kriterium 
vervollständigt. 

In ähnlicher Weise kann auch der seltene :B'all untersucht 
werden, wo die Maximalbeanspruchung vorgeschrieben wird 
und ermittelt werden soll, welche Maximaldurchhänge sich bei ver
schiedenen Zusatzbelastungen einstellen. Der Knotenpunkt bewegt 
sich hierbei auf der betreffenden Beanspruchungsparallelen. 

/';u der praktischen Durchbildung dieser Methode ist folgendes 
zu bemerken: 

Es sind für einzelne f:lpannweiten Kurven der Form: 

as 
t= 2 -bsp, 

p 

t -~ a9r- -7q-

zu herechnen und mit denselben Abszissen aufzutragen. An Stelle 
der 2. Gleichung tritt zweckmäßigerweise Gl. (a). Es genügt voll-



Graphisches Verfahren. 75 

ständig, Spannweiten zu wählen, die je um 20 m voneinander ent
fernt liegen, so daß man beispielsweise von 0 bis 200 m je 10 Kurven 
zu berechnen hat. Die Beanspruchungskurven müssen alle noch 
den Wert des größten Pmax als Ordinate aufweisen, der für die 
Rechnung mit eo = o gebraucht wird. Eine untere Grenze dafür 
ergibt sich in gewissem Maße aus dem größten, noch praktisch 
vorkommenden Durchhang, dem eine kleinste Beanspruchung ent
spricht. Eine Probe für die Richtigkeit der ermittelten Werte er
gibt sich aus der Stetigkeit und in der regelmäßigen Aufeinander
folge der einzelnen Kurven, das letztere jedoch nur, wenn diese 
nicht beliebig, sondern nach gewissen Gesichtspunkten hin in die 
Kurventafel eingezeichnet werden. Man wird andererseits auch 
schon zwecks gröi3erer tbersichtlichkeit anstreben, ohne die Kurven 
unnötig weit auseinanderzuziehen, ein Schneiden derselben zu ver
meiden. Es läßt sich dies beispielsweise dadurch erreichen, daß 
man, nachdem die Kurven nach den eben angeführten Formeln 
ohne Konstante c8 berechnet sind, sie so aufzeichnet, daß die höch
sten Punkte der Beanspruchungskurven je um 5 oder 10 nun von
einander entfernt sind, sei es dadurch, daß man ein ~Iillimeter

papier unter dem durchsichtigen Zeichenpapier entsprechend ver
schiebt, sei es schließlich dadurch, daß die einzelnen Kurven durch 
Addition eines bestimmten ~Wertes in der gewünschten ~Weise ver
schoben werden. 

In dem unten durchgerechneten Beispiel wurde noch ein anderer 
Weg eingeschlagen, der ebenfalls, wie sich zeigen 1Yird, in einfacher 
Weise zum Ziele führt (siehe Tafel II). 

Hat man eine solche Kurventafel aufgezeichnet, so kann man 
darin das Knotenpunktdiagramm etwa zwei· oder dreimal, über die 
ganze 1'afel verteilt, mit aufnehmen. Zweckmäßiger dürfte es jedoch 
sein, das Knotenpunktdiagramm auf durchsichtigem Millimeterpapier 
ein für allemal herzustellen (s. Deckblatt Tafel III). l\Ian kann sich 
dann den für den jeweils vorliegenden Fall gültigen 'l'eil der Pu (t, p) 
resp. Fu (t, f) in der eir1fachsten ~Weise verschaffen, indem man 
dieses Knotenpunktdiagramm so auf die Kurventafel !Pgt, daß die 
Abszissenachsen zusammenfallen und der betreffende Knotenpunkt 
auf der Beanspruchung·skurve liegt, die der gegebenen Spannweite 
entspricht. E~s sind dann nur in das aufgelegte l\lillimeterpapicr 
die Kurven für die Beanspruchung und den Durchhang zwischen 
- 20° und + 40° nachzuziehen. Damit hat man die gesuchten 
Pu (t, p) und 11 tt (t, f) im Bilde und kann sie durch Lichtpaus(•n be
liebig vervielfältigen. Haddiert man die nicht mehr erforderlichen 
Kurven wieder aus, so kann dasselbe Knotenpunktdiagramm zu 
wiederholten Malen benutzt werden. 
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Interessiert nicht die ganze Fu (t, p) oder (t, f), sondern nur 
ein Punkt derselben, so braucht natürlich nur dieser abgelesen zu 
werden. 

Berücksichtigen die anzustellenden Berechnungen zum größten 
Teil ein und dieselbe maximale Zusatzlast, wie z. B. bei Zugrunde
regung der Normalien des V. D. E., so genügt es natürlich, sich 
von dem Knotenpunktdiagramm nur den einen Belastungsstrahl zu 
zeichnen und darauf die den einzelnen Maximalbeanspruchungen 
entsprechenden Knotenpunkte zu markieren (Fig. 21). 

Für Berechnungen, wo eine Zusatzbelastung nicht zu berück
sichtigen ist, gibt die Figur auch ohne Knotenpunktdiagramm jeden 
gewünschten Aufschluß, da, wie bereits erwähnt, durch die Millimeter
einteilung der Kurventafel selbst für alle möglichen Temperaturen 
ohne weiteres sich die hier interessierenden Werte a biesen lassen. 

Die Kurventafel stellt demnach quasi die vollständigste Tabelle 
über Beanspruchungen und Durchhänge bei Freileitungen dar. 

Kurventafeln mit Knotenpunktdiagramm, wie eben beschrieben, 
sind für jedes Leitungsmaterial für die wichtigsten Spannweiten zu 
zeichnen. 

Was den Fall eines Stahlseils mit angehängtem Kabel an
betrifft, so sei auf die Ausführungen des vorigen Kapitels verwiesen; 
derselbe fand dementsprechend hier keine Berücksichtigung. 



IX. Anwendung des graphischen Verfahrens 
auf Hartkupfer. 

Bei der Berechnung der Kurventafel II für Kupfer gingen wir 
von folgenden Gesichtspunkten aus: die einzelnen Kurven sollen 
den Belastungsstrahl für Co= 0,015 kg/cm3 in gleichen Abständen 
schneiden, und zwar soll die Kurve für 20000 cm durch den Knoten
punkt gehen, der der Maximalbeanspruchung 2000 kg/qcm entspricht, 
die für 18 000 cm durch den Knotenpunkt für Pmax = 1800 kg/qcm, 
usf. bis 0. 

Die Berechnung wird dann wie folgt: 

Allgemein: 
x2 x2 

l= 0,195 · 2 -0,0452 p -1,4 -0 - + 0,0452 Pma.r T f0 • 

P Pmax 
~------~~------~ 

Cs 
Clll kgfqcm 

X= 20000 Pmax= 2000 c8 =- 140 + 90,5- 5 c. 54,5 
18000 1800 - 140 81,5- 5 =- 63,5 
16000 1600 -140 + 72,5-5 ~-~- 72,6 
14000 1400 -140 -i- 63,3-5 =- 81,7 
12000 1200 - 140 T 54,3- 5 = - 90,7 
10000 1000 - 140.--45,2-5 =- 99,8 
8000 800 -140 + 36,1--5 ~~- 108,9 
6000 600 -140 -f 27,1- Ö c_c -117,9 
4000 400 -140 -; 18,1-5 = -126,9 
2000 200 -140-j 9,0-5=-136,0 
0 0 - 140 ~ 0,0- 5 ==- 145,0 

x2 
t= (0,195 -1,4) -0-- + f0 :· 

Pmax 
Für P = Pmax= 

x= 20000 cm; Pma:r: = 2000 kg/qcm. 

4 ·108 

f= 0195----0 0452 p- 54 5· ' p2 ' ' , 
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kg/qcm 
p = 2000 

1800 
1600 
1400 
1200 
1000 

800 
700 
600 
550 
500 
450 
400 

i= ~c-125,5°; 
= 24,0-81,5-54,5 .c~- --- 112,0 

30,4- 72,5 - 54,5 =c- 96,6 
39,8- 63,3 - 54,5 = - 78,0 
54,0- 54,2 - 54,5 -- 54,8 
77,9-45,2-54,5 ~ - 21,8 
121,9-36,2-54,5~=+ 31,2 
158,1-31,6-54,5 = i- 72,0 
216,0-27,1-54,5 ~ + 134,4 
256,5-24,9- 54,5 = -,-177,1 
312,0-22,6-54,5 ~-= + 234,9 
384,5- 20,4- 54,5 = .: 309,6 
486,0- 18,1-54,5 == -~- 413,4 

x=18000cm; Pmax = 1800 kg)qcm. 

k;:.:/qcm 
p = 2000 

1800 
1600 
1400 
1200 
1000 

800 
{()() 

600 
500 
470 
440 
420 
400 

:r = 16 OUO crn; 

kg·/(1 Clll 

p ~c~ 2000 
1600 
1200 
1000 
800 
700 

324. 10 6 

t~~o 195--- - ----00452p-63 5 ' p2 ' ' . 

t= 16,8-90,5-63,5 = --137,2°; 
19,5-81,5-63,5 ~ -125,5 
24,5-72,5- 63,5 =- 111,5 
32,2-63,3-63,5 --~~- 94,6 
43,9- 54,3- 63,5 - - 73,9 
63,0- 45,2- 63,5 ... c- 45,7 
98,9-36,2-63,5 ~~-c- 0,8 

129,0-31,6- 63,5 - 33,9 
175,8-27,1-63,5 --
252,0- 22,6- 63,5 -
285,0-21,2-63,5 -
825,0-19,9--63,5. 
856,5-- 19,0-63,5 
895,0-18,1 --- li3,5 

85,0 
:- 165,9 
'. 200,8 
: 241,6 

274,0 
:318,4 

Pma:c ~ 1600 kgjqcm. 

256. 106 

t~= 0,195 -·---z-·- 0,0452 p- 72,6. 
p 

f- 12,ß- 90,5 -72,G-
19,6-- 72,5--- 72,(i 
34,!)-- 54,:3-- 72,6 
50,1 ----45,2 - 72,ß 
78,5- - ;J(i,2 -- 72,6 

121,0-- ;\1 ,ß - 12,G 

--150,5°; 
. -125,5 

fJ2 ,0 
G7, 7 
:30 ,ß 
1 ß,8 

cm 

f= 222,0 
246,5 
278,0 
318,0 
370,5 
445,0 
558,0 
637,0 
740,0 
810,0 
890,0 
990,0 

1115,0 

cm 

{=180 
200 
225 
257 
300 
360 
450 
514 
600 
720 
768 
820 
860 
900 

('.lll 

r~= 142,1 
177,9 
2ß7,1 
284,4 
:356,0 
406,5 
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kg/qcm 

]J = 600 t= 139 9-27 1-72 6 == + 
' ' ' 

40,2°; 
550 168,0-24,9- 72,6 = +- 70,5 
500 201,0- 22,6- 72,6 = 105,8 
450 248,5- 20,4-72,6 == +- 155,7 
400 315,0-18,1-72,6 = + 224,3 
380 347,0-17,2-72,6 = + 257,2 
350 410,0-15,8-72,6 = + 321,6 
300 560,0-13,5-72,6 = + 474,0 

x =14000cm; Pmax= 1400 kgfqcm. 

kgjqcm 

]J = 2000 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 

800 
700 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 

x =12000cm; 

kgjqcm 

p = 2000 
1600 
1200 
1000 

800 
700 
600 
550 
500 
450 

196·106 

t= 0,195 --~ 2--0,0452 p- 81,7. 
p 

t= 9,6-90,5-81,7 = -162,6°; 
11,8-81,5-81,7 ~ -151,4 
14,9-72,5-81,7 =~ -139,3 
19,5-63,3-81,7 ~~~ -125,5 
26,5- 54,3- 81,7 =- 109,5 
38,2-45,2-81,7 =- 88,7 
59,8-36,2-81,7 ~-~- 58,1 
78,0-31,6-81,7 =- 35,3 

106,0-27,1-81,7 ~~- 2,8 
126 1-24 9-81 7 cc= + ' ' ) 

19,5 
152,8-22,6-81,7 = + 48,5 
189,0-20,4-81,7 ~~ + 86,9 
239,0-18,1-81,7 ~= 139,2 
312,0-15,8-81,7 c + 214,5 
425,0-13,5-81,7 ~-.c -329,8 

Pmax= 1200 kgjqcm. 

144 ·106 

1=0,195-- 2 -0,0452p-90,7. 
p 

t ~~ 7,0-90,5-90,7 ~ -17+,2°; 
11,0 -72,fl- 90,7 -152,2 
19,5--54,3 --90,7 -125,5 
28,0-45,2- 90,7' - 107,9 
44,0- 3ß,2- 90,7. 82,9 
57,2- 31,ß- 90,7 65,1 
78,0-27,1-90,7- - 39,8 
93,0-24,9-90,7 22,() 

112,2- 22,(j- 90,7. 1,1 
138,9-20,4- flO,I 27,8 

cm 

f= 475,0 
518,0 
570,0 
634,0 
712,0 
750,0 
814,0 
950,0 

cm 

f= 109,0 
121,2 
136,1 
156,0 
182,0 
218,0 
273,0 
311,5 
364,0 
396,0 
436,0 
485,0 
545,5 
621,0 
729,0 

Clll 

r~= so2 
100,0 
132,0 
HiO,O 
200,1 
228,9 
257.2 
2Dl,(i 

320,2 
356,0 

79 
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kgfqcm 

]J = 400 
370 
350 
320 
300 
280 
270 
260 
250 

f=176,0-18,1-90,7~+ 67,2°; 
205,0-16,8-90,7 = 97,5 
230,0-15,8-90,7= 123,5 
27<.1,5- 14,5- 90,7 =--:- 169,3 
312,5- 13,5-90,7 =~ + 208,3 
359,0- 12,6-90,7 =c.c + 255,7 
385,0- 12,2-90,7 c= !_ 282,1 
415,5 -~ 11,8-90,7- .CI 313,0 
450,0- 11,3-90,7 = 348,0 

x=10000cm; Pmax= 10UO kgjqcrn. 

kgfqcm 
p= 2000 

1600 
1200 
1000 

700 
600 
550 
500 
450 
400 
370 
350 
320 
300 
280 
270 
250 
230 
210 
200 

x=8000cm; 

kg/qcm 
p = 2000 

1600 
1200 
1000 

100. 106 

t=0,195 --2--0,0452 p- 99,8. 
p 

f= 4,9-90,5- 9~,8 ~-c- 185,4°; 
7,6- 72,5- 99,8 ,_ - 164,7 

13,6- 54,3 -- 99,8 ~------ 140,5 
19,5--45,2-99,8 ~- ~- 125,5 
39,8-31,6-- 99,8 cc_c- 91,6 
54,0-27,1-99,8' 72,9 
64,5- 24,9- 99,8 c· 60,2 
78,0- 22,6- 99,8' 44,4 
96,2- 20,4- 99,8 ~ 24,0 

122,0- 18,1- 99,8 =-'= i 4,1 
142,1 - 16,8- 99,8 = T 25,5 
159,1- 15,8-99,8 = -~ -c 43,5 
190,1- 14,5-99,8 == -,- 75,8 
216,0- 13,5- 99,8' ---:.- 102,7 
249,0- 12,6-- !J9,8 = 136,6 
267,5-12,2 ~- 99,8 ,- t 155,5 
311,0- 11,3-99,8 ~ t 200,0 
369,5-10,4-99,8 ~= i- 259,0 
442,0- 9,5- 99,8 =~ 332,7 
488,0- 9,1- 99,8 == f 379,1 

Pmax= 800 kgjqcm. 

64 ·106 

t = 0,195 --2---0,0452 p- 10t!,9. 
p 

t = 3,1-90,5 -~ 108,9 = c-196,3°; 
4,9- 72,5- 108,9 ~c -176,5 
8, 7- 54,3- 108,9 ~~--' -154,5 

12,5-45,2- 108,9--- - 141,6 

cm 

{=400,0 
434,0 
458,0 
500,0 
535,0 
572,0 
594,5 
616,0 
640,0 

cm 

f= 55,6 
69,5 
92,9 

111,1 
159,0 
185,5 
202,1 
222,4 
247,5 
278,0 
301,0 
318,0 
348,0 
371,0 
398,0 
412,5 
445,0 
484,5 
530,0 
556,5 

cm 

f= 35,6 
44,5 
59,4 
71,1 



Anwendung des graphischen Verfahrens auf Hartkupfer. 

kgfqcm 

p=800 
700 
600 
500 
400 
350 
300 
270 
250 
230 
210 
200 
180 
160 

x=6000cm; 

kgfqcm 

p = 2000 
1600 
1200 

800 
600 
500 
400 
350 
300 
270 
250 
230 
210 
200 
180 
160 
150 
130 
125 
120 

x=4000cm; 

t = 19,5- 36,2- 108,9 == -125,6°; 
25,5-31,6-108,9 =- 115,0 
34,6-27,1- 108,9 =- 101,-i 

50,0- 22,6- 108,9 =- 81,5 
78,0-- 18,1- 108,9 =- 49,0 

102,0- 15,8- 108,9 C ... - 22,7 
138,2- 13,5- 108,9,- 15,8 
171,0- 12,2- 108,9 = 49,9 
199,8- 11,3-108,9 = -i- 79,6 
235,5- 10,4- 101:!,9 == -116,2 

283,0- 9,5- 108,9 = + 164,6 
311,0- 9,1-108,9= 193,0 
385,0- 8,1- 108,9 = 1 268,0 
478,0- 7,2-108,9= ' 361,0 i 

Pmax= 600 kg/qcm. 

36 ·106 

t=O 195-··---00452p-117 9 
' p2 ' ' . 

t = 1,8-90,5-117,9 ~~- 206,6°; 

2,7-72,5-117,9=-187,7 
4,9-54,3-117,9 = -167,3 

11,0-36,2-117,9 =- 143,1 
19,5-27,1-117,9 ~- 125,5 

28,0- 22,6-117,9 ==- 112,5 
43,9-18,1-117,9 =- 92,1 
57,1-15,8-117,9 c=- 76,6 
78,0-13,5-117,9=- 53,4 
96,5- 12,2-117,9 =- 33,6 

112,1-11,3-117,9=- 17,1 

132,5-10,4-117,9 = + 4,2 
159,1- 9,5-117,9 0.~ 31,7 
175,9- 91-1179=+ 

' ' 
48,9 

216,0- 81-1179=+ 
' ' 

96,0 
274,5- 7,2-117,9 = + 149,4 
313,0- 6,8-117,9 = + 188,3 
415,5- 5,9-117,9 = + 291,7 
450,0- 5,6-117,9 = + 326,5 
488,0- 5,4-117,9 = + 364,7 

Pma.r= 400kg/qcm. 

16. 106 

t=0,195. 2- -0,0452p-126,9. 
p 

Weil, } ... rcileitungen. 

cm 

f= 89,0 
103,0 
118,5 
141,0 
178,0 
218,0 
238,0 
264,0 
283,0 
309,8 
339,0 
356,0 
395,5 
445,0 

cm 

f= 20,0 
25,0 
33,4 
50,0 
66,8 
80,0 

100,0 
141,0 
133,0 
148,1 
160,0 
174,0 
190,5 
200,0 
222,1 
250,0 
267,0 
358,0 
320,0 
333,7 

6 

81 
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kgjqcm cm 
p = 2000 t=0,8- 90,5-126,9 =- 216,6°; f= 8,9 

1600 1,2-72,5-126,9 = -198,2 11,1 
1200 2,2-54,3-126,9 = -179,0 14,8 

800 4,9- 36,2-126,9 = -158,0 22,2 
600 8,7-27,1-126,9 =-145,0 29,7 
500 12,5-22,6-126,9 = -137,0 35,6 
400 19,5-18,1-126,9 = -125,5 44,5 
350 25,5-15,8-126,9 = -117,2 51,0 
300 34,5-13,5-126,9 = -105,9 59,5 
270 42,8-12,2-126,9 =- 96,3 66,0 
250 50,0-11,3-126,9 =- 88,2 71,2 
230 59,0-10,4-126,9 =- 78,3 77,5 
210 70,8- 9,5-126,9 =- 65,6 85,0 
200 78,0- 9,1 - 126,9 =- 58,0 89,0 
180 96,1- 8,1-126,9 =- 38,9 99,0 
150 138,5- 6,8- 126,9 = + 4,8 118,6 
130 184,0- 5,9-126,9 = + 51,2 136,9 
120 216,0- 5,4-126,9 = + 83,7 148,1 
115 235,5- 5,2- 126,9 = + 102,9 154,9 
110 258,0- 5,0-126,9 = + 126,1 161,7 
105 282,0- 4, 7- 126,9 = + 150,4 169,5 
100 312,0- 4,5- 126,9 = + 180,6 178,0 

95 329,0- 4,3-126,9 = + 197,8 187,4 
90 346,0- 4,1 -126,9 = + 215,0 197,9 
80 478,0- 3,6-126,9 = + 347,5 222,5 
75 555,0- 3,2-126,9 = + 424,9 237,5 

x=2000cm; Pmax= 200 kgjqcm. 

4·106 

t= 0,195-2 .. -0,0452 p -136. 
p 

kgjqcm cm 
p = 2000 t= 0,2-90,5-136 =- 226,3°; {=2,2 

1600 0,3-72,5-136 =- 208,2 2,8 
1200 0,5-54,3-136 = -189,8 3,7 

800 1,2- 36,2- 136 ~- 171,0 5,6 
600 2,2-27,1 -136 = -160,9 7,4 
500 3,1 - 22,6- 136 =- 155,5 8,9 
400 4,9 -18,1- 136 = -149,2 11,1 
300 8, 7 -13,5-136 == -140,8 14,8 
250 12,5-11,3-136 = --134,8 17,8 
200 19,5- 9,1- 136 ~=- 125,6 22,2 
180 24,0- 8,1 -136 ~ -124,1 24,7 
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p=150 t=34,6 -6,8-136=-108,2°; {=29,6 

130 46,0 -5,9-136=~- 95,9 34,2 

120 54,0 -5,4-136=- 87,4 37,1 

115 59,0 -5,2-136=- 82,2 38,7 

110 64,5 -5,0-136=- 76,5 40,5 

100 78,0 -4-,5-136==- 62,5 44,5 

80 122,5 -3,6-136=-- 16,7 55,6 

70 159,5 -3,2-136=__;___ 20,3 63,5 

60 216,0 -2,7-136=__;___ 77,3 74,1 

55 258,0 -2,5-136=+119,5 81,0 

50 311,5 -2,3-136=+173,2 89,0 

48 339,0 -2,2-136=--'- 200,8 92,8 

45 385,0 -2,0-136= ~-247,0 99,0 

42 441,5 -1,9-136=-303,6 106,0 

40 487,0 -1,8-136=--L349,0 111,1 

x=O; Pnwx =0. 
---

t= - 0,0452 p- 140. 

p = 2000 kg/qc m· 
' 

t=-230,4°; 
t=-185,5 

{=0; 
f=O p= 1000 

" 

/!! 
~ 

N> 
~~ 

ri' 
~~ 

Mit der so eben berechneten Kurventafel 
olgende Aufgaben gelöst: wurden f 

1. Ge geben die Spannweite x=100m. 
für verschiedene 1\laximalbeanEs sollen 

spruchun 
zwischen 

gen die Fu (t, p) und Fu (t, f) 
- 20° und + 40° fü1 Kupfer 
t werden, wenn die Normalien 
E. zugrunde gelegt werden. 

festgesteil 
des V. D. 

Lösu ng s. :Fig. 22. 
Die 

fürein an 
dargestellten Kurven gelten auch 
derest0 , wenn man nurdieBezeich
er Abszissen entsprechend ändert. nungen d 

2. Es sollen für Kupfer 
bei der Maximalbeanspruchung 

Pmax = 16 kg/qmm die Fu (x, p) 
und Fu (x, f), wie dies früher 

für Pmax = 12 und 14 kgjqmm 
gerechnet wurde, graphisch be
stimmt werden. 

+~-·~\1\' ~ 

I;,V ~ 1' 1i \ \ , \ \ \ 

<:. 

\' 
Lösung: Unter Berück

sichtigung, daß bei Spannweiten 
unter xl' = 56,5 m die Maximal
beanspruchung bei - 20° und 

G* 

- "' 0 - 0 0 0 0 0 . oO 10 "0 +10 +30 +30 -i-#0 t 

Fig. 22. 

Flt (t, p) und (t, f') bei 100m Sprmnwcitc. 
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Fig. 25 
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Eigengewichtsbelastung auftritt, sonst bei - 5° mit Eislast, wurden 

für die Spannweiten 0, 20, 40 m usw. bis 200m die Werte für Be

anspruchung und Durchhang für die Temperatur - 20°, -10° usw. 

bis -t 40° abgelesen und in Funktion von x aufgetragen (siehe 

Fig. 23 und 24). 

I I 

0- I : . '--: . I- l_'- I 
Z01!1131716151'1-131Z11109 3 

lrgjqmm Jlma:r 

Fig. 31. 
Spannweite 60 m. 

Fig. 34. 
Spannweite 120 m. 

Fig. 32. Fig. 33. 

Spannweite 1:30 m. Spannweite 100 m. 

Fig. 35. Fig. 36. 

Spannweite 140 m. Spannweite 160m. 

3. Es sollen für bestimmte Spannweiten die Änderung des maxi

malen Durchhangs eines Kupferdrahts mit der maximalen Zusatzlast, 

die in jedem Falle bei -5° auftreten soll, für einige l\Iaximal

beanspruehungen dargestellt werden. 

Lösung: Die gesuchten Ji'u ('max' fmax) wurden in bekannter 

·weise (unter Berücksichtigung, daß für Knotenpunkte jenseits der 

Ordinate i= + 40° der l\Iaximaldurchhang der Beanspruchung P~;onst 
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entspricht) nacheinander für ein Pmax bei konstanter Spannweite die 
Werte des Maximaldurchhangs für l;max = 0,005, 0,010, 0,015 und 
0,020 kg/cm3 abgelesen und in Funktion dieser letzteren Größe in 
senkrechten Koordinaten aufgetragen (siehe Fig. 25 bis 30). 

4. Gleichzeitig wurden die Kurven (Pmax' fmaz) für verschiedene 
l;max bei gegebener Spannweite aufgetragen (siehe Fig. 31 bis 36). 
Diese Kurven zeigen den Übergang des Auftretens des Maximal
durchhangs bei + 40° zu -5° mit maximaler Zusatzbelastung bei 
der Maximalbeanspruchung p'max' 

Die Fig. 25 bis 30 bzw. 31 bis 36 ergänzen die Tafel I der 

Maximaldurchhänge für emax = ö + 0,015 kg/cm3• 



X. Stützpunkte verschiedener Höhe. 
Bevor wir in die rechnerische Verfolgung der Verhältnisse, wie 

sie sich bei der Befestigung einer Leitung auf zwei Stützpunkten 
verschiedener Höhe ergeben, eingehen, müssen wir zunächst auf 
einen Punkt von prinzipieller Bedeutung für die vorliegende Frage 
hinweisen. Man findet meist die Ansicht vertreten, daß eine Leitung 
auf Stützpunkten verschiedener Höhe stets eine Form, wie in neben
stehender Skizze (Fig. 37) dargestellt, annehmen müsse, daß sie also 
noch unter allen Umständen unter 
dem unteren Stützpunkt durchhängen 
würde. 

Daß dies nicht immer der Fall 
ist, läßt sich am deutlichsten an einem 
Beispiel zeigen. c 

Es sei der Ab
standAB der Stütz
punkte 12 5 m, ihr 
Höhenunterschied 
25 m. Angenom-
men die Form des 

Fig. 37. 

A 

Fig. 3::<. 

durchhängenden Drahts, wie sie Fig. 37 zeigt, sei der Wirklichkeit ent
sprechend. Verlängert man nun die Parabel über B hinaus symmetrisch 
bis C, so kann man sich in C einen Stützpunkt denken und den bei B 
eliminieren, in der Form des Drahtes wird dadurch nichts geändert 

(Fig. 38). Beachtet man nun, daß AC, wenn ein 'l'eil des Drahtes 

noch unter B liegen soll, noch nicht 2AB, also 250m sein kann, 
so erhielte man dabei einen Durchhang des Drahtes ABC Yon min
destens 25 m. \Venn man einen Kupferdraht bei 250m Spannweite 
z. B. mit 12 kg/qmm als Maximalbeanspruchung spannt, so erhält 
man etwa 15 m als maximalen Durchhang (s. Kurventafel I). Es 
erhellt also, daß die Annahme einer Form wie in Fig. 37 nicht nwhr 
richtig ist, wenn die Stützpunkte einen größeren Höhenunterschied 
aufweisen; vielmehr wird man dann mit einer Form, wie in Fig. 39 
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skizziert, zu rechnen haben, wobei immer noch die Krümmung der 
Linie der Deutlichkeit halber übertrieben gezeichnet wurde. 

Der Fall entsprechend Fig. 37 ist ebenfalls möglich. Er tritt 
bei geringeren Höhenunterschieden der Stützpunkte ein. Man hat 
folgendes einfaches Kriterium um festzustellen, ob bei einer ge
gebenen Höhenlage und Entfernung der Stützpunkte ein Stück des 
Drahtes im ungünstigsten :F'alle des größten Durchhangs noch unter
halb des unteren Stützpunktes zu liegen kommt oder nicht. Man 
bestimme aus der Kurventafel für die Maximaldurchhänge das
jenige fmax' das sich bei der gewählten Maximalbeanspruchung und 
der zweifachen der vorliegenden Spannweite ergeben würde. Ist 
nun der Höhenunterschied der Stützpunkte größer als dieser Maximal
durchhang fmax' so liegt kein Punkt des Drahtes, auch im ungün
stigsten Falle, unterhalb des unteren Stützpunktes: die Linie des 
durchhängenden Drahtes hat keine horizontale Tangente. Ist hin

gegen der Höhenunterschied der Stütz
punkte kleiner als dieses f.nax, so hängt 
der Draht zum Teil unter dem unteren 
Stützpunkt durch; er hat also dann eine 
horizontale Tangente. Ist schließlich 

Fig. 39. der Höhenunterschied der Stützpunkte 
gleich dem festgestellten fmax' so geht die 

horizontale Tangente durch den unteren Stützpunkt. Die Richtig
keit dieses Kriteriums ergibt sich einfach aus der Anschauung. 

In der früheren Methode von Nicolaus findet sich diese Unter
scheidung nicht. Sie befaßt sich lediglich mit dem Falle, wo der 
Draht noch unter dem unteren Stützpunkt durchhängt, und legt 
den Schwerpunkt der Rechnung auf die Bestimmung des Abstandes 
der horizontalen Tangente vom Stützpunkt. Diese Größe ist allen
falls für die Montage brauchbar; doch ist sie hierfür kaum erforder
lich, da sie ja nur für geringe Höhenunterschiede der Stützpunkte 
in Betracht kommt, die dem Montageingenieur keinerlei Schwierig
keiten bereiten. 

Auch für den Berechnungsingenieur ist sie nur ganz ausnahms
weise von 'Wert. Führt die Leitung über ebenes Gelände und sind 
nur die Maste in der Höhe voneinander verschieden, so wird aus 
dem Abstand der horizontalen Tangente vom Stützpunkte doch nicht 
auf die erforderliche Höhe der Maste geschlossen werden; diese wurde 
vielmehr schon durch den Durchhang in den Nachbarfeldern bedingt, 
wodurch eben der fragliche Höhenunterschied sich ergab. Ist das 
Gelände fortlaufend aufsteigend, so läßt sich dieser Abstand ohne 
weiteres gar nicht mit dem Abstand der Leitungen von der Erde 
in Verhindung bringen. Liegt schließlich eine Bodenvertiefung 
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zwischen den beiden fraglichen Masten, so ist der Durchhang ohne 
Einfluß auf ihre Höhendimensionierung. 

Um allen Fällen gerecht zu werden, wird man also nicht den 
Durchhang der Leitung unter einem der Stützpunkte als 
Grundlage für die Rechnung wählen, sondern in konsequenter Weise 
den Abstand der Verbindungslinie der Stützpunkte von 
der dazu parallelen Tangente an die Durchhangsparabel 
(s. Fig. 40). Diesen Abstand werden wir mit f bezeichnen. Er ge
stattet in allen Fällen eine ähnliche Montage wie bei Stützpunkten 
gleicher Höhe, sofern sie nach dem Durchhang erfolgen soll. Die 
Analogie wird noch deutlicher, wenn man sich vorstellt, daß bei 
einem beliebigen Zustand des Drahtes 'einer der Stützpunkte auf 
einem Kreisbogen, der den anderen als Mittelpunkt hat, nach auf
wärts bewegt wird. Die Spannweite x bleibt hierbei dieselbe, der 
Durchhang geht in das oben 
angegebene f über. 

Es sei nochmals darauf 
hingewiesen, daß dieses f für 
denFall gleichmäßig aufsteigen
den Geländes, wo eben die Ver
bindungslinie der Stützpunkte 
parallel zu der Erdoberfläche 
verläuft, gerade für die Di-

Fig. 40. 

mensionierung der l\Iaste von besonderem Interesse ist. Auch ist 
es dann, wenn die Leitungen überhaupt nicht unter dem unteren 
Stützpunkt durchhängen, also bei größeren Höhenunterschieden der 
Stützpunkte, nur mit dieser Größe f möglich, die Leitungen nach 
dem Durchhang zu spannen. 

Wir haben somit alle Aufgaben, die hier vorliegen, auf die 
eine zurückgeführt, die Gesetze der Änderung der eben definierten 
Größe f und der Beanspruchung der Leitung mit der Temperatur 
und der Zusatzlast festzustellen. 

Es sei der Winkel der Verbindungslinie der Stützpunkte mit 
der Horizontalen "P· 

Aus Fig. 40 erhalten wir ohne weiteres die l\Iomcntengleichung, 
die für 1 qcm der Leitung in jedem Belastungsfall und bei irgend
einer Temperatur gilt: 

(27) 

worin wiederum e die Belastung pro lfd. Clll' p die Beanspruchung 
und x der Abstand der Stützpunkte bedeutet. Hierbei ist in gleicher 
Annäherung, wie bei der Aufstellung der l\Iomentengleichung im 
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Kap. II, die Bogenlänge in jedem Viertel der Spannweite gleich 
groß angenommen. Speziell ist: 

. Q0 x 2 cos V' 
fo =- -8~Po ---

Als Beziehung zwischen Bogenlänge l zwischen den zwei Stütz
punkten und der Größe f erhalten wir (s. Hütte, 19. A. I, S. 99), 
wenn 'vir wiederum die Durchhangslinie als Parabel annehmen: 

[=X+~· [2 . (28) 
3 X 

Speziell ist: 

wir hatten nun: 

l-10 = (t- f0 ) (}[ 0 + (p- p 0)al0 • 

Formt man ähnlich wie in Kap. II diese Gleichung mit Hilfe 
der GI. (27) und (28) um, so ergibt sich: 

. (29) 

8 . (t 2 - !.lo 2 :~:·1 cos21J!) = (t- t) {}- (P - _e_x_~-o~ VJ) a (30) 
3x2 82Po2 o. o 8po 

I\Ian ersieht hieraus, daß alle früher abgeleiteten Beziehungen 
auch für den vorliegenden Fall Gültigkeit haben, wenn man in 
ihnen an Stelle von e: g cos VJ und an Stelle von l?o: l?o cos 1fJ setzt. 

Will man jedoch bereits berechnete Werte für diesen Spezial
fall verwenden, so kann es entsprechend GI. (29) leicht dadurch 
geschehen, daf3 man eine Spannweite x cos 1jJ bei Stützpunkten 
gleicher Höhe der Berechnung von p zugrunde legt. Jede dafür 
berechnete Beanspruchung gilt ohne weiteres für die Spannweite x 
bei Stützpunkten verschiedener Höhe. Der Durchhang berechnet 
sich dann aus GI. (27). Die Fig. 6, 8, 10 und 24 bilden auf diese 
Weise ein einfaches Mittel zur Bestimmung von p und f auch für 
den vorliegenden Spezialfall, und es erübrigt sich, die Hechnung 
entsprechend den aufgm;tellten Formeln mit e cos 1p und eo cos 1J! an 
Stelle von e und eo noch einmal durchzuführen. 

Es ist nun zu bemerken, daß Höhenunterschiede der Stützpunkte 
von über 20: 100, wo also .,,, = ca. 11°, sehr selten sind. Hierfür 
ergibt sich cos 1p zu O,V8. An Hand der obigen Figuren ersieht 
man aber, daf3 <lie V ermindcrung der Spannweite um 2 °/0 auf die 
Beano;pruchung, besonders hei großen Spannweiten, praktisch ohne 
lkrleutung ist. Auch erkennt man leicht, daß mit eos 1p = 0,98 der 
Dnrr~hhang· entsprechend GI. (27) kaum nennenswert geändert wird. 
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Man kann infolgedessen von einer Berücksichtigung des cos 'ljJ in 
solchen Fällen absehen und das um so mehr, als beinahe immer der 
tatsächliche Durchhang [infolge eines größeren p und des Faktors 
cos 'IJl in Gl. (27)] etwas kleiner wird als der in dieser 'Neise fest
gestellte. Wir rechnen dabei etwas zu ungünstig, so daß beim Mon
tieren entsprechend den so festgestellten Durchhängen die betreffende 
Maximalbeanspruchung von dem zulässigen Wert um ein weniges 
zurückbleibt, was natürlich praktisch ohne jede Bedeutung· ist. 

Sehr oft läßt sich beim Trassieren der Strecke infolge Uneben
heiten im Gelände oder besonderer Hindernisse die genaue Spann
weite gar nicht feststellen; der Unterschied von x zu x cos 'lfJ tritt 
dagegen ganz zurück. 

Es können demnach allgemeine Montagekurven ohne weiteres 
auch für Montage von Leitungen auf Stützpunkten verschiedener 
Höhe verwandt werden, wenn nur das f als Abstand der Verbin· 
dungslinie der Stützpunkte von der parallelen Tangente an den 
durchhängenden Draht, der Visierlinie, definiert wird. 

Dies gilt natürlich auch für die Montage in den beschriebenen 
Fällen, wo sich eine horizontale Tangente an die Durchhangslinie 
legen läßt; den Abstand dieser von einem der Stützpunkte zu be
stimmen, ist, wie schon oben dargelegt, nicht erforderlich. Es 
kann immerhin vorkommen, daß auch in einem solchen Felde 
der Abstand der Leitungen von Erde interessiert. Es kömien z. B. 
bei einer Flußkreuzung, wo der ~Iindestabstand der Leitungen 
vom Wasserspiegel gegeben ist, die örtlichen Yerhültnisse auf der 
einen Seite einen höheren Stützpunkt erfordern - vielleicht durch 
eine gleichzeitig zu kreuzende, hoch gelegene Straße - als nuf der 
andern. Hier wird die Höhe der Maste nur durch das Kreuzungs
feld selbst bedingt. Eine genaue Bestimmung des Durchhangs 
unter dem unteren Stützpunkt kann dann bei großer Spannweite 
von Wert sein. Die Ableitung der hierzu erforderlichen Formeln 
ist übrigens so elementar, daß wir sie nicht ühergehen möchten, 
um so mehr als die graphische Methode von Blondel-Nicolaus, 
die für einen solchen Fall anwendbar ist, sehr umständlich ist. 

Es sei die Höhendifferenz C A 
der Stützpunkte h, x die Spann
weite ('IJl ist für den Fall, daß der 
Drahtü berhanptunterdem untern 
Stützpunkt durchhängt, höch- :Fig. 41. 
stens 2 °, damit cos 1J' = 0,999. 
Die horizontale Entfernung der Stützpunkte ist d<:shalb gleieh der 
Spannweite zu setzen), e der gesuchte Durchhang· unter dem tmtcrcn 
Stützpunkte (s. Fig. 41). l\lan ziehe durch die Stützpunkte A und B 
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die Horizontalen, die die Durchhangsparabel in C und D treffen 
mögen. Wir bezeichnen BD mit y, dann wird 

AC=x+(x-y) 
=2x-y. 

In irgendeinem Beanspruchungszustande p kann nun der Draht 
sowohl an den Stützpunkten gleicher Höhe A und C als auch B 
und D befestigt angenommen werden. Für beide Fälle gilt die 
Momentengleichung, und wir erhalten: 

(}Y2 
e=--, 

B·p 

e+h= (} (2x- y)2 
B·p 

Durch Elimination von e kommt 

2p·h 
y=x--- . e·x 

oder mit Gl. (27) 

y=7· (r~ ~) 
Durch Elimination von y: 

e = _j!_ • (x - 2 p . h)2 
B·p e·x 

oder 

e = ~ . (r- ~J . 

(31) 

0 ° (32) 

(33) 

(34) 

Hiermit ist die Aufgabe gelöst. Es ist, um den maximalen 
Durchhang unter dem unteren Stützpunkt zu erhalten, nur nötig, 
in diese Formeln das nach irgendeiner Methode dafür festgestellte p 
oder f einzusetzen. Es erübrigt sich nach vorstehendem, Zustands
änderungen des Drahtes durch e auszudrücken, es kann vielmehr 
höchstens für einen ganz bestimmten Fall die Kenntnis der Größe e 
erwünscht sein. 

Diesen Zweck erfüllt die Formel (34) vollständig. Soll z. B. 
ihr Maximalwert festgestellt werden, so ist nur nötig, den der ge
gebenen Spannweite entsprechende Maximaldurchhang aus Taf. I 
zu entnehmen und diesen Wert für f in GI. (34) einzusetzen. 

Aus GI. (32) ergibt sich als Bedingung für 

> 
Y<_Ü: 

r?: (35) 
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Man ersieht leicht aus Fig. 41, daß nur bei positivem y die 
Leitung unter dem unteren Stützpunkte durchhängt, bei y = 0 jedoch 
die horizontale Tangente eben durch den unteren Stützpunkt hin
durchgeht und schließlich bei negativem y eine horizontale Tangente 
an die Leitung zwischen den Stützpunkten überhaupt nicht mehr 
gelegt werden kann. Der Änderung dieser Größe y fällt infolge
dessen eine besondere Bedeutung zu, und das oben aufgestellte 
Kriterium für das Vorhandensein einer horizontalen Tangente an 
die Durchgangslinie ist damit in Gl. (35) auch rechnerisch festgelegt. 
Die neue Form für dasselbe dürfte sich auch meist als zweck
mäßiger erweisen, da nur der Durchhang f bei der tatsächlichen 
Spannweite x anstatt bei der doppelten dafür bekannt sein muß. 

Von theoretischem Interesse sind folgende Beziehungen für die 
Änderung von p oder e, die sich mit Gl. (31) ableiten lassen: 

2h 
y-y =-(p -p), 

0 e·x 0 

y-yo=~~(~:- i)· 



XI. Leitungen an beweglichen Stützpunkten. 
Jeder einseitige Zug der Leitungen an Leitungsmasten bewirkt 

eine Durchbiegung derselben, die in praxi 10 cm und mehr er
reichen kann. Da die geringste Längenänderung des Drahtes, wie wir 
früher sahen, von größtem Einfluß auf seine Beanspruchung und 
seinen Dur<:hhang ist, so ist in manchen Fällen auf diese Bewegung 
der Stützpunkte bei größer werdendem Zug zu achten. 

E,; ist zu bemerken, daß die folgenden Angaben über die Be
rücksichtigung dieses Umstandes bereits bekannt sind; sie mußten 
jedoch hier angeführt werden, um die Bedeutung der sicl~ dar an 
anschließenden Bemerkungen über die Montage bei beweglichen 
Stützpunkten erkennen zu lassen. 

Es sei wiederum eine Spannweite x zwischen den zunächst 
fest gedachten Stützpunkten gegeben; die sich bei einer bestimmten 
Temperatur und bei irgendwelchen von vornherein festgelegten 
Voraussetzungen einstellende Beanspruchung sei p0 , der Durch
hang {0 • Die Stützpunkte seien nun beweglich, und zwar soll an
genommen werden, daß sich alle zwei zusammen so bewegen, daß 
ihr Abstand x- A. wird, was einer Durchbiegung der Maste nach 
innen entsprechen soll. Dadurch wird die Beanspruchung sinken, 
der Durchhang wird größer, aber andererseits auch die Dehnung 
des Drahtes geringer. Es soll nun festgestellt werden, welche 
Werte die Beanspruchung p und der Durchhang f infolge der Be· 
wegung - A. annehmen werden, wenn die 'l'emperatur konstant 
bleibt. 

Statt die Bewegung· der Stützpunkte ins Auge zu fassen, können 
wir uns den Vorgang auch so vorstellen, daß bei festliegenden 
Stützpunkten der Draht um die Strecke A. durch den Befestigungs
punkt hindurchgleitet, oder mit anderen Worten, man lasse die 
Stützpunkte als ideelle feste Punkte bestehen und ändere nur die 
Länge der Leitung, die zwischen ihnen liegt. Diese Länge möge 
sich infolge der Durchbiegung von l 0 nach l ändern. Wir erhalten 
dann ohne weiteres: 
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und mit Benutzung der Gl. (a) und (c) in ähnlicher Weise wie 
früher: 

(36) 

(37) 

(38) 

Der Einfluß der geänderten Dehnung ist in der Regel gegen
über dem der Durchbiegung so geringfügig, daß er vernachlässigt 
werden kann; es würden dafür alle Glieder in obigen Gleichungen, 
die a enthalten, wegfallen. 

Zur Erläuterung der hier vorliegenden Verhältnisse soll ein 
Beispiel durchgerechnet werden. Wir wählen hierzu das Feld einer 
"bruchsicheren Aufhängung" 1), die neuerdings für die Kreuzungen 
von Reichspostleitungen und Eisen bahnen an Stelle von Schutznetzen 
Verwendung findet. Die Kupferleitungen, die hierbei beiderseits an 
3 Isolatoren befestigt werden, sind im Kreuzungsfeld mit 10facher 
Sicherheit zu spannen, d. h. sie dürfen die Beanspruchung von 
4 kg/qmm nicht übersteigen. Da in den Nachbarfeldern in der 
Regel mit 12, oft mit 16 kg/qmm gespannt wird, so ist hierdurch 
der Fall eines einseitig an .Masten wirkenden Zuges gegeben. 

Die Spannweite im Kreuzungsfeld sei 20,0 m. Wir betrachten 
zunächst den Fall der größten Beanspruchung, d. i. entsprechend den 
Vorschriften des V. D. E. die Eisbelastung 0,015 kg pro cm3 bei 
der Temperatur - 5° und nehmen an, daß in zweckmäßiger 
Weise - um die kleinsten Durchhänge zu erhalten - die Leitungen 
durchweg so gespannt wurden, daß sie in diesem besonderen }<"'alle 
gerade ihre maximal zulässige Beanspruchung erreichen. Es sind 
also die Leitungen im Kreuzungsfeld mit 400 kgfqcm, die in den 
Nachbarfeldern gleichzeitig beispielsweise mit 1400 kg/qcm be
ansprucht. Es ergibt sich hiermit ein resultierender Zug an beiden 
.Masten nach außen von maximal 1000 kg pro qcm, welche Be
lastung mit Berücksichtigung des Gesamtquerschnitts der Leitungen 
eine bestimmte Durchbiegung der 1\Iaste hervorruft. Genaue An
gaben über diese Durchbiegung können nicht gemacht werden. 
1\fan nimmt für die Rechnung im allgemeinen an, daß sie pro l\fast 
bei der größten Beanspruchung derselben maximal 10 cm betrage, 
welcher Wert bei der mittleren Höhe der .Maste von 10 m einer 
Durchbiegung von 1°/0 entspricht. In Anbetracht dessen, daß die 

1) S. ETZ 1909, S. !JO:l. 

\Vci I, Fn·ileitung-Pn 



98 Leitungen an beweglichen Stützpunkten. 

.Maste mit fünffacher Sicherheit berechnet sind, geht man bei dieser 
Annahme sicher nicht zu günstig. 

Der bei der erwähnten Maximalbelastung im Kreuzungsfeld 
mit der Spannweite x = 2000 cm auftretende Durchhang {0 , der als 
Ausgangspunkt unserer Betrachtungen zu gelten hat, berechnet sich 
nach Gl. (a) zu 30 cm. 

Um nun den für die Bemessung der Maste wichtigeu größten 
Durchhang zu erhalten, wird als ungünstigster Fall angenommen, 
daß alle Leitungen in den Nachbarfeldern reißen und außerdem 
die Leitungen durch Bruch zweier Isolatoren der Aufhängung um 
maximal 15 cm verlängert würden, wodurch sich eine Gesamt
verlängerung der Leitung von ;, = 35 cm ergibt. 

i\Iit Vernachlässigung lies Gliedes mit a kann man Gl. (36) 
auch schreiben: 

(39) 

Mit Einsetzung der numerischen Werte berechnet sich daraus: 

r = }· 2ooo.35 + 302 , 

f= 165 cm. 

Hierbei ist von einer Durchbiegung der Maste nach innen ab
zusehen, da die Beanspruchung des Drahtes auch bei seiner maxi
malen Belastung nur 

o,o239. 2ooo2 I 
-----~=73 kg qcm 

8·165 

beträgt. Wie bereits erwähnt, blieb auch der Einfluß der geringeren 
Dehnung des Drahtes irrfolge Verminderung der Beanspruchung von 
400 auf 74 kgfqcm (wodurch der Durchhang etwas kleiner würde), 
unberücksichtigt. Bedenkt man jedoch, daß die Änderung der 
Länge des Drahtes durch diesen Umstand nur 

2000 
l-l =(400-73)-- · =05cm 

0 1,3. 106 ' 

beträgt, so ersieht man, daß derselbe neben den geschätzten und 
reichlich angenommenen Werten von 20 cm + 15 cm, die wir oben 
hatten, nur eine untergeordnete Rolle spielt. 

Infolge der Durchbiegung der Maste stößt nun die Montage 
der Leitungen in einem Kreuzungsfeld mit bruchsicherer Aufhängung 
für den Fall, daß die Leitungen in den Nachbarfeldern bereits ab
gespannt sind, auf gewisse Schwierigkeiten, denen bisher nicht be
gegnet wurde. 

Um die für die Montage nötigen Unterlagen zu erhalten, ist 
zunächst zu berücksichtigen, daß dabei die Verlängerung von 15 cm 
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durch den Bruch zweier Isolatoren wegfällt; ferner ist daran zu 
erinnern, daß die Montage bei einer Temperatur von etwa + 10 bis 
+25° und ohne Vorhandensein einer Zusatzlast vorgenommen wird. 
~Wird von der ersteren abgesehen, so ergibt die Rechnung, ähnlich 
wie oben ausgeführt, diesmal als Durchhang bei -5° und Eis
belastung 127 cm, dem eine Beanspruchung von 95 kg pro qcm 
entspricht. 

Es tritt nun für die Montage als erschwerendes Moment hinzu, 
daß irrfolge Durchbiegung der Maste der Durchhang und die Be
anspruchung der ~Leitungen im Kreuzungsfeld von der Änderung 
dieser Größen im Nachbarfeld mit in erster Linie bestimmt werden. 
Die Beanspruchung der Leitungen in den Nachbarfeldern wird 
nämlich in viel größerem Maße als im Kreuzungsfeld selbst durch 
die Temperatur und die zusätzliche Belastung beeinflußt. Sind die 
Leitungen dort so gespannt, daß sie im Maximum mit 1400 kg pro 
qcm beansprucht werden, so haben wir bei den für die Montage in 
Betracht kommenden Temperaturen immer noch Beanspruchungen 
Yon etwa 500 bis 700 kg, denen auf der anderen Seite der Maste 
Beanspruchungen von 100 bis 150 kg gegenüberstehen. Der Wert 
des Durchhanges, der sich zwischen den Grenzen 30 und 127 cm 
bewegt, läßt sich aber in keiner ·weise feststellen, weil für die Größe 
der Durchbiegung der J\Iaste jeder Anhaltspunkt fehlt. Die gerraue 
Einhaltung der der Behörde vorgelegten Angaben über Maximal
beanspruchung und Maximaldurchhang ist aber andererseits eine 
der ersten Forderungen. Müßte eingeräumt werden, daß _die Mon
tage der bruchsicheren Aufhängung entsprechend den gemachten 
Angaben praktisch nicht die Genauigkeit erreichen kann, die man 
bei einer Kreuzungsstelle verlangen wird, so würde dadurch der 
Wert der bruchsicheren Aufhängung sehr herabgesetzt werden. 

Einer Montage mit Dynamometer oder durch Einvisieren des 
Durchhanges können nur Schätzungswerte für die Beanspruchungen 
und Durchhänge zugrunde liegm1. Man wird deshalb ein solches 
Spannen der Leitungen nach Zug oder nach Durchhang nicht befür
worten können. Es liegt vielmehr bei Verfolg obiger Heclmungen 
der Gedanke nahe, ihre Montage auf Grund ihrer Lilnge 
zwischen den zwei Stützpunkten auszuführen. Dies setzt 
nur die Kenntnis der genauen Entfernung der Maste voraus, die sich 
bei den geringen Mastabständen bei Kreuzungen mit ziemlicher 
Genauigkeit feststellen läßt. Hat man dann auf den zu montierenden 
Draht vor dem Spannen die zwei Punkte genau festgelegt, die in 
der Mitte des Isolators zu befestigen sind, so ist die Montage von der 
Durchbiegung der Maste vollständig unabhängig, selbst insoweit, 
als die durch da:s ~Montieren entstehende Spannung im Draht und 

7* 



100 Leitungen an beweglichen Stützpunkten. 

die dadurch hervorgerufene Verlängerung desselben, deren Größe 
wir eben nicht feststellen konnten, ohne jeden Einfluß bleibt, weil 
diese Verlängerung nur sekundär beim Montieren auftritt und natür
lich die Lage der Fixpunkte des Drahtes unberührt läßt. Die 
Länge des Drahtes vor der Montage zwischen diesen Fixpunkten 
läßt sich unter Berücksichtigung der herrschenden Temperatur und 
des Fehleus jeder Belastung ganz genau feststellen, was wir unten 
noch des näheren ausführen werden. 

Was die Genauigkeit anbetrifft, mit der ein Draht am Isolator 
nach einer an demselben angebrachten .Marke montiert werden 
kann, so ist zu bemerken, daß in Anbetracht der geringen hierbei 
vorkommenden Züge nur eine verhältnismäßig geringe Toleranz 
nötig werden dürfte. Nehmen wir eine solche von + 1,0 cm, für 
beide Seiten des Feldes zusammen, an, und werden die Leitungen 
dementsprechend mit einer um 1 cm größeren als der rechnerisch fest
gelegten Leitungslänge montiert, so entspricht die Montage auch 
im ungünstigsten Falle sicher dem vorgeschriebenen Werte für die 
maximale Beanspruchung. 

Was den Einfluß dieser Toleranz auf den maximalen ·Durch
hang anbetrifft, so ist zu bemerken, daß die hieraus im ungünstigsten 
Falle entstehende Verlängerung des Drahtes um 2 cm in den Zu
schlag von 15 cm für den J<'all des Bruches zweier Isolatoren ein
begriffen werden können, wobei der maximale Durchhang, der für 
die Bemessung der Maste wichtig und in den Konzessionsgesuchen 
anzuführen ist, unberührt bliebe. Soll an dem Werte von 15 cm 
für Isolatorbruch festgehalten werden, so hätte man zur Berück
sichtigung desselben und der Toleranz bei der Montage zusammen 
17 cm zu der berechneten Drahtlänge hinzuzufügen, um daraus den 
zu erwartenden Maximaldurchhang zu erhalten. In der Hegelliegen 
jedoch die Verhältnisse so, daß die Höhen der Maste durch Grup
pierung zu einzelnen Typen a priori gegeben sind, indem man 
nämlich die für den errechneten Maximaldurchhang nächst höhere, 
passende Type von Masten wählt. Die zur Verfügung stehende 
überschüssige Höhe wird man nun ebenfalls ausnutzen können, 
indem man sie als für den Grad der Genauigkeit, mit der die 
Montage auszuführen ist, als maßgebend annimmt. Mit anderen 
Worten, man wird beim Spannen der Leitung eine Länge zugrunde 
legen, die genau in der Mitte der errechneten und derjenigen liegt, 
die durch die Höhe der l\faste als maximal zulässig gegeben ist. 

Im allgemeinen wird man aber mit der 'l'oleranz nicht über 
das für bequeme Montage erforderliche Maß hinausgehen, um einer
seits nicht unnötig große Durchhänge zu erhalten. Andererseits 
liegt die größere Wahrscheinlichkeit in einer Montage mit zu großer 
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Länge als umgekehrt. Man wird also schon deshalb die Toleranz 
etwas unter die Mitte herabsetzen. 

Es ist nun noch die Länge der Leitung, die auf ihr vor der 
Montage zu markieren ist, genau zu definieren. Ist x der Mast
abstand in cm, Je der maximale Ausschlag der Stützpunkte, d. h. 
Je = 20 cm, l die Drahtlänge bei einer Gesamtbelastung von 
0,0239 kgjcm3 , die gleichzeitig mit der Maximalbeanspruchung 
Pmax = 400 kg/qmm bei t0 =-5° C eintreten möge, Z0 die gesuchte 
Länge des Drahtes im unbelasteten Zustande bei einer Temperatur t, 
so haben wir folgende Beziehungen: 

l 0 - l = ( t- t0) t'f X - 400 ((X , 

8 fo2 
l- X= 3 . -; + A ' 

daraus findet man: 

I 0 - X =•• I}_~ 2 + (t- t0) 1'1 X- 400 a X A . ( 40) 
3 X 

0 0239 ·X2 

als Pu (70 - x, .J'), wo {0 = -'-s. 400 

Wird diese Funktion unter Zugrundelegung bestimmter Tem
peraturen, z. B. 10, 15, 20 und 25° aufgezeichnet, so kann daraus 
für jeden Maßstabstand x ohne weiteres das zugehörige Stück 10 - x, 
um das der Draht länger sein muß, abgelesen werden (s. Fig. 42). 
Man wird wohl am besten zunächst die Strecke x durch Anlegen an 
die Maste auf den Draht auftragen, dann die Größe 10 - x hinzufügen. 

Hiermit sind Unterlagen für die l\Iontage irg·endeiner bruch
sicheren Aufhängung gegeben. 

In die berechnete Kurventafel (l0 - x, x) wurde noch die 
Pu (l- x, x) eingezeichnet (strichpunktiert). 

Dieselbe läßt 1. erkennen, welchen Anteil an der Verlängerung 
des Drahtes auf den Einfluß der Temperatur und die Dehnung zu
sammen entfällt. Man ersieht aus der Fig. 42, daß dieser Einfluß 
nur gering ist. 2. Wird (t- t0 ) 0 = 400 a gesetzt, so erhält man 
hierfür die Temperatur t' = + 13°, wobei also bei allen Spannweiten 
der Einfluß der Dehnung auf die Länge des Drahtes genau gleich 
dem der Wärme wird und sich beide eliminieren. Man hat dem
nach in dieser Kurve die für die Montage erforderliche L1inge für 
diese Temperatur + 13° gegeben. 3. Läßt sich aus ihr der Wert 

!fo2 +Je 
3 X ' 

der in den Berechnungen für die Höhenbestimmung der Maste immer 
wiederkehrt, direkt ablesen. 
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Die eben dargelegte 
Methode der Montage 
nach Länge kann für 
diesen Spezialfall all
gemein Verwendung fin
den. Man kann immer
hin dagegen geltend 
machen, daß das genaue 
Abmessen der gegebe
nen Länge auf dem 
Draht nicht immer leicht 
ist; außerdem können 
sich Fehler in der Mon
tage dadurch ergeben, 
daß die Maste nicht ganz 
gerade stehen, wodurch 
auch ohne die ange
nommeneDurch biegung 
dieEntfernungamKopf
ende von der an der 
Erdoberfläche verschie
den ist. 

Es seien noch einige 
andere Methoden er
wähnt, mit denen sich 
die Schwierigkeiten bei 
der Montage der bruch
sicherenLeitungenüber
winden Jassen, die sich 
dann ergeben, wenn die 
Leitungen in den Nach
barfeldern vor denen 
im Kreuzungsfeld mon
tiert werden müssen. 

l\Ian bestimme die 
Entfernung der :Mast
enden, bevor die Lei
tungen der Nachbar
felder angebracht wer
den, und stelle diese 
Entfernung nachher mit 
Hilfe eines Stahlseils und 
Spannschlosses wieder 
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her, wodurch also die Durchbiegung wieder eliminiert wird. Dies 
ist um so leichter auszuführen, als es dabei nicht auf die absolute 
Länge ankommt; es kann u. a. dadurch geschehen, daß man die 
Schnur eines Senkbleies an den einem Mastende befestigt und 
mittels einer Rolle über die Traversen des anderen Mastes führt. 
Die Höhe des Lotgewichtes läßt bei gleicher Länge der Schnur 
einen Schluß auf die Entfernung der Stützpunkte zu. Ein anderes 
Mittel ergibt sich dadurch, daß man einen beliebigen Draht im un
beanspruchten Zustande der Maste zwischen denselben spannt und 
die Größe seines Durchhanges an den Masten markiert. Werden 
dann ebenfalls mit Hilfe eines Stahlseils die Maste für die Montage 
der Leitungen im Kreuzungsfelde so zusammengezogen, daß sich 
derselbe Durchhang dieses Hilfsdrahtes wieder einstellt, so kann 
man wieder die Maste als gerade betrachten. 

Schließlich läßt sich die Aufgabe dadurch lösen, daß man einen 
Kupferdraht, solange die Maste nicht nach außen durchgebogen 
sind, durch provisorisches Befestigen an den Traversen genau mit 
dem Durchhang montiert, den auch die Leitungen an den Isolatoren 
erhalten würden. Sind dann die Maste nach außen durchgebogen, 
so lassen sich die Leitungen dadurch richtig montieren, daß ihr 
Durchhang genau gleich dem des provisorischen Drahtes ge
nommen wird. 

Ein weiterer Fall, wo die Bewegung der Stützpunkte eine 
wichtige Rolle spielt, liegt bekanntermaßen bei den Masten in Winkel
punkten der Strecke vor. Nimmt nämlich der resultierende Zug· 
der Leitungen an einem Eckmast seinen größten \Vert an, so wird 
irrfolge der Durchbiegung des Mastes der maximale Zug, der ent
sprechend den vorgesehenen Durchhängen zu erwarten •väre, nicht 
ganz erreicht. Es ist deshalb zulässig, die Leitungen für eine etwas 
größere Maximalheanspruchung zu spannen, als die, die durch die 
Normalien des V.D.E. vorg·eschrieben und für die die Eckmaste 
berechnet sind. Man pflegt jedoch in Praxis hiervon keinen Gebrauch 
zu machen. 



XII. Vergleich zwischen der rechnerischen und 
zeichnerischen Methode. 

Modifikation der Methode Blondel-Nicolaus. 

Im vorstehenden wurden zur Bestimmung von Beanspruchung 
und Durchhang von Freileitungen eine rechnerische und zeichnerische 
Methode dargelegt und ihre Verwendungsweise an einigen Beispielen 
gezeigt. W eieher von diesen zwei Methoden im einzelnen Falle 
der Vorzug zu geben ist, läßt sich unschwer sagen. Wenn wir 
auch mit Hilfe der rechnerischen Behandlung die ganzen Verhält
nisse erst klarstellen konnten, so hat sich andererseits ergeben, 
daß die graphische Methode bedeutend schneller zum Ziele führt. 
Allerdings ist für die Verwendung der letzteren Bedingung, daß 
die dazu notwendigen Hilfsmittel vorhanden sind. Die oben an
gegebenen Formeln werden also dann, wenn man sich nicht im 
Besitze dieser Unterlagen befindet, gute Dienste leisten können. 

Wenn noch ein Vergleich zwischen der graphischen Methode 
von Blondel-Nicolaus mit der oben dargelegten angestellt werden 
soll 1), so wäre zu bemerken, daß die letztere den Vorzug hat, daß 
sie tatsächliche Zustandsänderungen darstellt, d. h. daß ihre Kurven 
die effektiven Funktionen der zu bestimmenden Größen sind, wäh
rend die Kurven der ersteren nur Hilfslinien sind, aus denen die 
zu ermittelnden Größen erst konstruiert werden müssen. 

Die Nachteile der dabei erforderlichen Interpolationen sind 
bekannt: das Rechnen wird dadurch zeitraubend, ermüdend, un
genau und das um so mehr, als die Zwischenwerte nicht linear 
aufeinanderfolgen und sich infolgedessen nur schwer interpolieren 
lassen. Man findet auch, wenn man nach dieser Methode berechnete 
Tabellen von Beanspruchungund Durchhangentsprechend G leichung(a) 
nachprüft, daß, obwohl die Kurven nach dieser Formel berechnet 
wurden, trotzdem große Abweichungen in den zugehörigen inter
polierten Werten festgestellt werden können. 

1) Es erübrigt sich, auch ältere l\Ietho<lcn zum Vergleich heranzuziehen, 
weil diese zugunston der BIo n d e l· Ni c o l ans • sehen verlassen wurden. 
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Dies gilt in gleichem Maße für Rechnungen, bei denen eine 
Zusatzlast nicht vorkommt, als auch für die wichtigeren, wo eine solche 
Berücksichtigung finden muß. Betreffs diesen letzteren ergibt 
sich noch ein weiterer Nachteil der Methode von Blondel-Nicolaus 
gegenüber der hier entwickelten, wenn sie nicht in der unten an
gegebenen Weise modifiziert wird. 

Bekanntlich erhöht Kicolaus zur Festsetzung der hierbei 'vor
kommenden Verhältnisse die Spannweite an Stelle der Belastung, 
um die gleichen Kurventafeln beibehalten zu können. Daraus ergibt 
sich aber, daß die Kurventafeln sehr umfangreich sein müssen, 
wenn man bedenkt, daß sie für die den Normalien des V.D.E. ent
sprechenden Zusatzlast das 2,67fache bei Kupfer, das 6,45fache 
sogar bei Aluminium der wirklichen Spannweiten aufweisen müssen. 
Es sind also für eine Spannweite von 200 m bei Aluminium Tabellen 
bis nahezu 1300 m zu berechnen. 

Bei der hier angegebenen Methode sind nur die Kurven zu 
den wirklich vorkommenden Spannweiten zu zeichnen. Das Ver
bindungsglied zwischen den Verhältnissen mit und ohne Zusatzlast 
stellt das Knotenpunktdiagramm dar, das überdies über das Auf
treten des Maximaldurchhangs für jede Voraussetzung ohne weiteres 
Aufschluß gibt. Gegenüber dem Verfahren Yon Blondcl-Nicolaus 
erfährt jedoch dieses die Einschränkung, daß es nur für einzelne 
Spannweiten, die etwa 20 oder 10 m voneinander liegen, anwendbar 
ist. Doch gibt die Kurventafel, ähnlich wie eine Tabelle, auch für 
zwischenliegende Werte schätzungsweise die für praktische Yerhält
nisse erforderliche Auskunft. Auch ihre genauere Bestimmung ist 
möglich, indem entsprechend Fig. 23 und 24 der interessierende 
Teil der betreffenden Fu (x, p) oder (x, f) gezeichnet wird. Doch 
ist dieses von weit geringerer Bedeutung, als wenn für eine 
größere Spannweite die 'l'afel von Blondel-N)colaus nicht mehr 
hinreicht. 

Für einen solchen Fall läßt sich nun nach unseren obigen Dar
legungen auch für diese Methode ein Ausweg finden. Wir haben, 
wie bekannt, in der 'l'emperatur tf ein l\littel, den Übergang von 
der Maximalbelastung zu der EigengmYichtsbelastung zu bilden. 
Man bestimme auf der Ordinate, die der gegebenen Spannweite a· 
entspricht, den nach Gleichung (a) berechneten Durchhang bei -5° 
und Eislast mit l.!ma.r und Pmax und bezeichne den so konstruierten 
Punkt mit t1, so ergeben sich Beanspruchung und Durchhang für 
jede andere 'l'cmpcratur t und für Eigengewichtsbelastung durch 
Addition der 'l'empcratnrdiffcrcnz t- tf in der üblichen ·weise. 
Die Hichtigkeit dieses Verfahrens ist. nach den obigen Ausführungen. 
ohne weiteres klar. 
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Es kann dann davon abgesehen werden, die Kurventafeln 
von Blondel-Nicolaus für größere Spannweiten zu berechnen, als 
sie tatsächlich vorkommen. 

Wenn man die Tabelle der tf für verschiedene Materialien im 
Kap. III benutzt oder ihre Größe aus dem Knotenpunktdiagramm 
abliest, so wird die Konstruktion nach dieser Methode kaum mehr 
Zeit in Anspruch nehmen, als die mit Zugrundelegung der fiktiven 
Spannweite. An Stelle der Berechnung der letzteren tritt die Be
rechnung des Durchhangs bei f0 und Maximallast, welch letztere, 
wenn ihre Kenntnis erforderlich wird, bei der Methode Blond el· 
Nicolaus sowieso berechnet werden muß. 

l\Iit Benutzung des Satzes, daß ff von der Spannweite un
abhängig ist, ließe sich diese lVIethode noch weiter ausbilden, doch 
kann entsprechend unseren Ausführungen davon abgesehen werden. 

Es sei noch bemerkt, daß für die Aufzeichnung der für die 
in dieser Abhandlung entwickelten graphischen Methode erforder
lichen Kurvenscharen ohne weiteres dieselben Werte benutzt werden 
können, die für ein Kurvenblatt entsprechend Blondel-Nicolaus 
berechnet wurden; sie werden nur in einem anderen Koordinaten
netz aufgezeichnet. 



Zu Tafel li. 

Beispiel. Ein Draht soll bei der Spannweite 120m so gespannt werden, 
daß er bei - fiO und mit der Zusatzbelastung 0,015 kgfqmm und lfd. m (Ver
bandsnormalien) die Maximalbeanspruchung Pmax = 12 kgfqmm aufweist. \Vie 
stellen sich Beanspruchung und Durchhang bei irgend einer Temperatur ohne 
Zusatzlast ("Montagediagramm ") '? 

Lösung. Markiere auf dem Deckblatt(III) den Schnittpunkt (Knotenpunkt) 
des mit 0,015 bezeichneten Belastungsstrahls mit der mit Pm== 12 kgfqmm 
bezeichneten Beanspruchungsparallele; lege das Deckblatt so auf die Tafel II, 
daß die Abszissenachsen zusammenfallen und dieser Knotenpunkt auf die Be
anspruchungskurve (nicht Durchhangskurve) für 120 m zu liegen kommt; 
dann gibt diese Kurve auf Grund des Koordinatennetzes des Deckblatts für 
jede Temperatur die gesuchten Beanspruchungen des Drahtes bei alleiniger 
Eigengewichtsbelastung an und gleichzeitig die Durchhangskurve für 120m 
die zugehörigen Durchhänge. 

Bem. Tritt die Maximalbeanspruchung nicht bei -5°, sondern z. B. bei 

-5 + 20 ~~ + 15° auf, so sind die Abszissenbezeichnungen je um 20° zu er
höhen. 

Der Durchhang bei der Temperatur des Knotenpunktes ist gleichzeitig· 
der Durchhang bei - 5° und Zusatzlast; der Maximaldurchhang tritt bei 

Knotenpunkten rechts von + 40° in diesem letzteren Falle (nicht bei + 40°) 
ein und kann, als zu der Abszisse des Knotenpunktes zugehörig, mit dem 
Deckblatt abgelesen werden. 

Bei Berechnungen, bei denen die Berücksichtigung einer Zusatzlast weg
fällt, sind die Koordinaten des Knotenpunkts die Temperatur und die Bean
spruchung, von denen ausgegangen werden soll. (Meist die niedrigste Temperatur 
und die Maximalbeanspruchung.) 
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